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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011-2015 годы(далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	1. Федеральный закон от 23.112009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. №  61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
6. Приказ № 60 от 31 августа 2010 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2010-2012 годы».
7. Приказ № 65 от 16сентября 2010 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

	Заказчик Программы
	ЛГ МУП «УТВиВ»

	Основные разработчики Программы
	ООО «ЯНЭНЕРГО» (член Некоммерческого партнёрства «Союз энергоаудиторов» № СРО-Э-003-33)


	Исполнители Программы
	ЛГ МУП «УТВиВ»

	Цели и задачи Программы
	Цели Программы:

1.
Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

2.
Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе;

3.
Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов;
4.
Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор.

	
	Задачи Программы:

1. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;

2. Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

3. Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия; 

4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;

5. Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

6. Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия; 





	Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	1. Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
2. Доля снижения удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
3. Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии;
4. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии;
5. Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
6. Доля сокращения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
7. Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды;
8. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды;
9. Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков;
10. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на прием стоков.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2015 годы

Программа реализуется в два этапа:

· первый этап – 2011-2013 годы,

· второй этап – 2013-2015 годы

	Перечень подпрограмм
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 683170,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 127555,4 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 20955,4 тыс. руб.;

· 2012 год – 11800,0 тыс. руб.;

· 2013   год – 26200,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 51100,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 17500,0 тыс. руб.

- амортизационные отчисления 33415,0 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 1415,0 тыс. руб.;

· 2012 год – 14500,0 тыс. руб.;

· 2013 год – 10500,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 3500,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 3500,0 тыс. руб.
- целевые средства администрации города и Сургутского района 522200,0 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 108900,0 тыс. руб.;

· 2012 год – 86900,0 тыс. руб.;

· 2013 год – 111900,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 207000,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 7500,0 тыс. руб.


	Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	За период реализации Программы планируется:
· Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии не менее чем на 18% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 3,6 %;

· Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии не менее чем на 13% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 2,6%;

· Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче не менее чем на 3,5% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 0,7%;

· Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды не менее чем на 27% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 5,4 %;

Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием и очистку стоков не менее чем на 7% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 1,4 %.


Введение
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Ханты-Мансийского автономного округа, утвержденным Приказом № 65 от 16 сентября 2010 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», иными актами федерального законодательства и органов местного самоуправления.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ЛГ МУП «УТВиВ».
1. Сведения об организации
1.1. Род деятельности
Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» создано Администрацией городского поселения Лянтор в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

Предприятие относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет следующие виды деятельности:

· сбор и очистка воды;
· распределение воды;
· производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
· производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
· распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
· деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
· деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
· распределение воды;
· сбор и обработка сточных вод.
1.2. Местонахождение, почтовый адрес и реквизиты
Индекс - 628449, Российская федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14

тел. 8 (34638) 77-1-79, доб.(80-100).
факс. 8 (34638) 23-3-51.
E-mail: utviv@sferanet.ru
Руководитель предприятия - Рябченко Дмитрий Петрович - директор

Численность работающих на предприятии на 01.12.2010г. - 325 человек. Около 10% работников трудятся на объектах УТВиВ более 20 лет.
Банковские реквизиты - филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Сургут г. Сургут:
· Р/с  -  40702810800051800013;
· ИНН  -  8617028441;
· КПП  -  861701001;
· БИК -  047144851;
· К/с  -  30101810600000000851;
· ОКПО  -  63391639;
· ОКВЭД -  40.30.14,  40.30.1,  40.30.3,  40.30.4,  40.30.5,  41.00.1,  41.00.2,  90.01, 70.32.1,  70.32.2,  93.05.
Система налогообложения – общепринятая. 
1.3. Исторические сведения
01.06.1997 г. в результате реорганизации цеха пароводоснабжения НГДУ «Лянторнефть» ПО «Сургутнефтегаз» было создано Лянторское управление тепловодоснабжения и канализации («ЛУТВиК»). На основании приказа ОАО «СНГ» №1200 от 09.12.1996 ЛУТВиК передается в муниципальное унитарное предприятие «Лянторэнерготепловодоснабжение и канализация» (МУП «ЛЭТВиК»).

В связи с реорганизацией и изменением вида деятельности МУП «ЛЭТВиК» 01.03.1997 г. переименовано в МУП «Лянторгоркомхоз».

01.01.2003 в г. Лянтор образовано новое предприятие МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» (впоследствии МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район).

С 01.01.2010 г. - Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения (ЛГ МУП «УТВиВ»).
2. Цель и задачи программы
2.1. Цель программы
1.
Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

2.
Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе;

3.
Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов.
4.
Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор.
2.2. Задачи программы
1. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;

2. Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

3. Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия; 

4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;

5. Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

6. Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия; 

3. Технические характеристики системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
3.1. Техническая характеристика системы теплоснабжения
Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Лянтор через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по открытой схеме на ГВС.

Предприятие через магистральные тепловые сети г. Лянтор подает теплоноситель высоких параметров (температура 110(С, давление до 1,6 МПа) в ЦТП города.

Система регулирования в г. Лянтор качественная с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 110(С) с обратной сетевой водой (с температурой 70(С) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95(С.

При закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения потребителей, приготовление горячей воды необходимых параметров происходит путем нагрева холодной воды, поступающей из водопровода на водоподогреватели, теплоносителем высоких параметров с температурой 110(С.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по тепловым сетям протяженностью более 72 км (в двухтрубном исчислении), на нужды ГВС – 40 км (в двухтрубном исчислении),   со средним износом 69 %, с использованием 18-ти ЦТП и 2-х ИТП, в том числе бесхозные.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится 3 котельные.
Котельная №1 занимает три метало-каркасных здания блок-понтона с переходами, общей площадью - 972,0 м2.
Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 1,2.

Котельная №2 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 864 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 3,4.

Котельная №3 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 2205,0 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №3 представлены в таблицах 5,6.

Котельные №№1,2,3 оснащены следующей автоматикой:

- На базе автоматического управления разработанного группой «АМАКС» осуществляется управление горелками котлов.

- Управление тягодутьевыми механизмами осуществляется при помощи ЧРП.

- На насосах подпиточной воды установлены ЧРП.

Таблица 1. Перечень основного оборудования котельной №1
	Марки установленных котлов
	Режим работы котлов(водогрейный паровой ГВС)
	КПД котлов,%
	Мощность котлов, МВт
	Количество котлов
	Срок службы котлов, лет
	Нормативный срок службы, лет
	Вид топлива

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	90,42
	18,49
	1
	25
	15
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	90,34
	18,49
	1
	25
	15
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	91,90
	18,49
	1
	24
	15
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	92,34
	18,49
	1
	24
	15
	газ

	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	90,52
	16,5
	1
	23
	15
	газ

	ДЕ-25-14 ГМ
	паровой
	89,19
	16,5
	1
	23
	15
	газ

	Всего 
	 
	90,79
	106,96
	6
	
	
	 


Таблица 2. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 1
	Наименование
	Марка
	Количество, шт.
	Коэф. спроса
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет
	Потребление
электроэнергии,
кВт/ч.

	Деаэратор
	ДА 50/15
	4
	0,8
	15
	25
	

	
	ДА 100/25
	1
	0,8
	15
	15
	

	Водоподогреватель водо-водяной
	Д 273 мм
	5
	0,8
	15
	25
	

	
	Д 219 мм
	1
	0,8
	15
	24
	

	
	Д 114 мм
	3
	0,8
	15
	23
	

	Охладитель выпара
	ОВА-2
	4
	0,8
	15
	3
	

	
	ОВА-16
	1
	0,8
	15
	16
	

	Фильтр
	Na - катионитовый
Ду1000 мм
	4
	0,8
	7
	23
	

	
	Na - катионитовый
Ду1500 мм
	8
	0,8
	7
	16
	

	Электропривод
	
	1
	0,8
	
	
	73 808

	Дымосос
Электродвигатель
	ДН 12,5
АИР 250S4 75кВт 1500об/мин
	6
	0,95
	15
15
	25
25
	731 084

	Вентилятор

Электродвигатель
	ВДН-11,2 
АИР 225М4 - 55кВт 1500об/мин
	6
	0,95
	15
15
	25
25
	558 903

	Экономайзер
	ЭП 1-808
	6
	0,95
	15
	
	

	Насос
Электродвигатель
	Д 1250/125 
А4-400У-4МУЗ 630кВт 1500об/мин
	3
	0,8
	5

5
	10

10
	2 520 906

	Насос

Электродвигатель
	К 160/35 
АИР160М2 18,5кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	9

9
	53 565


Продолжение таблицы 2
	Наименование
	Марка
	Количество, шт.
	Коэф. спроса
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет
	Потребление
электроэнергии,
кВт/ч.

	Насос

Электродвигатель
	К 80/35 
АИР 132М2 18,5кВт 3000об/мин
	1
	0,8
	5

5
	24

8
	

	Насос

Электродвигатель
	К 90/35 
АИР160М2 18,5кВт 3000об/мин
	3
	0,8
	5

5
	9

9
	37 543

	Насос

Электродвигатель
	К 90/50 
АИР 132М2 18,5кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	9

24
	31 245

	Насос

Электродвигатель
	К45/30 
4АМ180М4УЗ

22кВт 3000об/мин
	1
	0,8
	5

5
	10

10
	

	Насос

Электродвигатель
	Х 50/32/125 СД 
АИР 100S2 4кВт 3000об/мин
	3
	0,8
	5

5
	2

2
	2 661

	Насос

Электродвигатель
	ЦНСГ 38/45 
АИР 132М2 18,5кВт 3000об/мин
	4
	0,8
	5

5
	24

24
	33 616

	Насос

Электродвигатель
	ЦНСГ 80/198 
АИР 225М2 55кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	6

6
	106 164


Таблица 3. Перечень основного оборудования котельной №2
	Марки установленных котлов
	Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС)
	КПД котлов,%
	Мощность котлов, МВт
	Количество котлов
	Срок службы котлов, лет
	Нормативный срок службы, лет
	Вид топлива

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	91,6
	17,4
	1
	15
	19
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	91,6
	17,4
	1
	15
	19
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	91,6
	17,4
	1
	15
	19
	газ

	ДЕВ-25-14 ГМ
	водогрейный
	91,6
	17,4
	1
	15
	19
	газ

	Всего
	
	91,6
	69,6
	4
	
	
	

	Блок № 2 -Консервация
	
	
	
	
	
	
	

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ


Продолжение таблицы 3

	Марки установленных котлов
	Режим работы котлов (водогрейный паровой, ГВС)
	КПД котлов,%
	Мощность котлов, МВт
	Количество котлов
	Срок службы котлов, лет
	Нормативный срок службы, лет
	Вид топлива

	Всего
	
	91,8
	31,8
	3
	
	
	

	Блок № 3 -Консервация
	
	
	
	
	
	
	

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ

	ДЕ-16-14 ГМ
	паровой
	91,8
	10,6
	1
	15
	21
	газ

	Всего
	
	91,8
	31,8
	3
	
	
	


Таблица 4. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 2 работающего блока №1
	Наименование
	Марка
	Количество шт.
	Коэф. спроса
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет
	Потребление электроэнергии, кВт/ч.

	Деаэратор
	ДА 50/15
	4
	0,8
	15
	19
	

	Теплообменник водо-водяной
	Д 273 мм
	2
	0,8
	15
	19
	

	
	Д325 мм
	2
	0,8
	15
	6
	

	Охладитель выпара
	ОВА-2
	4
	0,8
	15
	6
	

	Фильтр
	Na - катионитовый
Ду 1500мм
	4
	0,8
	7
	6
	

	
	Na - катионитовый
Ду2600 мм
	2
	0,8
	7
	6
	

	Электропривод
	 
	1
	0,8
	
	
	14 424

	Дымосос
Электродвигатель
	ДН 12,5 
АО2-9114V3 75кВт 1500об/мин      
	4
	0,95

0,95
	15

15
	16

19-4


	604694

	Вентилятор
Электродвигатель
	ВДН-11,2 - 55кВт

4АМ2014УЗ 55кВт 1500об/мин
	4
	0,95

0,95
	15

15
	19
	460064

	Экономайзер
	ЭП 1-808
	4
	0,95
	15
	19
	

	
	Д 1250/125
А4-400у4МУЗ 630кВт 1500об/мин
	1
	0,8
	5
	6
	

	Насос

Электродвигатель
	NKG-200 - 355 кВт

К 160/35
АИР 355S1 22кВт 3000об/мин    
	2

3
	0,8

0,8
	5

5
	1

6
	2 713 761

68 746

	Насос

Электродвигатель
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 4

	Наименование
	Марка
	Количество шт.
	К спроса
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет
	Потребление электроэнергии, кВт/ч.

	Насос
Электродвигатель
	К 100-80-160 
4АМУ160М4У3 22кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5
	5
	0

	Насос
Электродвигатель
	К 90/35 
4АМ180М4УЗ

22кВт 3000об/мин 
	6
	0,8
	5
	5
	35 258

	Насос
Электродвигатель
	ЦНСГ 60/198

АИР 132М2 18,5кВт 3000об/мин 
	3
	0,8
	5
	5
	75 342

	Насос
Электродвигатель
	Х 50/32/125 СД 
4АМА S2УЗ 4квт 3000об/мин
	4
	0,8
	5
	5
	2 136


Таблица 5. Перечень основного оборудования котельной №3
	Марки установленных котлов
	Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС)
	КПД котлов,%
	Мощность котлов, МВт
	Количество котлов
	Срок службы котлов, лет
	Нормативный срок службы, лет
	Вид топлива

	КВГМ-50 
	водогрейный
	89,0
	58,15
	1
	14
	19
	газ

	КВГМ-50
	водогрейный
	91,8
	58,15
	1
	14
	19
	газ

	КВГМ-50
	водогрейный
	91,8
	58,15
	1
	14
	19
	газ

	Всего 
	
	92,00
	174,45
	3
	
	
	


Таблица 6. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 3

	Наименование
	Марка
	Количество
	Коэф. спроса
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет
	Потребление электроэнергии, кВт/ч

	Деаэратор
	ДА 50/15
	2
	0,8
	15
	19
	

	Водоподогреватель в-в
	Д 325 мм
	7
	0,8
	15
	18
	

	Охладитель выпара
	ОВА-2
	2
	0,8
	15
	3
	

	Фильтр
	Na - катионитовый
Ду- 2600 мм
	3
	0,8
	7
	19
	

	Обогревательная лента
	
	1
	0,8
	
	
	5 079

	Тепловентилятор
	
	1
	0,95
	15
	19
	13 570

	Исполнительные механизмы
	
	1
	0,8
	
	
	15 553

	Дымосос

Электродвигатель
	ДН 21 ГМ 
4АМ250М8 90кВт 750об/мин
	2
	0,95
	15

15
	19

19
	540 847

	Вентилятор

Электродвигатель
	ВДН-15 
5АМ250S4 75кВт 980об/мин
	2
	0,95
	15

15
	19

11
	449 426

	Насос
Электродвигатель
	Д 1250/125 
А12-41-4У4 630кВт 1500об/мин
	2
	0,8
	5

5
	13

13
	3 086 760

	Насос

Электродвигатель
	К 90/35 
А44-ООУ-4УЗ 22кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	9

9
	43 506

	Насос

Электродвигатель
	К45/30 
АИР 355S1 22кВт 3000об/мин
	1
	0,8
	5

5
	9

9
	

	Насос

Электродвигатель
	Д 200/36 
4АМН180М2 45кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	19

14
	15 646

	Насос

Электродвигатель
	Х 50/32/125 СД 
АИР112М2 7,5кВт 3000об/мин
	2
	0,8
	5

5
	5

2
	9 103


Сеть теплоснабжения в г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.
Схема магистральных тепловых сетей от котельных до ЦТП – двухтрубная, внутриквартальных сетей – четырехтрубная. Система ГВС – открытая, подключение потребителей к тепловым сетям – зависимое, регулирование отпуска теплоты – качественное.

Температурный график работы магистральных тепловых сетей – 110/70 ºС в отопительный период и 70/46 ºС – в летний. Температурный график работы внутриквартальных сетей отопления – 95/70 ºС, сетей ГВС – 65/42 ºС. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  – 112 865 м, в том числе сетей ГВС – 40 125 м.
Прокладка магистральных сетей – надземная на опорах и бесканальная, внутриквартальных сетей отопления и ГВС – бесканальная. Средняя глубина прокладки тепловых сетей составляет 1,8-2,1 м. Регламентные работы на тепловых сетях в летний период производятся с полным их отключением.
В таблице 7 представлены сведения по трубопроводам тепловых сетей и их протяженности.
Таблица 7. Протяженность тепловых сетей г. Лянтор

	Диаметр мм.
	Протяженность, м.
	Материал труб

	30
	33,0
	сталь

	50
	22 541,4
	сталь

	70
	3 639,1
	сталь

	80
	2 817,77
	сталь

	100
	9 829,74
	сталь

	150
	11 119,36
	сталь

	200
	7 529,06
	сталь

	250
	3 024,3
	сталь

	300
	3 739,3
	сталь

	400
	3 595,5
	сталь

	500
	3 788,8
	сталь

	600
	988,8
	сталь

	800
	94,0
	сталь

	Итого:
	72 740,13
	


Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 1,67 тыс.м3/сутки горячей воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

· 17 центральных тепловых пункта и 1 бесхозяйное (ЦТП№2);

· 2 индивидуальных тепловых пункта (ж.д.№10,9 микр.4);
· 40,13 км сетей горячего водоснабжения.
Холодная вода из трубопровода холодной воды, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее подогретая до нормативной температуры поступает на вторую ступень теплообменников и подается в распределительную сеть горячего водоснабжения в здание потребителя. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами и используется потребителем.

Не разобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь подогревается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя. 

Сетевая вода (теплоноситель - горячая вода), отдав часть теплоты поступает к сетевым насосам, далее в распределительную сеть системы отопления. Пройдя приборы отопления потребителей, сетевая вода по обратному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП. Отдав часть воды по подмешивающей схеме, сетевая вода поступает на теплообменники первой ступени. Отдав часть теплоты, при нагреве горячей воды до нормативной температуры сетевая вода возвращается для нагрева к источнику тепла (котлы в котельной).
В таблице 8 представлен перечень оборудования ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,33,42,51,56,70,73,76,77,мкр. 5.
Таблица 8. Перечень оборудования ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,33,42,51,56,70,73,76,77,мкр. 5
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	ЦТП №1

	Отопление

	насос
	IL
	200/270-30/4
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 200 L4C-92N
	30кВт 1460 об/мин
	2
	7
	1

	ГВС

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 132 S2A – 92N
	5,5кВт 2890 об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	MVIE
	203-3/25/E/3-2
	1
	7
	1

	электродвигатель
	AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW
	15кВт 3514 об/мин час.рег
	2
	7
	1

	ВВП
	Iст MX25-MFGS
	емк 407,4м3
	2
	15
	1

	
	II ст M15MFG
	емк 120м3
	2
	15
	1

	Фильтр
	ФСМ
	ду 250
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 200
	1
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 150
	4
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	2
	10
	1

	ЦТП №2

	Отопление

	насос
	LP
	100-200/210
	2
	7
	4

	электродвигатель
	МОТММG
	30кВт 3000об/мин
	
	
	4

	ГВС

	насос
	TRED
	100/120
	2
	7
	4

	электродвигатель
	МОТМGE
	5,5кВт
	
	
	4

	ХВС

	насос
	TRED
	100/120
	2
	7
	4

	электродвигатель
	
	2,2
	
	
	4

	ВВП
	P-025-45,1-1X
	емк45,1 м3
	2
	15
	4

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	4

	ЦТП №3

	Отопление

	насос
	IL
	100/250-7,5/4
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 132 M4B -92N
	7,5кВт 1450об/мин
	2
	7
	1


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	ГВС

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 132 S2A – 92N
	5,5кВт 2890об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	COR=2MVIE5203/VR
	
	1
	7
	1

	электродвигатель
	AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW
	15кВт 3514об/мин
	2
	7
	1

	ВВП
	1стМ15-ВFG
	
	2
	15
	1

	
	2стМ10-BFG
	
	2
	15
	1

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 150
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	4
	10
	1

	ЦТП №4

	Отопление

	насос
	К
	100/65
	2
	7
	7

	электродвигатель
	АИР160S2
	15кВт 3000об/мин
	2
	7
	7

	ГВС

	насос
	К
	90/50
	1
	7
	7

	электродвигатель
	АИР160S2
	15кВт 3000об/мин
	1
	7
	7

	насос
	К
	100/65
	1
	7
	7

	электродвигатель
	АИР 132М2
	18,5кВт 3000об/мин
	1
	7
	7

	ХВС

	насос
	-
	
	
	
	

	электродвигатель
	-
	
	
	
	

	ВВП
	
	273мм
	8
	15
	7

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 250
	2
	10
	7

	ЦТП №5

	Отопление

	насос
	Д
	315/50
	2
	7
	8

	электродвигатель
	АИР 250S2
	75кВт 3000об/мин
	2
	7
	8

	ГВС

	насос
	К
	160/20
	2
	7
	8

	электродвигатель
	АИР 132М2
	18,5кВт 3000об/мин
	2
	7
	8

	насос
	НМШ
	8/25
	2
	7
	8


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	электродвигатель
	АИР 132М4
	11кВт 1500об/мин
	2
	7
	8

	ХВС

	насос
	КМ
	100/65/200
	3
	7
	8

	электродвигатель
	АИР 200М2
	30кВт 3000об/мин
	3
	7
	8

	ВВП
	
	273мм
	24
	15
	8

	Фильтр 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП №6

	Отопление

	насос
	IL
	65/120-4/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QSFA 112 M2A  -92N
	4кВт 2890об/мин
	2
	7
	1

	ГВС

	насос
	IL
	40/160-4/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QSFA 112 M2A  -92N
	4кВт 2890об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	COR2MVIE3203/VR
	
	1
	7
	1

	электродвигатель
	ILA7131-2AA91-ZN04
	7,5кВт 3530об/мин
	2
	7
	1

	ВВП
	M10BFG
	
	2
	15
	1

	
	T5-MFG
	
	2
	15
	1

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	1
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	6
	10
	1

	ЦТП №7

	Отопление

	насос
	IL
	200/310-37/4
	2
	7
	1

	электродвигатель
	1LA 5220-4AA-61-ZNOO
	37кВт 1470об/мин
	2
	7
	1

	ГВС

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 132 S2A – 92N
	5,5кВт 2890об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	COR2MVIE5202/VR
	
	1
	7
	1

	электродвигатель
	ILA7131-2AA
	7,5кВт 3530об/мин
	2
	7
	1

	ВВП
	M15BFG
	
	2
	15
	1

	
	M10MFG
	
	2
	15
	1

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 250
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 200
	3
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	4
	10
	1


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	ЦТП №9

	Отопление

	насос
	WILO
	125/250
	2
	7
	7

	электродвигатель
	IL 125/250-11/4
	11кВт 1500об/мин
	2
	7
	7

	ГВС

	насос
	MAGNA
	7/4
	2
	7
	7

	электродвигатель
	
	0.5
	2
	7
	7

	ХВС

	насос
	HYLRO
	42.8/36
	3
	7
	7

	электродвигатель
	MGI 112 MB2-28FT130-B
	4кВт 2860 об/мин
	3
	7
	7

	ВВП
	М10-MFM
	
	2
	15
	7

	Фильтр
	ФСМ
	ду 250
	
	10
	7

	
	ФСМ
	ду 200
	
	10
	7

	
	ФСМ
	ду 150
	
	10
	7

	
	ФСМ
	ду 125
	
	10
	7

	ЦТП №10

	Отопление

	насос
	КМ
	100/50
	2
	7
	6

	электродвигатель
	АИР 132М2
	18,5кВт 3000об/мин
	2
	7
	6

	ЦТП №13

	Отопление

	насос
	IL
	100/160-18,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 160 2A-92N
	18,5кВт 2920 об/мин
	2
	7
	1

	ГВС

	насос
	IL
	50/170-7,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QUFA 132 S2C-92N
	7,5кВт 2900об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	COR-2MVIE5202/VR
	
	1
	7
	1


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	электродвигатель
	ILА7131-2АА91
	7,5кВт 3530об/мин
	2
	7
	1

	ВВП
	M15BFG
	
	2
	15
	1

	
	М10-MFG
	
	2
	15
	1

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	3
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 150
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	4
	10
	1

	ЦТП №33

	Отопление

	насос
	Д
	200/36
	2
	7
	14

	электродвигатель
	АИР 180М4УЗ
	30кВт 1470об/мин
	2
	7
	14

	ГВС

	насос
	К
	160/20
	2
	7
	14

	электродвигатель
	АИР 132М4
	18,5кВт 1500об/мин
	2
	7
	14

	ХВС

	насос
	
	
	
	
	14

	электродвигатель
	
	
	
	
	14

	ВВП
	
	ду 273мм
	20
	15
	14

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	14

	ЦТП №42

	Отопление

	насос
	Д
	315/71
	2
	7
	15

	электродвигатель
	АИР 250М2
	90кВт 3000об/мин
	2
	7
	15

	ГВС

	насос
	К
	160/20
	2
	7
	15

	электродвигатель
	АИР 180М4УЗ
	30кВт 1500об/мин
	2
	7
	15

	ХВС

	ВВП
	
	ду 273мм
	24
	15
	15

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	15

	ЦТП №51

	Отопление

	насос
	К
	160/30
	2
	7
	15

	электродвигатель
	АИР 180М4УЗ
	30кВт 1500об/мин
	2
	7
	15

	ГВС

	насос
	К
	160/20
	2
	7
	15

	электродвигатель
	АИР 132М4
	18,5кВт 1500об/мин
	2
	7
	15

	ХВС
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	ВВП
	
	ду 273мм
	20
	15
	15

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 250
	1
	10
	15

	ЦТП №56

	Отопление

	насос
	IL
	250/380-75/4
	2
	7
	1

	электродвигатель
	1LG4 280-4AA61-Z 280S
	75кВт 1485об/мин
	2
	7
	1

	ГВС

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	1

	электродвигатель
	QSFA 132 S2A-92N
	5,5кВт 2890об/мин
	2
	7
	1

	ХВС

	насос
	COR-2MVIE5203/VR
	
	1
	7
	1

	электродвигатель
	AS AN 6309-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW
	15кВт 3514 об/мин
	2
	7
	1

	ВВП
	MX25-MFGS
	
	2
	15
	1

	
	M15-MFG
	
	2
	15
	1

	Фильтр
	ФСМ
	ду 250
	1
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 150
	2
	10
	1

	
	ФСМ
	ду 125
	2
	10
	1

	ЦТП №70

	Отопление

	насос
	Д
	200/90
	2
	7
	13

	электродвигатель
	АИР 250S2
	75кВт 3000об/мин
	2
	7
	13

	ГВС

	насос
	К
	160/20
	2
	7
	13

	электродвигатель
	АИР 132М2
	18,5кВт 3000об/мин
	2
	7
	13

	ХВС

	насос
	К
	80/50
	2
	7
	13

	электродвигатель
	АИР
	22/1500
	1
	7
	13

	ВВП
	
	273мм
	20
	15
	13

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 200
	2
	10
	13

	ЦТП №73

	Отопление

	насос
	IL
	200/320-45/4
	2
	7
	2

	электродвигатель
	1LA 5223-4AA-61-ZNOO
	45кВт 1470об/мин
	2
	7
	2

	ГВС

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	2


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	электродвигатель
	QSFA 132 S2A-92N
	5,5кВт 2890об/мин
	2
	7
	2

	ХВС

	насос
	COR-2MVIE5203/VR
	
	1
	7
	2

	электродвигатель
	IMB5 225М IP 55 M21R 160MX2 VSMBOFDTWSKVHW
	15кВт 3514об/мин
	1
	7
	2

	ВВП
	M15BFG
	
	2
	15
	2

	
	М10-MFG
	
	2
	15
	2

	Фильтр
	ФСМ
	ду 250
	2
	10
	2

	
	ФСМ
	ду 200
	1
	10
	2

	
	ФСМ
	ду 125
	2
	10
	2

	ЦТП №76

	Отопление

	насос
	Д
	315/50
	2
	7
	22

	электродвигатель
	АИР 250S2
	75кВт 3000об/мин
	2
	7
	22

	ГВС

	насос
	К
	160/30
	2
	7
	22

	электродвигатель
	АИР 180М4УЗ
	30кВт 1500об/мин
	2
	7
	22

	ХВС

	насос
	
	
	
	
	

	электродвигатель
	
	
	
	
	

	ВВП
	
	273мм
	10
	15
	22

	Фильтр 
	ФСМ
	ду 250
	2
	10
	22

	ЦТП №77

	Отопление
	 
	 
	 
	 
	 

	насос
	IL
	100/165-22/2
	2
	7
	2

	электродвигатель
	QUFA200L2A-92N
	30кВт 2945об/мин
	2
	7
	2

	ГВС
	
	
	
	
	

	насос
	IL
	50/160-5,5/2
	2
	7
	2

	электродвигатель
	QSFA 132 S2A – 92N
	5,5кВт 2890об/мин
	2
	7
	2

	ХВС
	
	
	
	
	

	насос
	COR-2MVIE5202/VR
	
	1
	7
	2

	электродвигатель
	ILA7131-2AA91-ZN04
	7,5кВт 3530об/мин
	1
	7
	2

	ВВП
	M15BFG
	
	2
	15
	2

	
	М10-MFG
	
	2
	15
	2

	Фильтр
	ФСМ
	ду 200
	3
	10
	2

	
	ФСМ
	ду 150
	2
	10
	2


Продолжение таблицы 8
	Наименование оборудования
	Марка
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	
	ФСМ
	ду 125
	4
	10
	2

	ЦТП мкр.№5

	Отопление

	насос
	IL100/170-30/2
	100/170-30/2
	2
	7
	3

	электродвигатель
	
	
	
	
	3

	ГВС

	насос
	IL50/130-3/2
	50/130-3/2
	2
	7
	3

	электродвигатель
	
	
	
	
	3

	ХВС

	насос
	MVI5202-3\16|E|3
	
	6
	7
	3

	электродвигатель
	
	5,5 /3000
	6
	7
	3

	ВВП
	FP 31/16-73
	
	2
	15
	3

	Фильтр
	ФСМ
	ду 250
	3
	10
	3

	
	ФСМ
	ду 200
	1
	10
	3

	
	ФСМ
	ду 150
	2
	10
	3


ЦТП № 1, 3, 6, 7, 13, 56, 73 и 77оснащены следующей автоматикой:
· Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП;
· Регулировка температуры теплоносителя и горячего водоснабжение на выходе из ЦТП осуществляется контроллером фирмы Danfos.

ЦТП № 2, 4, 5, 9, 10, 33, 42, 51, 70, 76 оснащены контроллерами Danfos, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения.
Сеть горячего водоснабжения г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

В таблице 9 представлена характеристика сетей горячего водоснабжения г. Лянтор.

Таблица 9. Характеристика сетей горячего водоснабжения г. Лянтор

	Диаметр труб,
мм
	Протяженность,

м
	Материал труб

	1
	2
	3

	50
	23 313,235
	Сталь

	60
	198,305
	Сталь

	70
	4 330,7
	Сталь

	80
	3 542,74
	Сталь

	100
	5 900,72
	Сталь

	125
	32,05
	Сталь

	150
	2 133,735
	Сталь

	165
	23,15
	сталь

	200
	633,1
	Сталь

	250
	17,7
	Сталь

	300
	0
	Сталь

	Итого:
	40 125,435
	 


3.2. Технические характеристики системы водоснабжения, водоотведения
Водоснабжение

Предприятие обеспечивает для нужд потребителей  г. Лянтор подъем воды 6,2 тыс.м3/сутки.
На праве хозяйственного ведения предприятия находятся хозяйственно-питьевой водозабор №1:
· 30 артезианских скважин, из них - 2 наблюдательные и 28 эксплуатационных;

· 85,428 км водозаборных сетей;

Таблица 10. Характеристика хозяйственно-питьевого водозабора №1
	Наименование
	Тип
	Расстояние от города, км.
	Средняя производит., тыс.м3/год
	Качество воды

	1
	2
	3
	4
	5

	ХПВЗ №1
	Подземный источник
	1,500
	16,000
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям кроме железа


Около 100 % объема воды проходит через очистные сооружения. Водоочистная установка была построена в 1986 году и имеет проектную производительность водоочистки 25 000 м3/сут., (производительность водоочистных сооружений увеличена за счет увеличения количества фильтров очистки – 22 фильтра производительностью 31,4м3/ч и 6 фильтров производительностью 60м3/ч).

Подъем воды осуществляется из артезианских скважин глубиной 280-300 м. и подается по напорному коллектору Ду 530мм на дегазаторную установку, где производится, отдув попутных газов и насыщение воды кислородом, путем противоточного движения воды и воздуха. Насыщенная кислородом вода самотеком подается в две технологические емкости общим объемом V-800 м3, где происходит окислительно-восстановительная реакция железа с кислородом. В результате происходит частичная очистка воды от примесей железа. Затем из технологических емкостей вода насосами подается на напорные фильтры закрытого типа, где происходит очистка от примесей железа и всевозможных частиц. После чего вода под напором поступает в резервуары чистой воды. Из этих резервуаров, сетевыми насосами, вода подается потребителям на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 11. Характеристика производственных мощностей
	Наименование объекта
	Характеристика сооружения
	Кол-во
	Производительность (мощность)
	Нормативный срок службы
	Фактический срок службы

	Хозяйственно-питьевой водозабор №1, в том числе:
	
	1
	16000м3/сут
	
	

	арт. скважина
	блок-бокс
	28
	25-40м3/час
	22
	24

	станция обезжелезивания
	Здание каркасно-металлическое 2848,3м2
	2
	16000м3/сут
	15
	24

	станция дегазации
	Здание каркасно-металлическое 624,8м2
	1
	16000м3/сут
	15
	12

	трансформаторная подстанция
	КТП
	12
	
	
	


	КНС собственных стоков
	блок-бокс
	1
	160 м3/час
	10
	24

	резервуар чистой воды
	металлический (вертикальный)
	1
	5000м3
	15
	24

	резервуар чистой воды
	металлический (вертикальный)
	1
	2000м3
	15
	24

	контактный резервуар
	металлический (вертикальный)
	2
	400м3
	15
	12


Таблица 12. Характеристика сетей водоснабжения г. Лянтор

	Диаметр

трубопроводов, м
	Длина

трубопровода, м.п.
	Материал труб

	0,032
	33,0
	Сталь

	0,05
	20 704,7
	Сталь

	0,06
	0,0
	Сталь

	0,07
	1 987
	Сталь

	0,08
	1 584,85
	Сталь

	0,10
	16 402,03
	Сталь

	0,15
	12 015,74
	Сталь

	0,20
	16 357,01
	Сталь

	0,25
	8 773,3
	Сталь

	0,30
	1 796,4
	Сталь

	0,40
	3 497,8
	Сталь

	0,50
	2 271,0
	Сталь

	Итого
	85 428,83
	


Водоотведение
Предприятие обеспечивает прием от потребителей г. п. Лянтор 5,26 тыс.м3/сутки бытовых сточных вод.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

1. Канализационные очистные сооружения производительностью 14 000 м3/сут. (2 очереди по 7000 м3/сут.);
2. 25 канализационных насосных станций;

3. 4 головных канализационных станций;

4. 102,04 км. сетей канализации.
Каждая очередь имеет три резервуара вертикальных стальных, V=5 000 м3 каждая. Сточные воды с канализационной насосной станции г. Лянтор поступают на очистные сооружения в резервуары для очистки сточной жидкости. В резервуаре размещается приемная камера, тангенциальная песколовка, аэротенк, вторичный отстойник.

От коллектора сточная вода поступает в приемную камеру, расположенную в верхней части аэротенка, которая предназначена для отделения крупных частиц на решетках, поступающих со сточными водами. Оттуда стоки по прямоугольному лотку поступают в тангенциальную песколовку производительностью 97 м3/ч, где под действием вращения потока воды и под силой тяжести песок осаждается на дно песколовки, откуда он удаляется по пескопроводу на песковую площадку. 

После очистки сточных вод от песка и других минеральных частиц с гидравлической крупностью фракций не более 5-6 мм/с сточная вода поступает в аэротенк, где происходит полная биологическая очистка сточной жидкости. Аэротенкоборудован системой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси, кислородом и ее активное перемешивание при использовании турбокомпрессоров.

Аэротенк с продленной аэрацией в комплексном исполнении. Рабочий объем 2830 м3, глубина аэрации 8,5 м, поверхность аэрации 355 м3, тип аэрации среднепузырчатый. Продолжительность аэрации составляет 18,5 часов. В аэрационной зоне при помощи микроорганизмов активного ила и кислорода воздуха происходит окисление органических загрязнений. Биологическое окисление в аэротенке заканчивается процессом нитрификации – био окисление аммония, нитритов и нитратов.

Очищенные сточные воды в смеси с активным илом поступают во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от очищенной сточной воды. Отстойник принят вертикальный с периферийным выпуском воды, предназначенный для осаждения взвешенных частиц с гидравлической крупностью не менее 0,15 мм/с. Часть активного ила (циркуляционный ил) направляется в аэротенк, другая часть (избыточный ил) удаляется на иловые площадки.

После биологической очистки сточные воды направляются в фильтры с плавающей загрузкой, для дополнительной очистки от взвешенных веществ. Фильтрующий материал ПСВ – С. Количество фильтров – 4 шт.

Сточная очищенная вода прошедшая систему доочистки направляется на станцию обеззараживания ультрафиолетовым излучением, где происходит обеззараживание очищенной воды ультрафиолетовым излучением на установке УДВ 250/144 ДЗ, производительностью 250 м3/час, рабочее давление не более 1 кгс/см2. 

Выпуск сточных вод после биологической очистки и обеззараживания сточных вод осуществляется в р. Пим, правый приток реки Оби на расстоянии 112 км от устья. Выпуск глубинный рассеивающий.

Отработанный ил размещается на иловых площадках общей площадью 3 240м2.

Таблица 13. Состав основного оборудования
	Наименование объекта
	Характеристика
	Кол-во
	Производительность (мощность)
	Нормативный срок службы
	Фактический срок службы

	Канализационные очистные сооружения, в том числе
	2 очереди по 7000м3/сут
	1
	14000м3/сут
	15
	23

	здание очистных сооружений
	каркасно-металлический, 1000,2 м2
	1
	
	15
	17

	установка обеззараживания стоков
	УДВ 250/144
	4
	250 м3/ч (каждая)
	10
	7-9

	установка обезвоживания осадка
	ПЛ-06К
	1
	Произв-ть 8м3/час
	10
	1

	иловые карты
	дно бетонированное, 2160м2, 1080м2
	2
	3240м2
	15
	23

	песковая площадка
	
	1
	900м2
	15
	23

	трансформаторная подстанция
	КТП
	3
	
	
	

	КНС собственных стоков
	
	2
	632 м3/час
	10
	23


Таблица 14. Характеристика канализационных насосных станций
	Наименование оборудования
	Марка
	Производительность
	Количество
	Срок службы нормативный, лет
	Срок службы фактический, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КНС №46

	Насос№1
	СМ
	100/65
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 132М4
	11кВт 1500 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	100/65
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 132М4
	11кВт 1500 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	20 м3
	
	1
	10
	27

	КНС №134

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	27

	КНС №141

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	2

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	2

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	20 м3
	
	1
	10
	27

	КНС №76

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	1
	10
	28

	Объем буллита
	15 м3
	
	
	
	

	КНС №77

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	4

	КНС №97

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	2

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	2

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	20 м3
	
	1
	10
	24

	КНС №82

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	1
	10
	24

	Объем буллита
	5 м3
	
	
	
	

	КНС №81

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	4

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	24

	КНС №85

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	10

	КНС №83

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	10

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	10

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	24

	КНС №48

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/6
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	16

	КНС №84

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	6
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	16

	КНС №102

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	13

	КНС №108

	Насос№1
	СМ
	100/65
	1
	7
	12

	электродвигатель
	
	
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	100/65
	1
	7
	12

	электродвигатель
	
	
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	20 м3
	
	1
	10
	12

	КНС №78

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	4

	КНС №79

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	23

	КНС №56

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
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	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15 м3
	
	1
	10
	3

	КНС №86

	Насос№1
	СДВ
	100/20
	1
	7
	20

	электродвигатель
	
	
	
	
	

	Насос№2
	СДВ
	100/20
	1
	7
	20

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	25 м3
	
	1
	10
	20

	КНС №87

	Насос№1
	СДВ
	80/18
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 160S4
	15кВт 3000об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	5 м3
	
	1
	10
	24

	КНС №88

	Насос№1
	СМ
	150/125
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125
	1
	7
	5

	электродвигатель
	АИР 132М2
	11кВт 3000 об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	15м3
	
	1
	10
	8

	ГКНС №1

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 200L4
	40кВт 1500об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 200L4
	40кВт 1500об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	25м3
	
	1
	10
	12

	ГКНС №2

	Насос№1
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 200L4
	40кВт 1500об/мин
	
	
	

	Насос№2
	СМ
	150/125/315/4
	1
	7
	3

	электродвигатель
	АИР 200L4
	40кВт 1500об/мин
	
	
	

	Очистка сточных вод
	механическая
	
	
	

	Объем буллита
	25м3
	
	1
	10
	11


Таблица 15. Характеристика сетей водоотведения г. Лянтор

	Диаметр

трубопровода, м
	Длина

трубопровода, м.п.
	Материал труб

	0,15
	28 360,5
	Сталь

	0,16
	223,53
	Сталь

	0,20
	65 759,27
	Сталь

	0,25
	275,7
	Сталь

	0,30
	3 140,98
	Сталь

	0,40
	4 254,2
	Сталь

	0,5
	23,5
	Сталь

	Итого
	102 037,7
	


3.3. Технические характеристики системы электроснабжения

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется покупной электроэнергией на основании договора с ОАО «ЮТЭК – Сургутский филиал», сетевой организацией является МУП «СРЭС» МО СР.

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется следующим образом:
1. Котельная № 1
Источник питания ПС-35/10кВ № 23 ф.23-07, ф. 23-17, РП-ТП -10/0,4 кВ № 2 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия   ТП № 26 КТПб2*630, ТП №  27  КТПб2*630;
2. Котельная № 2 

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-03, ф. 116-05, ф. 116-08, ф. 116-10 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия ТП № 102 КТПб2*630;
3. Котельная № 3

Источник питания ПС-35/10кВ № 119 ф.119-06, ф. 119-10  через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия РП - 5 10кВ, ТП – КВГМ КТПб2*1000;
4. ХПВЗ

Источник питания  ПС-35/10кВ № 119 ф.119-04, ф. 119-05, ф.119-09, ф. 119-11 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия ТП № 4 КТПн 1*250, ТП № 28 КТПб2*630, ТП № 29 КТПн 1*100, ТП № 30 КТПн 1*250, ТП № 31 КТПн 1*400, ТП № 32 КТПн 1*250, ТП № 33 КТПн 1*250, ТП № 34 КТПн 1*400, ТП № 35 КТПб2*630, ТП № 37 КТПб2*630, ТП № 47 КТПн 1*250, ТП № 48 КТПн 1*250;
5. ГКНС -1,2

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-04, ф. 116-09  через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП № 10 КТПн 1*250, ТП № 11 КТПн 1*250;
6. КОС – 7000 

Источник питания ПС -35/10кВ № 116 ф.116-14, ф.116-19 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП -12 КТПб2*630, ТП – 13 КТПб2*250, ТП – 103 КТПб2*400.
4. Сведения о потребителях (абонентах) энергоресурсов и воды предприятия
ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, подъем и передачу холодной воды, прием и очистку стоков потребителей г. п. Лянтор Сургутского района.
На рисунках 1-4 представлена структура потребления тепловой энергии, горячей воды, холодной воды и сброса стоков потребителями г. п. Лянтор.

Рис. 1. Структура потребления тепловой энергии абонентами г. п. Лянтор






Рис. 2. Структура потребления холодной воды абонентами г. п. Лянтор

Рис. 3. Структура потребления горячей воды абонентами г. п. Лянтор


Рис. 4. Структура сброса стоков абонентами г. п. Лянтор

Перечень потребителей (абонентов) теплоснабжения, ХВС, ГВС и стоков ЛГМУП «УТВиВ» в 2010 году, представлен в таблице 16.
Таблица 16. Перечень потребителей (абонентов) теплоснабжения, ХВС, ГВС и стоков ЛГМУП «УТВиВ» в 2010 году
	№ п/п
	Количество объектов
	Наименование потребителей
	Юридический адрес, телефон
	Объем поставляемой тепловой энергии в соответствии с договором, Гкал/год
	Объем поставляемой холодной воды в соответствии с договором, м3/год
	Объем поставляемой горячей воды в соответствии с договором, м3/год
	Объем принимаемых стоков в соответствии с договором, м3/год

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Местный бюджет

	1
	1
	МУ «Лянторское ХЭУ»
	628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской обл., г. Лянтор, ул. СалаватаЮлаева, стр.13, тел. 8(34638) 21-760, 22-010 
	-
	-
	-
	-

	2
	2
	МУ «Лянторское ХЭУ»
	628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской обл., г. Лянтор, ул. СалаватаЮлаева, стр.13, тел. 8(34638) 21-760, 22-011
	104
	417
	357
	774

	3
	24
	МУ «Лянторское ХЭУ»
	628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской обл., г. Лянтор, ул.СалаватаЮлаева, стр.13, тел. 8(34638) 21-760, 22-011
	5 927
	4465
	1566
	5647

	4
	1
	МУ «Лянторское ХЭУ» (ул. Набережная, стр.13)
	628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской обл., г. Лянтор, ул. СалаватаЮлаева, стр.13, тел. 8(34638) 21-760, 22-011
	35
	25
	-
	25

	5
	1
	УВД по Сург.району (АБК, ул.Парковая,20)
	628433, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, п.г.т. Белый яр, ул. Некрасова, д. 1а, тел.: 74-59-70, 42-21-07, 42-21-08, 74-66-09
	511
	170
	106
	276

	6
	1
	УВД по Сург.району (гаражи, ул.Парковая,20)
	
	228
	
	
	

	7
	1
	Департамент образования Администрации Сург. района   
	628400, ул. Бажова 16, г. Сургут, ХМАО-ЮГРА, Тюменской области, тел. 526-022, факс 526-054
	69
	83
	55
	138
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	27
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы» муниципального образования Сургутский район
	628400, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, р.п. Белый яр, ул. Маяковского, д.1-А
	29 019
	106253
	43802
	150055

	Всего
	35 893
	111 413
	45 886
	156 915

	Федеральный бюджет

	9
	1
	ЛНТ - филиал Югорского гос. университета
	628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16., Тел. 8(34638) 23-4-89, 23-3-12, факс 23-3-72 
	541
	631
	-
	631

	10
	1
	МУ «КЦСОН Сург. р-на « ОКСОН «Рябинушка»
	628433, ул. Лесная, 19, р.п. Белый яр, Тел/факс (3462) 74-04-24
	88
	741
	-
	741

	11
	1
	ИМНС РФ по Сург.р-ну (налоговая)5-3-3подъезд
	628412, Тюменская область, г. Сургут, ул. Гагарина 86, тел. (3462) 76-26-09, факс (3462) 28-55-50
	45
	74
	20
	84

	12
	1
	ИМНС РФ по Сург.р-ну (налоговая) 4-17-53
	628412, Тюменская область, г. Сургут, ул. Гагарина 86, тел. (3462) 76-26-09, факс (3462) 28-55-50
	24
	-
	-
	-

	13
	1
	ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре»
	628449, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменской области, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, 18-а, тел./факс: (8-34638) 23-494, 23-377
	2 168
	7534
	-
	188

	14
	1
	Главное управление  МЧС России по ХМАО-Югре (5 мкр.дом 3)
	628002, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская,  17, тел. (34671) 351-851, факс 351-817
	42
	13
	10
	23

	15
	1
	УФМС России по ХМАО-Югре (Парковая,20)
	628011, ул. Чехова, 12А, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 8-346-71-98-2-27, ф 98-124
	23
	13
	11
	24

	16
	1
	БУ ХМАО» Вет.служба» Ф-л Сургутская район.вет. служба (ул. Нефтяников 6)
	ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Белый яр, ул. Набережная, 1а, Тел./ф 35-76-64, бух. 35-75-84
	35
	25
	17
	42
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	17
	1
	БУ ХМАО-Югры «СЦЗН»(служба занятости нас.)
	628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Ленинградская, 11,тел./факс  34-51-20,тел. 32-22-45, 32-18-06, 32-33-24, 32-15-64
	29
	48
	48
	96

	18
	1
	БУ ХМАО-Югры «СЦЗН»(5-3-офис№5)
	
	31
	
	
	

	19
	1
	Департамент прир. ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры АБК (Вахтовый пос.)
	628007, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина – Горкавича, 1, Тел: 8 (3467) 32-79-56, 32-62-56
	69
	121
	52
	173

	20
	1
	Департамент прир. ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры гаражи (Вахтовый пос.)
	
	69
	
	
	

	21
	1
	Департамент управления делами Губернатора ХМАО-Югры суд.уч-ки № 51,52
	: 628012, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Крупской, д. № 31, Телефон/факс: 8(34673) 35089.
	211
	31
	-
	31

	22
	1
	Филиал «РТРС»«Урало-Сибирский РЦ»
	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13, Тел.: 49-08-11, 41-81-70, 49-08-20, тел/факс: (3452) 49-08-01,
	13
	14
	-
	14

	23
	1
	ДИиЗО Набережная 15
	 
	-
	-
	-
	-

	24
	1
	ОВО при ГОМ  г. Лянтора УВД по Сург. р-ну  АБК  (ул. Строителей 1А)
	628449, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Строителей, 1 «А»,  тел./факс: 8(34638)22-5-84, 28-9-35, 28-5-60
	81
	188
	-
	188

	25
	1
	ОВО при ГОМ  г. Лянтора УВД по Сург. р-ну  АБК  (ул. Строителей 1А)
	
	149
	
	
	

	26
	1
	УФС СП по ХМАО-Югра (суд.приставы) (1 мкр. стр. 35/1)
	628011 г. Ханты-Мансийск,  ул. Чехова, 8, тел/факс: (8-271) 52-0-56, тел.: 3-35-09
	70
	26
	11
	37

	27
	1
	Управление Росреестра по ХМАО-Югре  (рег. палата) ( 5 мкр. дом 3)
	625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 74, тел./факс: (3452) 39-68-19
	32
	13
	11
	24

	28
	1
	Тер.орг. ФСГС по ХМАО-Югре (отдел статистики) (2 мкр. стр.42)
	628012,  г. Ханты – Мансийск – Югра АО, ул. Чехова, д.12, кор. А, тел.  (8-34673) 2-24-97, 3-44-09
	8
	13
	-
	13
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	29
	1
	ГУ УПФ РФ в г. Сургуте ХМАО-Югры (пенс.фонд) (5 мкр. д. 3 )
	628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 8/1, тел. / факс. 52-27-10, 77-89-03
	44
	34
	12
	46

	30
	1
	Ф-л ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по ХМАО-Югра (6мкр.Стр.36)
	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корпус 2, тел./факс 8-(3462) 24-89-09, 28-74-86                 
	40
	21
	11
	32

	31
	1
	УФС по надзору в сфере защиты прав потребит. иблагополуч. челов.по ХМАО-Югре (5 мкр. дом 3)
	628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина,  72, тел. (34671) 28108, факс 29608
	16
	14
	7
	21

	Всего
	3 828
	9 554
	210
	2 408

	Всего по бюджетным потребителям
	39 721
	120 967
	46 096
	159 323

	Сторонние потребители

	32
	47
	ОАО «Сургутнефтегаз»(с потерями в сетях)
	628415, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут,  ул. Кукуевицкого,1, телефон 42-69-43, факс 42-65-19
	17 064
	365575
	37256
	191153

	33
	1
	МУП «СРЭС» муниципального образования Сургутский район г. Лянтор, (АБК 7мкр-н)
	628433, Россия, ХМАО - Югра, Тюменская область, Сургутский район, р.п. Белый яр, ул. Таёжная, 3, тел./факс 8 (3462) 74-63-98
	47
	278
	52
	330

	34
	1
	МУП «СРЭС» муниципального образования Сургутский район г. Лянтор, коммунально-складская зона, арочник.
	
	822
	-
	-
	-

	35
	1
	«СУРГУТФАРМАЦИЯ» (Аптека №  228)
	628403 г. Сургут, Тюменской обл., пр. Дружбы № 4, тел.34-61-12, 23-35-67
	142
	1009
	251
	1260

	36
	1
	Пр-ль Басов Ф.В. (помещение ОАО «РТЦ» промзона) (автомойка)
	-
	-
	893
	-
	893

	37
	1
	ЛГ МУП «УК ЖКХ»    (С.Юлаева 13)
	628449 Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13, тел. 21-0–60 + 104, факс: 21-8-06
	222
	42
	-
	42

	38
	1
	ЗАО «Нефтестройсервис»6а-63-8
	109004, г. Москва,Товарищеский пер., д. 29, строение 1, тел.: (095) 912-90-02, Факс: (095) 912-17-06
	20
	200
	120
	320

	39
	2
	ЗАО «Нефтестройсервис»Согласия7-7,19
	
	60
	
	
	-

	40
	1
	ЗАО «Нефтестройсервис» промзона
	
	-
	1276
	-
	1276
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	41
	1
	ЗАО «Фортуна»(маг. «Радуга»)
	628449  г. Лянтор, 3 мкрн., строение 69, магазин «Радуга», тел. 28-5-28, 29-160
	81
	73
	-
	73

	42
	1
	 ЗАО «Сургутнефтегазбанк «    (операционное отделение №7)
	628400, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19, тел.: 39-86-00, факс: 39-87-11
	241
	486
	-
	486

	43
	1
	ООО «Горячий хлеб»
	628449, г. Лянтор, ул. 60-лет СССР, строение 5, тел.:28-203
	96
	544
	473
	1017

	44
	1
	Магазин-пекарня «Гор.хлеб», пр-ль Стадник Н.
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Лянтор, 4 мкрн., строение 24, магазин – пекарня «Горячий хлеб», тел.: 29-230
	222
	1157
	-
	1157

	45
	1
	ИТД « Балабан С. Г.  (маг. № 8,)
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д.3, кв. 39, тел.  2 -35- 84, 
	122
	922
	-
	922

	46
	1
	ИТД « Балабан С. Г.  (Павильон «777»)
	
	46
	26
	-
	26

	47
	1
	ИТД « Балабан С. Г.  (арочник)
	
	-
	9
	-
	9

	48
	1
	 СО № 5940 АК СБ РФ ( 6а-104)
	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, тел./факс: 77-56-57, тел. 52-53-78
	32
	38
	22
	60

	49
	1
	 СО № 5940 АК СБ РФ ( 1-35/1)
	
	69
	25
	12
	37

	50
	1
	 СО № 5940 АК СБ РФ (4-2-15)
	
	29
	13
	11
	24

	51
	1
	ЗАО «Спецавтоматика» (общ.4-15-128)
	628400, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 33А, тел.: 50-07-42, факс: 50-07-41
	29
	99
	130
	229

	52
	1
	ООО «Мир детства» 1мкр-н
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкрн., строение 70, тел./факс: 8(34638) 22-6-61, 27-905, 27-901
	82
	123
	-
	123

	53
	1
	ЗАО «Мир детства» маг.Аленьний цветочек
	
	33
	81
	44
	125

	54
	1
	ЗАО «Мир детства» маг.»Маленький цветочек»(на рынке)
	
	25
	77
	-
	77

	55
	1
	Пр-ль Осинкина Л.Е.»Росиянка»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 1,кв. 18, тел. 22-5-86
	122
	28
	9
	37

	56
	1
	ФГП «Почта России» (ул. С.Юлаева стр.15)
	628400, г. Сургут, ХМАО-Югра,ул. Республики, 4, тел./факс: 28-02-26
	76
	98
	72
	170

	57
	1
	ОАО «Уралсвязьинформ» офис (ул. С.Юлаева15)
	620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, тел.: 34-45-00/ тел./факс (бухгалтерия): 36-36-55
	77
	81
	29
	110
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	58
	1
	ОАО «Уралсвязьинформ» (4-2-43,44)
	
	65
	111
	112
	223

	59
	1
	ООО «АТП Лянтоское «  стоки-промзона
	628449,ХМАО,Сургутский район,г.Лянтор.промзона, тел. 90-748
	-
	-
	-
	228

	60
	1
	ООО «Севержилстрой-1»(стоки-промзона, общ.)
	644052,РФ,г.Омск,ул.Челюскинцев, 93, тел. 8(3812)28-48-44
	-
	-
	-
	2190

	61
	1
	Сург.ЭС ОАО «Тюменьэнерго» (стоки-промзона) 
	г.Сургут,Тюменскойобл.,ул. 30 лет Победы,34., 8-34-62-77-33-59
	-
	-
	-
	3600

	62
	1
	Пр-ль Керимов И.М. («Белый аист») стоки
	 
	-
	-
	-
	270

	63
	1
	ООО «Каскад»
	628449, 6 мкрн., строение 11, г. Лянтор, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Россия, тел./факс: (34638) 28-233.
	54
	1460
	368
	1828

	64
	1
	ЛГ МУП КБОН  «Север»
	628449, Россия, ХМАО-Югра, г. Лянтор, 1 мкрн., строение 15/1, тел.: 28-461
	221
	828
	-
	828

	65
	1
	ООО «КАВИР ЛТД»
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., строение 59/1, тел.: 28-3-29, факс: 21-514
	754
	298
	1376
	1674

	66
	1
	ООО «КАВИР ЛТД»
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., строение 59/1, тел.: 28-3-29, факс: 21-515
	-
	-
	-
	325

	67
	1
	ИТД Маниной Т.З.(магазин»Ростислав»)
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 16, кв. 62, тел.: 28-3-29, факс: 21-514
	96
	131
	-
	131

	68
	1
	ЗАО «Городской  рынок»(здание рынка)
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Лянтор, 2 мкрн., тел.: 28-389, 
	269
	1746
	342
	2088

	69
	1
	ЗАО «Городской  рынок»(новое здание рынка)
	
	229
	
	
	

	70
	1
	ЗАО «Вита-фарм» 4-6-72
	628449, Россия, ХМАО-Югра, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 6, кв. 72, тел./факс:   22-9-83
	30
	46
	14
	60
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	71
	1
	ООО «ДСТ №1»(мини-пекарня)
	6284300, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. Озерная, д.1/1, тел.: (3462) 22-44-71, 22-44-72,45-75-76, 45-75-78. 
	190
	406
	-
	406

	72
	1
	ООО «ДСТ №1»(общежитие)
	
	400
	1426
	1002
	2428

	73
	1
	ООО «ДСТ №1»(стоки промзона)
	
	-
	-
	-
	167

	74
	1
	НОУШПП «Амикаро»(гаражи)
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Лянтор, 6 мкрн., строение 50,тел.: 28-6-69, факс: 22-1-27
	145
	17
	-
	17

	75
	1
	НОУШПП «Амикаро»(ЦОМ)
	
	165
	23
	-
	23

	76
	1
	ООО «Аквасеть»(общежит.Набережная,6)
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная 22, тел.: 77-1-79, доб. 102, 24-171 (диспетчерская)факс: 77-1-75, доб. 102.
	89
	571
	400
	971

	77
	1
	ООО «Аквасеть»(арочник)
	
	690
	327
	-
	327

	78
	1
	Пр-ль Качакамов С.А. (автомойка, бар Аквариум)
	628449, г. Лянтор, ул. Назаргалеева , д.30, кв. 22, тел.  23-3-42
	604
	301
	-
	301

	79
	1
	ОАО «УПНП и КРС»
	446368, Самарская об​ласть, Красноярский, п. Светлое поле, Про​мышленная зона, 9 «А», тел. 8-34638-77-8-00, 77-9-60, 77-8-30 доб. 230
	15
	132
	77
	209

	80
	1
	ООО «Дарница»(овощехр)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., строение 10, тел./факс  23-002.
	88
	284
	-
	284

	81
	1
	ООО «Оптима-ИФ»(ресторан Тан Лонг)
	628449,  ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 микрорайон, строение 10, тел./факс 23-002, тел. 25-404
	112
	1222
	-
	1222

	82
	1
	ОАО «Сургутстройтрест», общежитие № 41
	628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, 25, тел. (3462) 501-326, факс 501-333
	283
	143
	-
	143

	83
	1
	ОАО «Сургутстройтрест», общежитие 12
	
	141
	102
	-
	102

	84
	1
	ООО «Дом-сервис»(ул.Набережная 4)
	628449, ХМАО, Сургутский район,  г. Лянтор, ул. Набережная, 4, тел./факс 28-701
	13
	5
	-
	5

	85
	1
	ЗАО «Петролстейт», АЗС
	628400, ХМАО, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 4,тел./факс 32-05-16 (АЗС),тел. 22-42-29, 22-42-27 (бух.)
	35
	13
	-
	13
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	86
	1
	ЗАО «Эльдорадо» (АЗС-6мкр-н)
	628449 г. ХМАО - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Дружбы народов, строение 16,  тел./факс:  21-7-87
	49
	70
	-
	70

	87
	1
	ЗАО «Эльдорадо» (АЗС-вахт.мкр-н)
	
	10
	13
	-
	13

	88
	1
	Мусульманская религ. орган-я (Воскресная школа)
	628449, Россия, ХМАО-Югра, г. Лянтор, п. Вахтовый, воскресная школа, мечеть, тел./ факс: 77-4-40
	43
	50
	-
	50

	89
	1
	Мусульманская религ. орган-я (Мечеть)
	
	44
	
	
	

	90
	1
	ЗАО «Дарница» 6мкр,стр.10
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., строение 10, тел./факс  23-002.
	114
	376
	-
	376

	91
	1
	ООО «Гален»(стоматология) 4-14-72
	626400, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Дзержинского 16/ в -72, тел.: 34-61-12, факс: 34-35-88
	20
	185
	61
	246

	92
	1
	МУП «РКЦ ЖКХ» МО Сургутский р-н
	628400, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 107, 105, тел./факс  32-19-82, 35-01-77
	80
	27
	18
	45

	93
	1
	Церковь Христиан Веры Еванг.»Слово жизни»(мкр1)
	628449 ХМАО, Сургутский район, г. Лянтор, 1 мкрн., д. 20, кв. 1, тел.: 25-1-26, 25-0-86
	138
	18
	11
	29

	94
	1
	Ф-л ОАО Ханты-Мансийс.банк Сургут(Назар.30-91)
	628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, 12, факс: 37-62-97, телефон: 77-30-00 
	68
	86
	9
	95

	95
	1
	Ф-л ОАО Ханты-Мансийс.банк Сургут(Согласия,7)
	
	65
	62
	18
	80

	96
	1
	ОАО Югория (6 мкр..36)
	628400, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова,  9/1, тел.: 23-22-40
	5
	5
	4
	9

	97
	1
	ООО «Партнер»(маг.»Овен»,Назарг.6 корп.2)
	628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 30, тел.: (3462) 34-63-09, факс: (3462) 34-63-10
	160
	17
	-
	17

	98
	1
	ООО «ЗапСибАгентствоВозд.Сообщений»
	628000, ул. Майская, 10, г. Сургут, ХМАО - Югра, Тюменская область, тел.: 24-17-40,  24-37-81, факс: 24-50-16
	13
	13
	11
	24

	99
	1
	ООО «Энергоремонт», АБК
	628449, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский р-н, г. Лянтор, 4-14-34, тел. 24-846
	15
	45
	-
	45

	100
	1
	ООО «Энергоремонт» гаражи
	
	39
	
	
	0
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	101
	 
	ООО «Щит» (ул.Строителей,1)
	628449, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Строителей 1 «А», тел./факс: 8 (34638) 24-0-10
	0
	69
	-
	69

	102
	1
	ООО «Щит» (1мкр., стр.63-строительство)
	
	49
	-
	
	-

	103
	1
	НО Сург.межрегион.коллегия адвокатов
	628403, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 31,офис 506, тел./факс: 24-48-62
	5
	13
	-
	13

	104
	1
	Пр-ль Адилов К.А. (маг.»Венеция»)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д.4, кв. 65, тел./факс  21-7-87
	65
	-
	-
	0

	105
	1
	Пр-ль Адилов К.А. (аптека.5-3)
	
	52
	19
	12
	31

	106
	1
	МАУ «ГИЦ» (ул. С. Юлаева 13)
	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лянтор, Сургутского района, ул. Салавата Юлаева, 13, 628449,тел./факс: (34638) 21-702, 21-888
	160
	43
	-
	43

	107
	1
	ООО «Электро-Монтаж-Автоматика» ЦТП-56
	628449, ХМАО, Сургутский район, г. Лянтор,1 мкрн., строение 15/1, ЦТП-56, тел./факс 25-375, 26-2-94
	44
	35
	-
	35

	108
	1
	ООО «БиБ-сервис» (тех.подполье СОШ №5)
	628449, Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, г. Лянтор, 2 мкрн., нежилое помещение (строение) ЗАО «Кавир», тел./факс 20-512, 95-872
	29
	5
	4
	9

	109
	1
	ООО «БиБ-сервис» (ЦТП-13)
	
	36
	5
	11
	16

	110
	1
	ООО Форсаж (маг.Днепр)
	628400, ХМАО, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Северная, 28, тел./факс 600252
	55
	541
	-
	541

	111
	1
	Пр-ль Евстратенко С.В. ТПО «Най»
	626412, г. Сургут, ул. Лермонтова д.11/3 кв.9, тел.: 28-8-37
	336
	354
	-
	354

	112
	1
	ООО ТЦ «Рассвет»
	628449, г. Лянтор, 2 мкрн., строение 35, тел. 93-856, 24-096
	360
	106
	81
	187

	113
	1
	ООО ТПК»ЗапСибПроект»(м-н»Северавто»)
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 17, кв. 61, тел.22-5-11, 77-6-27
	20
	5
	4
	9

	114
	1
	ООО «Антропотена»(маг.»Улыбка»)
	628449, г. Лянтор, Промзона 3-4 Лянторское АТП, тел.: 77-765, 77-248
	629
	361
	300
	661
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	115
	0
	ООО «СМФ Градэксстрой» МУК «Дворец культуры «Юбилейный»
	628449, 2 мкрн., строение 42, г. Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской обл.тел.:  22-013, 24-001факс 24-001+144
	280
	-
	-
	-

	116
	1
	ООО «СМФ Градэксстрой»(общеж-е Назаргалеева,8)
	119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, тел.: 8-495-938-79-71 (70)
	129
	2159
	1117
	3276

	117
	1
	ООО «Югория Лифт» (ул.Эст.дор.,26)
	628400, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. Сургут, ул. Университетская, 23/5, офис 2, тел./факс  77-40-91, 92,93,94
	5
	77
	21
	98

	118
	1
	ООО ТК «Маркетинг» (здание бывшей бани)
	628449, Россия, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, стр. 68, ф. 28-9-66
	309
	973
	-
	973

	119
	1
	Ханты-Мансийский негосуд. пенсионный фонд (5-3)
	628012 Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59-а,тел/факс: (34671)  54-402, факс 54-406
	7
	13
	5
	18

	120
	1
	ООО «Пальма» остановочный комплекс ул.Согласия
	628449, ул. Согласия,  г. Лянтор, Сургутский район, Тюменской обл., ХМАО-Югра, торговый павильон «Пальма», тел.:  (34-618) 90-6-36
	13
	132
	-
	132

	121
	1
	МУЗ «ЛГБ» (здание лаборатории, платн.услуги)
	628449, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ АО – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 7,тел. (34638) 23-5-86, тел./факс (34638) – 21-9-22
	32
	213
	133
	346

	122
	1
	ООО «Мега-Инвест» (универсам «Монетка»
	620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4, тел.:+7 (343) 216-19-70, Факс: +7 (343) 216 19 72
	224
	820
	-
	820

	123
	1
	ООО Мясокомбинат «Сургутский»м-н «Мясной двор»
	628400, Россия, Ханты-Мансийский – Югра АО, г. Сургут,   шоссе Нефтеюганское, 6, тел.: (3462) 36-41-03, 36-41-05
	331
	946
	519
	1465
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	124
	1
	Пр-ль Юсупов А.А. 10 мкр-н стр-е №44
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 18, тел./факс: 8 (34638) 21-7-87
	122
	204
	52
	256

	125
	1
	Пр-ль Юсупов А.А. маг. «Шериф»ул.Назаргалеева
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 18, тел./факс: 8 (34638) 21-7-87
	105
	134
	44
	178

	126
	1
	 Пред-ль Юсупов Р.А.(маг.»Березка-2»)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 17, тел./факс  21-7-87.
	185
	99
	-
	99

	127
	1
	Пред-ль Юсупов Р.А.(склад),Др.Народов,стр.18
	
	144
	26
	-
	26

	128
	1
	Пред-ль Юсупов Р.А.(маг.»Березка»,пекарня»)
	
	105
	509
	-
	509

	129
	1
	Пр-ль Юсупов А.А. маг.»Изумруд»4мкр-он,ж/д4
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 18, тел./факс: 8 (34638) 21-7-87
	39
	54
	12
	66

	130
	1
	Магазин «Находка», предприн. Юсупов Р.А. 
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 17, тел./факс  21-7-87.
	667
	297
	26
	678

	131
	1
	Пр-ль М.В. Талаева (кафе-бар «Три медведя»)
	628449, 3 мкрн., строение 71/2, г. Лянтор, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Россия, тел./факс: (34638) 26-005
	17
	44
	173
	470

	132
	1
	Маг. «Урал», пр-ль Логинова
	628449, Сургутский район,  г. Лянтор, 4 мкрн., д. 13, кв. 61, тел. 22-1-48.
	68
	13
	-
	44

	133
	1
	М-н«Кедр» МкртчанМ.А.+»Живой мир»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 3, кв. 33,тел.  90-200
	62
	286
	-
	13

	134
	1
	Маг. №3 «Ленинград», пр-ль Мусаев А.Х.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6а мкрн., д. 63, кв. 2,тел. 25-255
	122
	72
	-
	286

	135
	1
	Пр-ль Ильяшенко А.П. (маг.»Хантейский»мкр.3)
	628449, г. Лянтор, 3 мкрн., строение 70, тел.: (34638) 701-405
	15
	528
	-
	72

	136
	1
	Пр-ль СтадникЭ.А.,маг.»У Алексея» 4мкр
	628449, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Лянтор, 4 мкрн., строение 21, торговый центр «У Алексея», т. 28-6-73
	224
	55
	-
	528

	137
	1
	Пр-ль Бутырский, маг.  «Чунга-чанга»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 1, кв. 11, тел.  90-620, 94-620
	13
	883
	-
	55
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	138
	1
	Маг. «Памир» + ресторан Белый рояль пред.Аббасов К.А.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 5, кв. 11, тел.  23-0-64
	121
	88
	220
	1103

	139
	1
	Пр-ль  Каюк Е.Н. («Океан») 
	 
	-
	-
	45
	133

	140
	1
	Маг. «Фарида», мкр.№4, пред-ль Рагимов Э.А. 
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6а мкрн., д. 63, кв. 2,тел. 25-255
	9
	132
	44
	176

	141
	1
	Маг-н «Меркурий», предприн. Велиханов Р.М.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 29, кв. 163, тел.  22-9-46.
	22
	72
	-
	72

	142
	1
	Маг. «Физули», пред-ль Сарханова Х.А.
	г. Лянтор, 2 мкрн, д. 65, кв. 27, тел. 22-6-83
	22
	132
	-
	132

	143
	1
	Закусочная «Лесная»предприн. Захарян С.К.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 7, кв. 49, тел. 28-3-55
	146
	357
	-
	357

	144
	1
	СТО, предприниматель Азимов
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкрн., д. 34, кв. 4, тел.  98-800
	131
	1276
	1469
	2745

	145
	1
	СТО, предприниматель Азимов(новое здание)
	
	76
	-
	-
	-

	146
	1
	Азимов Х.Б. «Автозапчасти»
	
	36
	748
	456
	1204

	147
	1
	Павильон «Туран» предприн. Гусейнова Т.Г.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкрн., д. 17, кв. 5, тел.29-2-79
	5
	132
	-
	132

	148
	1
	Маг. «Мечта-1», пр-ль Джавадов В.Д.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, 30, кв. 95, тел.  90-530
	7
	132
	-
	132

	149
	1
	Маг. «Мечта-2» пр-ль Магеррамов Н.Ч.
	628449, г. Лянтор, 10 мкрн., д. 31, кв. 1, тел.: 95-748 
	7
	132
	-
	132

	150
	1
	 Маг. «  Идеал  « предприн. Авакян К.Ш.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкрн., д. 22, кв.10, тел. 21-2-10
	23
	132
	-
	132

	151
	1
	Маг. «Шанс», предпр. Музычук
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 4, кв. 2, тел. 28-3-09
	36
	81
	39
	120

	152
	1
	Маг. «Согласие»пред.Исмаилов З.А.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д.32, кв. 17, тел.: (34638) 96-184, 96-235
	17
	72
	-
	72
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	153
	1
	Маг. «Мечта»  пред.Амишов Э.Ш.
	628449, г. Лянтор, 3 мкрн., д. 19, кв. 4, тел: (34638) 94-622,
	8
	132
	-
	132

	154
	1
	Маг-н «Каспий», предприн. Абдулманафова С.А.
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 3, кв. 56,  тел.: 22-3-56, 92-4-46
	22
	72
	-
	72

	155
	1
	Маг. «Руслан», пр-ль Сулейманов Е.Б.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 29, кв. 75, тел. 20-8-58, 91-988
	13
	204
	65
	269

	156
	1
	Маг. «Югра» пр-ль Акберов Р.М.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 10 мкрн., д. 16, кв. 4, тел. 23-3-79
	75
	133
	44
	177

	157
	1
	Маг. «Памир-2» пр-ль Тагиев С.В.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6а мкрн., д. 68, кв. 11, тел. 90-975
	10
	132
	-
	132

	158
	1
	ИТД Рустамова Д.Д., магазин «Айсберг»
	 Тюменская область, Сургутский район, п. Нижнесортымский, мкрн. Пионерный, 9, общ. 47, ком. 28, тел.  23-009
	91
	404
	131
	535

	159
	1
	Маг. «Ермак», пр-ль Михайлова
	628449, Сургутский район,  г. Лянтор, ул. Набережная, д. 9, кв. 1, тел. 89226512766 
	7
	132
	-
	132

	160
	1
	Маг.»Акстафа» пр-ль Кулиева Д.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 10 мкрн., д. 3, кв. 11, тел. 23-1-95(дом)
	11
	51
	-
	51

	161
	1
	Маг. «Автонаходка», ОАО «АККОБАНК»
	626412, г. Сургут, ул. Лермонтова д.11/3 кв.9, тел.: 28-8-37
	22
	5
	-
	5

	162
	1
	Маг.»Елена» пр-ль Агабалаев Х.А.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкрн., общ. 3,кв. 28, тел. 90-1-86
	13
	-
	-
	-

	163
	1
	Маг.»Чинар» пр-ль Неджафов М.Х.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 1 мкрн., д.87, кв. 7, тел. 21-9-87
	5
	72
	-
	72

	164
	1
	Маг. «Смешан. Товары»  пр-ль Гаджиев Р.В.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 89,тел. 23-3-84
	53
	79
	60
	139

	165
	1
	Маг.»Видай « пр-ль Умеров И.А.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 7 мкрн., д. 39, кв. 3,тел.-
	13
	72
	-
	72

	166
	1
	Парикмахерская «Стиль»предп.Загайчук Е.М.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 32, кв. 9,тел.: 26-9-27, д. 28-6-95, 91-391, 91-390
	12
	49
	-
	49
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	167
	1
	Маг.»Успех» пр-ль Мамедов И.Х
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12, кв. 7, тел. 9-01-54
	13
	132
	-
	132

	168
	1
	Мастерская «Вулканизация», пр-ль. Грицкевич
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 6, кв. 14,тел. 22-8-88
	48
	120
	-
	120

	169
	1
	Пр-ль Адилов К.А. м-н«Мираж», 4 мкр.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д.4, кв. 65, тел./факс  21-7-87
	48
	134
	-
	134

	170
	1
	Маг.»Космос» пр-ль Адилов К.А.
	
	44
	271
	-
	271

	171
	1
	Маг. «Милениум», пред-ль Недуров С.Р.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 3, кв. 37, тел./факс  22-7-78
	44
	187
	-
	187

	172
	1
	Пр-ль Абдулвахабов И.А. СОК «Звездный»
	628449, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, д. 36/1, тел. 90-404, 98-989
	290
	373
	199
	572

	173
	1
	Пр-ль Решетханов Р.У.(арочник ул.Магистральная,8)
	628449, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, д. 39, тел.22-9-06
	311
	-
	-
	-

	174
	1
	Пр-ль Джафаров М.М. («Исток»)
	628449, г. Лянтор, ул. Комсомольская, д.2, кв. 19, тел.  23-7-02
	10
	132
	-
	132

	175
	1
	Пр-ль Алиев Ш.А. «Встреча»
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д.29, кв. 135, тел.: 27-0-46
	16
	132
	44
	176

	176
	1
	Пр-ль В.В. Ячин («Автовокзал»)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., д. 11, кв. 4, тел.  77-4-59, д.тел. 23-7-77
	140
	89
	-
	89

	177
	1
	Пр-ль Олиферова Т.В. Маг.»Цветы»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 2, кв. 23, тел.  20-293
	57
	57
	-
	57

	178
	1
	Маг. «Барс», пр-льГусейнов Э.Я. 2 мкр.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., д. 15, кв. 9, тел.:  23-9-03
	25
	73
	-
	73

	179
	1
	Маг. «Эмилья» пр-ль О.В. Нещерет
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 10, кв. 90, тел.:  22-6-34
	7
	72
	-
	72

	180
	1
	Пр-ль Ванисян Р.А. маг.»Малыш»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 10, кв. 104, тел. 21-9-52
	66
	58
	33
	91

	181
	1
	Пр-ль Алиев. (фотосалон ЦТП-9)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 5 мкрн., д. 3, кв. 133, тел.  21-6-48, 94-320
	18
	85
	30
	115
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	182
	1
	Пр-ль Асаев Э.В. (5мкр-н, д3)
	628449, г. Лянтор, 3 мкрн., д.17, кв. 10, тел.  98-008, 23-621, 92-525, 
	35
	85
	-
	85

	183
	1
	Маг. «Снежинка»  пр-ль Лека И.М. мкр.6-а
	г. Сургут, ул. Энергетиков, 11/1, тел. 28-18-85
	13
	132
	-
	132

	184
	1
	Пр-ль Осипова Г.Н. «Ритуальные услуги»
	628449, г. Лянтор, 7 мкрн., д.21, кв. 5, тел. 26-449, 89224083199
	23
	5
	-
	5

	185
	1
	Маг. «Гарант»  пр-ль Фарсиян Г.Ш.
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д.7, кв. 2, тел. 28-1-80
	12
	5
	-
	5

	186
	1
	Пр-ль Мкртчан М.А. (маг.»Лидер»ул.Магистральная)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 3, кв. 33, тел.  90-200
	23
	144
	55
	199

	187
	1
	Гр.БалашоваР.К.,теплый гараж №478, 2 мкр-н
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Нефтяников, 6, ком. 28, тел. 89222513832
	13
	0
	-
	-

	188
	1
	Гр.Абдулвахабов И.А.(коттедж ул.Эст.дор)
	628449, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, д. 36/1, тел. 90-404, 98-989
	30
	108
	-
	108

	189
	1
	Маг. «Эдельвейс», пред-ль Гречуха Т.В.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 104, кв. 21, тел.  28-5-82, 29-1-60
	7
	21
	-
	21

	190
	1
	Пр-ль Фарсиян Г.Ш.(4-7-2 косм.салов «Лянтор»)
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д.7, кв. 2, тел. 28-1-80
	26
	104
	81
	185

	191
	1
	ИП Геворкян А.А. «Аптека»,(4-14)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., д. 25, кв. 1, тел. 95-8-08
	29
	56
	12
	68

	192
	1
	Пр-ль Махиня В.В. (арочник -8ж)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 41, кв. 15, тел. 89044897010
	184
	24
	-
	24

	193
	1
	ИП Салимгареев А.Ш. (офис ул.Набережная 4)
	628452, Тюменская область, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Космонавтов, 9, кв. 25, тел. 92-791
	32
	25
	-
	25

	194
	1
	М-н«Стройматериалы» пр-ль Вердян И.А. мкр.4
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г.Лянторул.СалаватаЮлаева д.5 кв.17, тел. 23-6-43
	16
	5
	-
	5

	195
	1
	ИП Готишан В.Ф. (п.Вахтовый, гараж №706)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 18, кв. 76, тел. 98-062
	8
	0
	-
	-
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	196
	1
	 Маг. «Огонек» пр-ль Абдуллаев Т.Г.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., д. 8, кв. 1, тел.89088910846
	7
	72
	-
	72

	197
	1
	Гр.Продан М.М. (стр-во ж/д пер.Кедровый,6)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 104, кв. 3, тел. 72-94-10, 72-01-85
	36
	0
	-
	-

	198
	1
	Гр. Шарков Ю.Н.(п.Вахтовый гараж№555а)
	628449, Сургутский район,  г. Лянтор, 1 мкрн., д. 36/1, кв.51,                     тел. 24-0-20, 90-655 
	13
	13
	-
	13

	199
	1
	Маг.»Маяк» ул. Эст. Дорож., пр-ль Аббасов А.А.
	628449, г. Лянтор, ул. Согласия, д. № 5, кв. 17,  тел.: 90-606
	7
	132
	44
	176

	200
	1
	Пр-ль Продченко М.М.(«Мрия» мкр-н6,ж/д36)
	628449, г. Лянтор, 7 мкрн., д. № 57, кв. 2 , тел.: 89226503189
	25
	27
	26
	53

	201
	1
	Пр-ль Магеррамов Н.Ч.(м-н»Каменн.цветок)
	628449, г. Лянтор, 10 мкрн., д. 31, кв. 1, тел.: 95-748 
	56
	60
	24
	84

	202
	1
	ИП Исраелян К.Э. маг.»Молоток»4-14
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкрн., д. 20, кв. 2, тел.  90-123,раб. 26-000, дом. 21-0-47
	56
	72
	21
	93

	203
	1
	Гр. Бикбулатов Н.М. (5-3)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6а мкрн., д. 101, кв. 24, тел.  23-9-26, 20-506, 28-2-72
	20
	13
	11
	24

	204
	1
	ИП Величко Ю.Н. маг. «Юбилейный»
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 20, кв. 9, тел.  77-318
	13
	72
	-
	72

	205
	1
	ИП Беляева А.А.(ЦТП-42)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6 мкрн., д. 105, кв. 47, тел.  28-924
	13
	69
	-
	69

	206
	1
	Гр. Ибатов Н.И. (парикмах.»Эталон» 4-2-30)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 5, кв. 78, тел. 22-791, 89221025003
	26
	92
	58
	150

	207
	1
	ИП Хусаинова О.А. (буфет в ЛГБ)
	628449, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, д. 30, кв. 2, тел.  89028173101
	5
	57
	21
	78

	208
	1
	ИП Конистаркин м-н Хозяин, Консалко, 5 мкр-н,д3
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 30, кв. 65, тел.  91-308,
	54
	56
	11
	67

	209
	1
	ИП Конистаркин офис №2, 5мкр-н,д3
	
	31
	13
	11
	24
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	210
	1
	Пр-ль Исмаилов Ш.Н. ТК «Прогресс»(7мкр-н минирынок)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор,ул. Назаргалеева, д. 32, кв. 17, тел. 90-450
	179
	293
	238
	531


	211
	1
	Маг. «Талисман», пр-ль Гаджиев В.М.
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 15, кв. 89, тел. 91-884
	15
	72
	22
	94

	212
	1
	Пр-ль Кулиев С.И. маг. «Жасмин»
	628449, г. Лянтор, 5 мкрн., д.3, кв. 219, тел. 97-111
	8
	17
	-
	17

	213
	1
	Маг. «Ивушка» пред. Глущук А.Н. 4мкр-н
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 14, кв. 7, тел. 95-113, 21071
	9
	15
	11
	26

	214
	1
	ИП Сулейманов Е.Б. (5мкр.,д3, офис №4)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 29, кв. 75, тел. 20-8-58, 91-988
	32
	19
	24
	43

	215
	1
	Маг-н «Мир мебели» ,предприн. Мкртчан
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкрн., д. 29, кв. 75, тел.  91-888
	173
	240
	-
	240

	216
	1
	Пр-ль Месникович Т.М. маг.»Арарат»
	628449, г. Лянтор, 3 мкрн., д.11, кв. 1, тел. 23-449(раб.), 25-459(дом.)
	23
	132
	44
	176

	217
	1
	Гр.Буряк Ю.А. (Оздоровительный корпус)
	628449, г. Лянтор, 4 мкрн., д.14, кв. 34, тел.  92-394, 
	43
	72
	-
	72

	218
	1
	Идрисова Л.В. торговый павильон «Нефтяник»
	628449, г. Лянтор ,ул. Эстонских дорожников., д.  95., 25-737
	-
	132
	-
	132

	219
	1
	Пр-ль Асланов Б.С.  («Огонек-3»)   
	628449, г.Лянтор,3 мкрн.,д 50,кв. 2, тел. 90-979
	-
	72
	22
	94

	220
	1
	Пр-ль Артеменко Н.П.  (прием сточных ферм.хоз-во)
	328449, г.Лянтор,6 мкрн.,д 5,кв. 14., тел. 89028177371
	-
	12
	-
	12

	221
	1
	П-ль Евстратенко В.Г. (павильон «Водолей») 
	г. Сургут, пр-т Комсомольский., д. 13, кв. 3
	-
	13
	-
	13

	222
	1
	Пр-ль Олефирова Т.В. (магазин «Живой мир»)  (ул. Назаргалеева стр.6/3)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Согласия, д. 2, кв. 23, тел.  20-293
	-
	285
	-
	285

	223
	1
	Алиев Г.А. маг. «Кристалл»
	628449, г.Лянтор,1 мкрн.,д 36/1,кв. 36., тел. 21-648
	-
	132
	-
	132

	224
	1
	Пр-ль Рагимов Э.А. (м-н Рябинка,6а-90, помещ.3)
	628449, Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 6а мкрн., д. 63, кв. 2,тел. 25-255
	31
	24
	24
	48
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	225
	1
	ТСЖ «Новый дом»
	628449, ХМАО, Сургутский район, г. Лянтор, 1 мкрн., ж/д 51/1,тел. 36-9-28, 23-6-98
	702
	4441
	3604
	8045

	226
	2
	ТСЖ «Кондоминиум»
	628449, ХМАО, Сургутский район, г. Лянтор, 1 мкрн., ж/д 36/1,36/2, тел. 24-200
	2 251
	10924
	5321
	16245

	227
	1
	ТСЖ «Назаргалеева 12»
	628449, ХМАО, Сургутский район,  г. Лянтор, ул. Набережная, 4, тел./факс 28-701
	1 783
	12614
	6853
	19467

	Всего
	38 580
	431 714
	64 235
	291 703

	Население (жилищный фонд)

	228
	86
	Непосредственное управление
	 
	93 443
	-
	-
	-

	229
	292
	ЛГ МУП «УК ЖКХ»
	628449 Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13, тел. 21-0–60 + 104, факс: 21-8-06
	88 872
	655584
	500099
	1111926

	230
	15
	ООО «Строймонтажналадка»
	г. Лянтор, 1 мкрн., строение 15/1, тел. 25-351,26-122
	7 218
	
	
	

	231
	39
	Частный ж/фонд
	 
	1 440
	
	
	

	Всего
	190 973
	655 584
	500 099
	1 111 926

	ИТОГО
	269 274
	1 208 265
	610 430
	1 562 952


5. Перспективы развития и прогноз потребления (производства) энергоресурсов и воды

По данным, предоставленным организацией ЛГ МУП «УТВиВ», на территории г. Лянтор преобладает тенденция снижения потребления коммунальных ресурсов. Данное снижение обусловлено установкой потребителями коммунальных ресурсов приборов учета. В частности потребление тепловой энергии в 2005-2010 годах в среднем ежегодно снижалось на 1,1% (см. таблицу 17), по информации специалистов ЛГ МУП «УТВиВ», на период реализации настоящей Программы, ежегодное снижение потребления тепловой энергии достигнет приблизительно 5% в связи с вышеуказанными факторами.

На период реализации Программы в г. Лянтор не предвидится капитального строительства и появления новых потребителей (абонентов) коммунальных ресурсов. Прогнозируется незначительное снижение потребности в энергоресурсах для производства тепла, подъема воды и приема стоков, за счет снижения энергоемкости потребителей посредством внедрения нового, более энергоэффективного оборудования и материалов, а также за счет установки абонентами узлов учета. 

В таблице 17 представлена динамика производства тепла, горячей воды, подъема холодной воды, приема стоков за период с 2005 года по 2009 год. Дальнейшие расчеты по определению экономического эффекта будут производиться с учетом среднего изменения производства, тенденция которого продолжится на период реализации программы.
В таблице 18 приведена динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков.

Таблица 17. Динамика изменения производства и передачи коммунальных ресурсов, с расчетом среднего изменения за период с 2005 по 2010 годы
	Наименование коммунального ресурса
	Ед. изм.
	Величина полезного отпуска по годам
	Среднее изменение за 6 лет

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Тепло
	Гкал
	348195
	358323
	346758
	345867
	339946
	324236
	-3993

	Тепло (% изменения)
	%
	0,0%
	2,9%
	-0,4%
	-0,7%
	-2,4%
	-6,9%
	-1,1%

	ГВС
	м3
	729823
	653713
	600763
	565830
	522819
	483181
	-41107


Продолжение таблицы 17

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ГВС (% изменения)
	%
	0,0%
	-10,4%
	-17,7%
	-22,5%
	-28,4%
	-33,8%
	-5,6%

	ХВС
	м3
	2758670
	2676274
	2467724
	2367624
	2371314
	2108582
	-108348

	ХВС (% изменения)
	%
	0,0%
	-3,0%
	-10,5%
	-14,2%
	-14,0%
	-23,6%
	-3,9%

	Стоки
	м3
	2180865
	2109678
	1982509
	1913010
	1812838
	1185910
	-165826

	Стоки (% изменения)
	%
	0,0%
	-3,3%
	-9,1%
	-12,3%
	-16,9%
	-45,6%
	-7,6%


В диаграммах 1-4 приведена динамика изменения производства тепла, ГВС, ХВС, приема стоков за 2005-2010 годы.
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Диаграмма 1. Динамика изменения производства тепла
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Диаграмма 2. Динамика изменения производства ГВС
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Диаграмма 3. Динамика изменения производства ХВС

[image: image4.png]3000000

2000000

1000000

CTOKMK, m3

*‘AJT

2005roa  2006rop  2007roa 2008rop  2009roa 2010roa

=== CTOKM, M3





Диаграмма 4. Динамика изменения приема стоков
Таблица 18.Динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков
	Наименование энергоресурса
	Ед. изм.
	Величина расходования по годам
	Среднее изменение за 6 лет

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Производство тепла

	Электроэнергия на технологические нужды
	кВт.ч.
	14347730
	14733571
	13850051
	14195513
	13741059
	11633753
	-452329,5

	Электроэнергия на технологические нужды (% изменения)
	%
	0,0%
	2,7%
	-3,5%
	-1,1%
	-4,2%
	-18,9%
	-3,2%

	Электроэнергия на освещение
	кВт.ч.
	294990
	324519
	300026
	291883
	287078
	295006
	3

	Электроэнергия на освещение (% изменения)
	%
	0,0%
	10,0%
	1,7%
	-1,1%
	-2,7%
	0,0%
	0,0%

	Газ
	тыс. м3
	42593
	49153
	44691
	41268
	47891
	53484
	1815

	Газ (% изменения)
	%
	0,0%
	15,4%
	4,9%
	-3,1%
	12,4%
	25,6%
	4,3%

	Производство ГВС

	Электроэнергия на технологические нужды
	кВт.ч.
	7175897
	6240424
	620466
	5738865
	4783082
	4530848
	-440842

	Электроэнергия на технологические нужды (% изменения)
	%
	0,0%
	-13,0%
	-91,4%
	-20,0%
	-33,3%
	-36,9%
	-6,1%

	Электроэнергия на освещение
	кВт.ч.
	47030,0
	49940,0
	47030,0
	53375,0
	51990,0
	52016,0
	831

	Электроэнергия на освещение (% изменения)
	%
	0,0%
	6,2%
	0,0%
	13,5%
	10,5%
	10,6%
	1,8%


Продолжение таблицы 18

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Вода
	тыс. м3
	729823
	653713
	600763
	565830
	522819
	483181
	-41107

	Вода (% изменения)
	%
	0,0%
	-10,4%
	-17,7%
	-22,5%
	-28,4%
	-33,8%
	-5,6%

	Подъем холодной воды

	Электроэнергия на технологические нужды 
	кВт.ч.
	6671809,0
	7044472,0
	5507068,0
	5434408,0
	5463458,0
	5147251,0
	-254093

	Электроэнергия на технологические нужды (% изменения)
	%
	0,0%
	5,6%
	-17,5%
	-18,5%
	-18,1%
	-22,9%
	-3,8%

	Электроэнергия на освещение
	кВт.ч.
	252390,0
	270510,0
	252390,0
	252808,0
	255406,0
	250393,0
	-333

	Электроэнергия на освещение (% изменения)
	%
	0,0%
	7,2%
	0,0%
	0,2%
	1,2%
	-0,8%
	-0,1%

	Прием стоков

	Электроэнергия на технологические нужды
	кВт.ч.
	4559360,0
	4409119,0
	4248672,0
	4388623,0
	4386641,0
	4342407,0
	-36159

	Электроэнергия на технологические нужды  (% изменения)
	%
	0,0%
	-3,3%
	-6,8%
	-3,7%
	-3,8%
	-4,8%
	-0,8%

	Электроэнергия на освещение
	кВт.ч.
	253410,0
	271620,0
	254589,0
	251467,0
	253410,0
	253394,0
	0

	Электроэнергия на освещение (% изменения)
	%
	0,0%
	7,2%
	0,5%
	-0,8%
	0,0%
	0,0%
	0,0%


6. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

з) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

к) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

л) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

м) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

н) внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений.
7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

7.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии
Производство тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляется тремя котельными:
· Котельная №1 (котлы ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ);

· Котельная №2 (котлы ДЕ-25/14ГМ) (2 блока с 6-тью котлами  ДЕ-16/14ГМ на консервации);
· Котельная №3 (котел КВГМ-50).

Вид топлива – попутный нефтяной газ Лянторского месторождения. Суммарная установленная мощность котельных (без учета блоков №2,3 котельной №3)  в горячей воде составляет 273,4 Гкал/ч, в паре 50,0 т/ч.
Перечень основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной №1 представлен в таблицах 1,2.

Общая мощность котельной №1 составляет 106,96 МВт. (91,98 Гкал/час), топливо – попутный газ, удельный расход топлива – 137,5 тыс. м3/Гкал, удельный расход воды – 0,69 м3/Гкал, удельный расход электроэнергии – 42,4 кВт/Гкал, себестоимость одной Гкал теплоты составляет 442,5 руб.
Внешний вид котельной №1 представлен на рисунке 5.

На котельной №1 за период реализации Программы планируется осуществить ряд мероприятий, таких как:

1. Замена ламп накаливания в здании котельнойна энергосберегающие;
2. Установка ЧРП на подпиточные насосы и насосы исходной воды (внешний вид насоса исходной воды и подпиточного насоса представлен на рисунке 6,7);

3. Замена изношенных сетевых насосов на насосы «Grundfos» (внешний вид действующих сетевых насосов представлен на рисунке 8);

4. Частичный капитальный ремонт котлов;

5. Теплотехническая режимная наладка котлов;

6. Замена горелок на более современные;

7. Диспетчеризация котельной;

8. Проведение энергообследования котельной.
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Рис. 5. Внешний вид котельной №1
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Рис. 6. Внешний вид насоса исходной воды
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Рис. 7. Внешний вид подпиточного насоса

Общая сумма, необходимая на осуществление мероприятий по энергосбережению на котельной №1, составляет 33 000,0 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год – 15 500,0 тыс. руб.;

- 2012 год – 9 500,0 тыс. руб.;

- 2013 год – 1000,0 тыс. руб.;

- 2014 год –7 000,0 тыс. руб.;
- 2015 год – 0,0 тыс. руб.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на котельной №1 с разбивкой по годам представлен в таблице 19.
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Рис. 8. Внешний вид сетевых насосов №№1,2,3
Перечень основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной №2 представлен в таблицах 3,4.

Общая мощность котельной №2 составляет 133,2 МВт (114,53 Гкал/час), при этом мощность работающего блока №1 – 69,9 МВт,  топливо – попутный газ, удельный расход топлива – 137,4 тыс. м3/Гкал, удельный расход воды – 0,4 м3/Гкал, удельный расход электроэнергии – 53,7 кВт/Гкал, себестоимость одной Гкал теплоты составляет 442,5 руб.
Внешний вид котельной №2 представлен на рисунке 9.

На котельной №2 за период реализации Программы планируется осуществить ряд мероприятий, таких как:

1. Замена ламп накаливания в здании котельной на энергосберегающие;

2. Замена 1-го изношенного сетевого насоса на насос «Grundfos» (внешний вид действующих сетевых насосов представлен на рисунке 10);

3. Частичный капитальный ремонт котлов;

4. Теплотехническая режимная наладка котлов;

5. Замена горелок на более современные;
6. Диспетчеризация котельной;

7. Проведение энергообследования котельной.
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Рис. 9. Внешний вид котельной №2

Общая сумма, необходимая на осуществление мероприятий по энергосбережению на котельной №2, составляет 14800,0тыс. руб., в том числе:

- 2011 год – 8 700,0 тыс. руб.;

- 2012 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2013 год – 4 600,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 1500,0 тыс. руб.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на котельной №2 с разбивкой по годам представлен в таблице 19.
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Рис. 10. Внешний вид сетевых насосов №№1,2,3

Перечень основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной №3 представлен в таблицах 5,6.

Общая мощность котельной №3 составляет 174,45 МВт. (150 Гкал/час), топливо – попутный газ, удельный расход топлива – 137,9 тыс. м3/Гкал, удельный расход воды – 0,31 м3/Гкал, удельный расход электроэнергии – 31,8 кВт/Гкал, себестоимость одной Гкал теплоты составляет 442,5 руб.

Внешний вид котельной №3 представлен на рисунке 11.

На котельной №3 за период реализации Программы планируется осуществить ряд мероприятий, таких как:

1.
Замена ламп накаливания в здании котельной на энергосберегающие;

2.
ПИР и замена изношенных сетевых насосов на насосы «Grundfos» (внешний вид действующего сетевого насоса представлен на рисунке 13);

3.
Капитальный ремонт котла №1;

4.
Теплотехническая режимная наладка котлов;

5.
Замена горелок на более современные;
9. Установка ЧРП на насосы исходной воды (внешний вид насосов исходной воды представлен на рисунке 12);
10. ПИР и замена морально устаревшего оборудования автоматики;
11. ПИР и реконструкция сетей электроснабжения;
12. Диспетчеризация котельной;

13. Проведение энергообследования котельной.
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Рис. 11. Внешний вид котельной №3

Общая сумма, необходимая на осуществление мероприятий по энергосбережению на котельной №3, составляет 87 865,00 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год – 7 365,0тыс. руб.;

- 2012 год – 7 500,0тыс. руб.;

- 2013 год – 20 000,0тыс. руб.;

- 2014 год – 53 000,0тыс. руб.;

- 2015 год – 0,0 тыс. руб.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на котельной №3 с разбивкой по годам представлен в таблице 17.
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Рис. 12. Внешний вид насосов исходной воды
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Рис. 13. Внешний вид сетевого насоса
Таблица 19. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на котельных №№1,2,3
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество
	Срок реализации
	Всего, тыс. руб.
	в том числе по годам:
	Источник финансирования
	Цель мероприятия

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по котельной №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ

	1
	Установка частотных регуляторов на электродвигатели: насосов исходной воды -6 шт., насосов подпиточной воды - 3 шт.
	9 шт.
	2011 г.
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии

	2
	ПИР и реконструкция сетей электроснабжения с покупкой и установкой трансформаторов 10-0,4 кВт, в кол-ве 2 шт.
	2 шт.
	2014 г.
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышения надежности электросетей

	3
	ПИР и установка сетевых насосов марки "Grundfos"   в комплекте с ЧРП, 2 шт. в 2011 году и 1 шт. в 2012 году
	3 шт.
	2011-2012 гг.
	10500,0
	7000,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышение надежности работы котельной, снижение потребления электроэнергии

	4
	Частичный ремонт котла №1 в 2012 году, котла №3 в 2011 году.
	2 шт.
	2011-2012 гг.
	12000,0
	6000,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива


Продолжение таблицы 19

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Теплотехническая режимная наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ - 4 шт. и ДЕ-25-14 ГМ - 2 шт.
	6 шт.
	2011 г.
	1500,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	6
	Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 6 шт.
	6 шт.
	2014 г.
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	7
	Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №1
	80 шт.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии

	8
	Проведение энергетического обследования здания котельной №1
	1 об.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению

	9
	Диспетчеризация котельной №1
	1 об.
	2013 г.
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы котельных

	Всего
	-
	-
	33000,0
	15500,0
	9500,0
	1000,0
	7000,0
	0,0
	-
	-


Продолжение таблицы 19

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по котельной №2 ДЕ-25-14 ГМ, ДЕ-16-14 ГМ

	10
	ПИР и установка сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП, в количестве 1 шт.
	1 шт.
	2011 г.
	3500,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышение надежности работы котельной, снижение потребления электроэнергии

	11
	Частичный ремонт котла №3 в 2013 году, котла №4 в 2011 году.
	2 шт.
	2011-2013 гг.
	7200,0
	3600,0
	0,0
	3600,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	12
	Теплотехническая режимная наладка котлов ДЕ-25-14 ГМ - 4 шт. 
	4 шт.
	2011 г.
	1500,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	13
	Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 4 шт.
	4 шт.
	2015 г.
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	14
	Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №1
	80 шт.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии


Продолжение таблицы 19

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	15
	Проведение энергетического обследования здания котельной №1
	1 об.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению

	16
	Диспетчеризация котельной №1
	1 об.
	2013 г.
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы котельных

	Всего
	-
	-
	14800,0
	8700,0
	0,0
	4600,0
	0,0
	1500,0
	-
	-

	Мероприятия по котельной №3 КВГМ-50

	17
	Установка частотных регуляторов на электродвигатели насосов исходной воды -2 шт.
	2 шт.
	2011 г.
	265,0
	265,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии

	18
	Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 6 шт.
	6 шт.
	2013 г.
	8000,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	19
	Капитальный ремонт котла № 1 
	1 шт.
	2014 г.
	24000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24000,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива

	20
	Теплотехническая режимная наладка котлов  КВГМ-50 
	3 шт.
	2014 г.
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива


Продолжение таблицы 19

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	21
	Замена морально устаревшего  оборудования на РП-5 в 2011 году, РП-6 в 2012 году, РП-7 в 2013 году
	3 шт.
	2011-2013 гг.
	22500,0
	7000,0
	7500,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышение надежности электроснабжения

	22
	ПИР и замена морально устаревшего  оборудования на РУ-0,4 кВ
	1 шт.
	2013 г.
	3000,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышение надежности электроснабжения

	23
	ПИР и установка сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП, в количестве 4 шт.
	4 шт.
	2014 г.
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышение надежности работы котельной, снижение потребления электроэнергии

	24
	ПИР и реконструкция сетей электроснабжения с покупкой и установкой трансформаторов 10-0,4 кВт, в кол-ве 4 шт.
	4 шт.
	2014 г.
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	Повышения надежности электросетей

	25
	Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №1
	80 шт.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	26
	Проведение энергетического обследования здания котельной №1
	1 об.
	2011 г.
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению

	27
	Диспетчеризация котельной №1
	1 об.
	2013 г.
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы котельных

	Всего
	-
	-
	87865,0
	7365,0
	7500,0
	20000,0
	53000,0
	0,0
	-
	-

	ИТОГО по всем мероприятиям
	-
	-
	135665,0
	31565,0
	17000,0
	25600,0
	60000,0
	1500,0
	-
	-

	в том числе:
	амортизационные отчисления
	4315,0
	1315,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	49350,0
	12750,0
	6000,0
	3600,0
	27000,0
	0,0
	-
	-

	
	целевые средства администрации города и Сургутского района 
	82000,0
	17500,0
	11000,0
	19000,0
	33000,0
	1500,0
	-
	-


Далее произведем расчет экономического эффекта от вышеперечисленных мероприятий.

Тарифы на ресурсы необходимые для производства тепловой энергии в 2011 году составили:

· Тариф на газ – 2 360,28 руб./тыс.м3;

· Тариф на электроэнергию – 2,860 руб./кВт.ч.;

· Тариф на холодную воду – 29,0 руб./м3.
Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на котельной №1: 
1. Установка частотных регуляторов на электродвигатели: насосов исходной воды -6 шт., насосов подпиточной воды - 3 шт.
Эффективность работы насосного агрегата в рабочем диапазоне определяется способом регулирования и характеристиками системы. Наибольшее распространение получил способ регулирования давления и расхода воды с помощью дроссельной задвижки, устанавливаемой в напорном трубопроводе. При дросселировании скорость вращения рабочего колеса насоса остается практически неизменной, гидравлическое сопротивление трубопровода возрастает, а развиваемый насосом напор увеличивается, при этом на превышение напора нерационально расходуется дополнительная мощность. Этот способ регулирования считается малоэкономичным, т.к. на преодоление дополнительного сопротивления требуются дополнительные затраты энергии.

Наиболее эффективный способ регулирования предусматривает использование в составе электропривода электронных преобразователей частоты. С помощью преобразователя частоты по сигналу от датчика давления, установленного в напорном трубопроводе, можно автоматически изменять частоту вращения рабочего колеса насоса, оперативно реагируя на изменение расхода жидкости и обеспечивая поддержание заданного давления с высокой точностью. Потребление электроэнергии при таком способе регулирования пропорционально кубу производительности насоса.
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Рис. 14. Внешний вид частотного регулятора

Установка частотного регулятора на электродвигатель насосного оборудования позволяет снизить потребление электроэнергии в среднем на 40%.
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Диаграмма5. Потребление электроэнергии насосными агрегатами при регулировании ПЧ и при дросселировании 
Данные по мощности, коэффициенту загрузки и времени работы насосов, на электродвигатели которых, планируется, установить ЧРП, представлены в таблице 20.
Таблица 20. Данные по насосам, на которые планируется установить ЧРП котельной №1

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	1
	Насос исходной воды
	22
	50-80
	1506

	2
	Насос исходной воды
	22
	50-80
	5677

	3
	Насос исходной воды
	18,5
	50-80
	3723

	4
	Насос исходной воды
	22
	50-80
	5416

	5
	Насос исходной воды
	30
	50-80
	83

	6
	Насос исходной воды
	30
	50-80
	83

	7
	Насос подпиточной воды
	22
	30-80
	6139

	8
	Насос подпиточной воды
	37
	30-80
	1832

	9
	Насос подпиточной воды
	22
	30-80
	2518


Приблизительное фактическое потребление электроэнергии электродвигателями перечисленных насосов до установки ЧРП рассчитаем по формуле:
Wпотр1=Wэд×Kзагр×tраб
где:
Wэд – мощность электродвигателя, кВт.;

Kзагр – коэффициент загрузки электродвигателя (за неимением данных о времени работы при той или иной загрузке, примем среднюю величину);

tраб – время непрерывной работы насоса, час./год.
Приблизительное фактическое потребление электроэнергии электродвигателями перечисленных насосов после установки ЧРП рассчитаем по формуле:

Wпотр2=Wэд×Kзагр×Kсн×tраб
где:
Wэд – мощность электродвигателя, кВт.;

Kзагр – коэффициент загрузки электродвигателя (за неимением данных о времени работы при той или иной загрузке, примем среднюю величину);

Kсн – коэффициент снижения потребления электроэнергии (принимаем = 0,4);
tраб – время непрерывной работы насоса, час./год.

Разницу потребления электроэнергии до установки ЧРП и после установки ЧРПдля каждого насоса определим по формуле:

W∆= Wпотр1- Wпотр2
Таблица 21. Расчет снижения потребления электроэнергии при установке ЧРП на электродвигатели насосов котельной №1
	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр2, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Насос исходной воды
	21535,8
	12921,48
	8614,32

	2
	Насос исходной воды
	81181,1
	48708,66
	32472,44

	3
	Насос исходной воды
	44769,075
	26861,445
	17907,63

	4
	Насос исходной воды
	77448,8
	46469,28
	30979,52

	5
	Насос исходной воды
	1618,5
	971,1
	647,4

	6
	Насос исходной воды
	1618,5
	971,1
	647,4

	7
	Насос подпиточной воды
	74281,9
	44569,14
	29712,76

	8
	Насос подпиточной воды
	37281,2
	22368,72
	14912,48

	9
	Насос подпиточной воды
	30467,8
	18280,68
	12187,12

	Всего
	370202,675
	222121,605
	148081,07


Расчет в таблице 19 произведен на основе данных за 2010 год, установка ЧРП на электродвигатели насосов запланирована на 2011 год.
Согласно, таблицы 17 раздела 5 настоящей Программы в г. Лянтор идет тенденция снижения отпуска тепловой энергии в среднем ежегодно на 1,1%, отпуска ГВС – на 5,6%, отпуска ХВС – на 3,9%, приема стоков – на 7,6%.В результате этого пропорционально идет снижение выработки тепловой энергии и соответственно снижение затрат электроэнергии на эти процессы.
Как видно из таблицы 18 ежегодное среднее снижение потребления электроэнергии на технологические нужды при производстве тепловой энергии составляет 3,2%, таким образом, при расчете прогноза потребления электроэнергии электродвигателями насосов примем ежегодное снижение на 3,2% как постоянную величину.
Тариф на электроэнергию в 2011 году составил 2,860руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).
В таблице 22 произведем расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №1.
Таблица 22. Расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №1
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на установку ЧРП (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы котельной №1
	тыс. руб.
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00

	Прогноз потребления электроэнергии без установки ЧРП

	Установка ЧРП на насосы котельной №1
	тыс. кВт.ч.
	367,24
	364,30
	361,39
	358,50
	355,63

	
	тыс. руб.
	1050,31
	1198,19
	1366,90
	1559,36
	1778,92

	Прогноз потребления электроэнергии при установки ЧРП

	Установка ЧРП на насосы котельной №1
	тыс. кВт.ч.
	220,34
	218,58
	216,83
	215,10
	213,38

	
	тыс. руб.
	630,19
	718,92
	820,14
	935,61
	1067,35

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы котельной №1
	тыс. кВт.ч.
	146,90
	292,62
	437,17
	580,57
	722,82

	
	тыс. руб.
	420,12
	899,40
	1446,16
	2069,90
	2781,47
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Диаграмма 6. Экономический эффект от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №1
Как видно из расчетов в таблице 22, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 900 тыс. руб., экономия электрической энергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 722,82тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию - 15%, составит 2781,47тыс. руб. Из диаграммы 6 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости оборудования – около 1года. 
2. ПИР и реконструкция сетей электроснабжения с покупкой и установкой трансформаторов 10-0,4 кВт, в кол-ве 2 шт.
Данное мероприятие не принесет экономии электроэнергии и других энергетических ресурсов. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с установкой нового электротехнического оборудования производится для дальнейшего подключения к данной сети сетевых насосов«Grundfos».
На реализацию данного мероприятия в 2014 году планируется затратить 4 500,0 тыс. руб.

3. ПИР и установка сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте с ЧРП, 2 шт. в 2011 году и 1 шт. в 2012 году.
Сведения об установленных сетевых насосах и насосах, которые планируется установить на котельной №1представлены в таблице 23.

Таблица 23. Сведения об установленных сетевых насосах и насосах, которые планируется установить на котельной №1

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	Установленное оборудование

	1
	Сетевой насос
	630
	70-80
	2082

	2
	Сетевой насос
	630
	70-80
	2082

	3
	Сетевой насос
	630
	70-80
	2082

	Планируемое оборудование

	4
	Сетевой насос Grundfos
	30
	70-80
	2082

	5
	Сетевой насос Grundfos
	30
	70-80
	2082

	6
	Сетевой насос Grundfos
	22
	70-80
	2082


Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП произведем аналогично расчету мероприятия №1.
Таблица 24. Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП
	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр2, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Сетевой насос №1
	983745
	313862
	669884

	2
	Сетевой насос №2
	983745
	313862
	669884

	3
	Сетевой насос №3
	983745
	313862
	669884

	Всего
	2951235
	941585
	2009651


В таблице 25 произведем расчет экономического эффекта от замены старых сетевых насосов, на новые, более экономичные с ЧРП. Расчет будем производить аналогично расчетам в мероприятии №1.
Таблица 25. Расчет экономического эффекта от замены старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену старых сетевых насосов на новые (нарастающим итогом)

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. руб.
	7000,00
	10500,00
	10500,00
	10500,00
	10500,00

	Прогноз потребления электроэнергии без замены насосов

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	2927,63
	2904,20
	2880,97
	2857,92
	2835,06

	
	тыс. руб.
	8373,01
	9551,93
	10896,84
	12431,11
	14181,41

	Прогноз потребления электроэнергии при замене насосов

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	1598,58
	926,58
	919,17
	911,81
	904,52

	
	тыс. руб.
	4571,93
	3047,52
	3476,61
	3966,12
	4524,55

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	1329,05
	3306,67
	5268,48
	7214,59
	9145,13

	
	тыс. руб.
	3801,08
	10305,49
	17725,72
	26190,71
	35847,58
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Диаграмма 7. Экономический эффект от замены старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП

Как видно из расчетов в таблице 25, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 10500 тыс. руб., экономия электрической энергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 9145,13тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 35847,58тыс. руб. Из диаграммы 7 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости оборудования – около 1года. 

4. Частичный ремонт котла №1 в 2012 году, котла №3 в 2011 году.
Сведения о котлах, частичный ремонт которых планируется произвести представлены в таблице 26.

Таблица 26. Сведения о котлах, частичный ремонт которых планируется произвести

	№ п/п
	Номер котла
	Марка
	КПД, %
	Потреблено газа в 2010 году, тыс. м3

	1
	Котел №1
	ДЕВ-25-14ГМ
	90,42
	3440

	2
	Котел №3
	ДЕВ-25-14ГМ
	91,60
	3034


В ходе частичного ремонта котлов №1 и №3 планируется заменить вышедшие из строя и заглушенные в результате образования свищей экранные трубы и трубы конвективного пучка, произвести ремонт барабана, а так же произвести замену теплоизоляции котлов. В результате проведения данных мероприятий планируется довести КПД котлов до нормативных значений, таким образом, КПД котла №1 повысится приблизительно на 2%, КПД котла №3 повысится приблизительно на 1%. В соответствии с этим по обратно пропорциональной зависимости при увеличении КПД котлов, снизится потребление топлива на 2% и 1% соответственно.
Из таблицы 18 раздела 5 настоящей Программы следует, что в среднем за 2005-2009 годы динамика изменения потребления газа на производство тепловой энергии положительная, среднее значение –2,5%, таким образом, при расчете прогноза потребления газа котлами №1 и №3 котельной №1 примем ежегодный рост на 2,5% как постоянную величину.

Тариф на газ в 2011 году составил 2360,28руб./тыс. м3 с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).
В таблицах 27, 28 произведем расчет экономического эффекта от частичного ремонта котлов №1 и №3 котельной №1.

Таблица 27. Расчет экономического эффекта от частичного ремонта котла №1 котельной №1
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на частичный ремонт котла №1 (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №1
	тыс. руб.
	0,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00

	Прогноз потребления газа без ремонта котла

	Частичный ремонт котла №1
	тыс. м3
	3526,00
	3614,15
	3704,50
	3797,12
	3892,04

	
	тыс. руб.
	8322,35
	9809,97
	11563,50
	13630,47
	16066,92

	Прогноз потребления газа при выполнении ремонта котла

	Частичный ремонт котла №1
	тыс. м3
	3526,00
	3541,87
	3630,41
	3721,17
	3814,20

	
	тыс. руб.
	8322,35
	9613,77
	11332,23
	13357,86
	15745,58

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №1
	тыс. м3
	0,00
	72,28
	146,37
	222,32
	300,16

	
	тыс. руб.
	0,00
	196,20
	427,47
	700,08
	1021,42


Таблица 28. Расчет экономического эффекта от частичного ремонта котла №3 котельной №1
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на частичный ремонт котла №3 (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №3
	тыс. руб.
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00

	Прогноз потребления газа без ремонта котла

	Частичный ремонт котла №3
	тыс. м3
	3109,85
	3187,60
	3267,29
	3348,97
	3432,69

	
	тыс. руб.
	7340,12
	8652,16
	10198,74
	12021,76
	14170,65

	Прогноз потребления газа при выполнении ремонта котла

	Частичный ремонт котла №3
	тыс. м3
	3078,75
	3155,72
	3234,61
	3315,48
	3398,37

	
	тыс. руб.
	7266,72
	8565,64
	10096,75
	11901,54
	14028,94

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №3
	тыс. м3
	31,10
	62,97
	95,65
	129,14
	163,46

	
	тыс. руб.
	73,40
	159,92
	261,91
	382,13
	523,83
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Диаграмма 8. Экономический эффект от частичного ремонта котла №3 котельной №1
Как видно из расчетов в таблицах 27, 28 общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 12 000 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 463,62тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 1545,25тыс. руб. Из диаграммы 8 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
5. Теплотехническая режимная наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ - 4 шт. и ДЕ-25-14 ГМ - 2 шт.
Проведение мероприятий по теплотехнической режимной наладке котлов позволяет повысить КПД до нормативных значений. Нормативный КПД для котлов марки ДЕ(В)-25-14 ГМ составляет 93%.
Действующее КПД котлов, следующее:

1. Котел №1 (ДЕВ-25-14 ГМ) – 90,42%;

2. Котел №2 (ДЕВ-25-14 ГМ) – 90,34%;

3. Котел №3 (ДЕВ-25-14 ГМ) – 91,9%;

4. Котел №4 (ДЕВ-25-14 ГМ) – 92,34%;

5. Котел №5 (ДЕ-25-14 ГМ) – 92,52%;

6. Котел №6 (ДЕ-25-14 ГМ) – 89,19%.
Суммарное потребление газа всеми котлами в 2010 году составляет 20 643 тыс. м3. Для дальнейшего расчета экономического эффекта от проведения теплотехнической режимной наладки котлов, был высчитан средний процент увеличения КПД всех котлов, он составил – 1,88%.
Все расчеты будут произведены аналогично расчетам мероприятия №4.
В таблице 29 произведем расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки шести котлов котельной №1.

Таблица 29. Расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки шести котлов котельной №1

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на режимную наладку котлов (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-6
	тыс. руб.
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	1500,00

	Прогноз потребления газа без режимной наладки

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-6
	тыс. м3
	21159,08
	21688,05
	22230,25
	22786,01
	23355,66

	
	тыс. руб.
	49941,34
	58868,36
	69391,08
	81794,73
	96415,54


Продолжение таблицы 29

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Прогноз потребления газа при выполнении режимной наладки

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-6
	тыс. м3
	20761,28
	21280,32
	21812,32
	22357,63
	22916,57

	
	тыс. руб.
	49002,44
	57761,63
	68086,52
	80256,99
	94602,93

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-6
	тыс. м3
	397,79
	805,53
	1223,45
	1651,83
	2090,92

	
	тыс. руб.
	938,90
	2045,62
	3350,17
	4887,92
	6700,53
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Диаграмма 9. Экономический эффект от теплотехнической режимной наладки шести котлов котельной №1

Как видно из расчетов в таблице 29, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 1500 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 2090,92тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 6700,53тыс. руб. Из диаграммы 9 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости проведенных работ – около 0,5 года. 

6. Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 6 шт.
Проведение мероприятий по замене горелок на более эффективные, позволяет приблизить КПД котлов к нормативным значениям. Увеличение КПД происходит за счет более точной дозировки топлива, подачи нужного количества воздуха острым дутьем и улучшения сгорания топлива за счет правильного формирования факела. Нормативный КПД для котлов марки ДЕ(В)-25-14 ГМ составляет 93%. Как уже рассчитывалось в предыдущем мероприятии, средний процент увеличения КПД всех котлов до нормативного значения составляет – 1,88%.

Все расчеты будут произведены аналогично расчетам мероприятия №5.
В таблице 30 произведем расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №1.

Таблица 30. Расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №1
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену горелок (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-6
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,00
	2500,00



	Прогноз потребления газа без замены горелок

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-6
	тыс. м3
	21159,08
	21688,05
	22230,25
	22786,01
	23355,66

	
	тыс. руб.
	49941,34
	58868,36
	69391,08
	81794,73
	96415,54

	Прогноз потребления газа при замене горелок

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-6
	тыс. м3
	21159,08
	21688,05
	22230,25
	22357,63
	22916,57

	
	тыс. руб.
	49941,34
	58868,36
	69391,08
	80256,99
	94602,93

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-6
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	428,38
	867,46

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	1537,74
	3350,35
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Диаграмма 10. Экономический эффект от замены горелок на более эффективные на котельной №1

Как видно из расчетов в таблице 29, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 2500 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 867,46 тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 3350,35 тыс. руб. Из диаграммы 9 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости замененного оборудования – около 1,5 лет. 

7. Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №1
Для расчета экономии электроэнергии при замене ламп накаливания в помещениях котельной на энергосберегающие лампы (рисунок 15) необходимо определить общее время работы освещения зданий котельной в год. Учитывая фактор повышенной опасности данного объекта, большое количество крупногабаритного оборудования и трубопроводов, что ухудшает проникновение дневного света в необходимом количестве, искусственное освещение помещений котельной осуществляется круглосуточно – 8760 часов.
Для расчета экономии электроэнергии при замене ламп уличного освещения и освещения котельной ДРЛ (рисунок 16), на более энергоэффективные ДНАТ (рисунок 17), необходимо определить общее время работы уличного освещения в год. Согласно методическим рекомендациям по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, суммарное темное время суток в году для широты 62 градуса, составляет 3358 часов.
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Рис. 15. Внешний вид лампы КЛЛ
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Рис. 16. Внешний вид лампы ДРЛ
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Рис. 17. Внешний вид лампы ДНАТ

В таблице 31 представлены сведения о лампах уличного освещения ДРЛ-250 и о их аналоге для замены – ДНАТ-150, в помещениях лампы накаливания планируется заменить на энергосберегающие лампы (КЛЛ).
Таблица 31. Сведения о лампах уличного освещения и освещения помещений котельной
	Тип
	Номинальная мощность, Вт
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Время работы, час
	Световой поток, Лм

	Уличное освещение

	ДРЛ-250
	250
	280
	3358
	13000

	ДНАТ-150
	150
	170
	3358
	14000

	Освещение помещений

	Лампа накаливания
	100
	110
	8760
	1200

	Энергосберегающая лампа
	30
	40
	8760
	2400


В таблице 32 произведем расчет потребления электроэнергии до замены ламп на более экономичные и после, вычислим разницу.

Таблица 32. Расчет потребления электроэнергии освещением за год
	Тип
	Количество
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Время работы, час
	Потребление в год, кВт.ч.

	Уличное освещение

	ДРЛ-250
	30
	280
	3358
	28207,2

	ДНАТ-150
	30
	170
	3358
	17125,8

	Освещение помещений

	Лампа накаливания
	50
	110
	8760
	48180

	Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
	50
	40
	8760
	17520


В таблице 33 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №1.
Таблица 33. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №1
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Прогноз потребления электроэнергии до замены ламп

	ДРЛ-250
	тыс. кВт.ч.
	28,07
	27,93
	27,79
	27,65
	27,51

	
	тыс. руб.
	80,27
	91,85
	105,10
	120,26
	137,60

	Лампы накаливания
	тыс. кВт.ч.
	47,94
	47,70
	47,46
	47,22
	46,99

	
	тыс. руб.
	137,11
	156,88
	179,51
	205,41
	235,04

	Прогноз потребления электроэнергии после замены ламп

	ДНАТ-150
	тыс. кВт.ч.
	17,04
	16,95
	16,87
	16,79
	16,70

	
	тыс. руб.
	48,73
	55,76
	63,81
	73,01
	83,55

	КЛЛ
	тыс. кВт.ч.
	17,43
	17,35
	17,26
	17,17
	17,09

	
	тыс. руб.
	49,86
	57,05
	65,28
	74,69
	85,47

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	41,53
	82,86
	123,98
	164,89
	205,60

	
	тыс. руб.
	118,78
	254,70
	410,23
	588,18
	791,81
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Диаграмма 11. Экономический эффект от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №1

Как видно из расчетов в таблице 33, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 50 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 205,60 тыс. кВт., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 791,81тыс. руб. Из диаграммы 11 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости заменяемых осветительных ламп – около 0,25 года. 

8. Проведение энергетического обследования здания котельной №1.
Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.
9. Диспетчеризация котельной №1.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и ее оперативность.
Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №1 (см. таблицу 34).
Таблица 34. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №1
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на котельной №1 (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия по котельной №1
	тыс. руб.
	15500,00
	25000,00
	26000,00
	33000,00
	33000,00

	Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	3370,87
	3344,13
	3317,61
	3291,29
	3265,19

	
	тыс. руб.
	9640,69
	10998,85
	12548,35
	14316,14
	16332,97

	Потребление газа
	тыс. м3
	48954,00
	50177,85
	51432,30
	52718,10
	54036,06

	
	тыс. руб.
	115545,15
	136198,84
	160544,39
	189241,69
	223068,65

	Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	1853,39
	1179,46
	1170,13
	1160,87
	1151,68

	
	тыс. руб.
	5300,71
	3879,25
	4425,84
	5049,44
	5760,91

	Потребление газа
	тыс. м3
	48525,11
	49665,96
	50907,60
	51751,92
	53045,72

	
	тыс. руб.
	114532,85
	134809,40
	158906,58
	185773,39
	218980,38

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	1517,48
	3682,15
	5829,63
	7960,05
	10073,55

	
	тыс. руб.
	4339,99
	11459,59
	19582,10
	28848,80
	39420,86

	Потребление газа
	тыс. м3
	428,89
	940,78
	1465,48
	2431,66
	3422,00


	
	тыс. руб.
	1012,30
	2401,74
	4039,55
	7507,86
	11596,13

	ИТОГО
	тыс. руб.
	5352,29
	13861,33
	23621,66
	36356,66
	51017,00
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Диаграмма 12. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №1
Как видно из расчетов в таблице 34, общие затраты на осуществление всех мероприятий по котельной №1 составляют 33 000,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 10073,55 тыс. кВт., экономия газа - 3422,00 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 51017,00 тыс. руб. Из диаграммы 12 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости запланированных мероприятий – около 2,5 лет. 

Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на котельной №2: 
Мероприятия, планируемые по котельной №2 аналогичны мероприятиям по котельной №1, в результате этого ниже представлен краткий расчет экономического эффекта.
1. ПИР и установка сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте с ЧРП, в количестве 1 шт.
Сведения об установленном сетевом насосе и насосе, который планируется установить, на котельной №2, представлены в таблице 35.

Таблица 35. Сведения об установленном сетевом насосе и насосе, который планируется установить на котельной №2

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	Установленное оборудование

	1
	Сетевой насос
	630
	70-80
	1107

	Планируемое оборудование

	2
	Сетевой насос Grundfos
	335
	70-80
	1107


Таблица 36. Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старого сетевого насоса, на новый более экономичный с ЧРП

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр2, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Сетевой насос №1
	983745
	313862
	669884

	2
	Сетевой насос №2
	983745
	313862
	669884

	3
	Сетевой насос №3
	983745
	313862
	669884

	Всего
	2951235
	941585
	2009651


В таблице 37 произведем расчет экономического эффекта от замены старого сетевого насоса, на новый более экономичный с ЧРП. 
Таблица 37. Расчет экономического эффекта от замены старого сетевого насоса, на новый более экономичный с ЧРП
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену старого сетевого насоса на новый (нарастающим итогом)

	Замена старого сетевого насоса на новый
	тыс. руб.
	3500,00
	3500,00
	3500,00
	3500,00
	3500,00

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена старого сетевого насоса на новый
	тыс. кВт.ч.
	353,33
	703,83
	1051,53
	1396,44
	1738,60

	
	тыс. руб.
	1010,52
	2163,32
	3478,43
	4978,71
	6690,23
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Диаграмма 13. Экономический эффект от замены старого сетевого насоса, на новый более экономичный с ЧРП
Как видно из расчетов в таблице 37, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 3500,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1738,60 тыс. кВт., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 6690,23 тыс. руб. Из диаграммы 13 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости запланированных мероприятий – около 2 лет. 

2. Частичный ремонт котла №3 в 2013 году, котла №4 в 2011 году.
Сведения о котлах, частичный ремонт которых планируется произвести представлены в таблице 38.
Таблица 38. Сведения о котлах, частичный ремонт которых планируется произвести

	Номер котла
	Марка
	КПД, %
	Потреблено газа в 2010 году, тыс. м3

	Котел №3
	ДЕВ-25-14ГМ
	91,90
	4257

	Котел №4
	ДЕВ-25-14ГМ
	91,90
	4033


Приблизительное снижение потребления газа котлом №3 и №4 за счет увеличения их КПД составит около 1%.

В таблице 39 произведем расчет экономического эффекта от частичного ремонта котлов №3 и №4 котельной №2.

Таблица 39. Расчет экономического эффекта от частичного ремонта котла №3 и №4 котельной №2
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на частичный ремонт котла №3 (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №3, №4
	тыс. руб.
	3600,00
	3600,00
	7200,00
	7200,00
	7200,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Частичный ремонт котла №3, №4
	тыс. м3
	41,34
	83,71
	172,98
	264,49
	358,28

	
	тыс. руб.
	97,57
	212,58
	491,25
	819,73
	1206,92
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Диаграмма 14. Экономический эффект от частичного ремонта котла №3 и №4 котельной №2
Как видно из расчетов в таблице 39, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 7200,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 358,28 тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 1206,92 тыс. руб. Из диаграммы 14 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
3. Теплотехническая режимная наладка котлов ДЕ-25-14 ГМ - 4 шт.
Проведение мероприятий по теплотехнической режимной наладке котлов позволяет повысить КПД до нормативных значений. Нормативный КПД для котлов марки ДЕ-25-14 ГМ составляет 93%.

Действующее КПД котлов, следующее:

1. Котел №1 (ДЕ-25-14 ГМ) – 91,6%;

2. Котел №2 (ДЕ-25-14 ГМ) – 91,6%;

3. Котел №3 (ДЕ-25-14 ГМ) – 91,6%;

4. Котел №4 (ДЕ-25-14 ГМ) – 91,6%.
Суммарное потребление газа всеми котлами в 2010 году составляет 16132 тыс. м3. Для дальнейшего расчета экономического эффекта от проведения теплотехнической режимной наладки котлов, был высчитан средний процент увеличения КПД всех котлов, он составил – 0,93%.

В таблице 40 произведем расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки четырех котлов котельной №2.

Таблица 40. Расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки четырех котлов котельной №2
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на режимную наладку котлов (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-4
	тыс. руб.
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	1500,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-4
	тыс. м3
	153,78
	311,40
	472,96
	638,57
	808,31

	
	тыс. руб.
	362,96
	790,80
	1295,11
	1889,58
	2590,30
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Диаграмма 15. Экономический эффект от теплотехнической режимной наладки четырех котлов котельной №2
Как видно из расчетов в таблице 40, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 1500,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 808,31тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 2590,30тыс. руб. Из диаграммы 15 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости запланированных мероприятий – около 2,3 лет.
4. Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 4 шт.
Средний процент увеличения КПД всех котлов до нормативного значения при замене горелок на более эффективные составляет приблизительно – 0,93%.

В таблице 41 произведем расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №2.

Таблица 41. Расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №2

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену горелок (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-4
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1500,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-4
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169,74

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700,72
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Диаграмма 16. Экономический эффект от замены горелок на более эффективные на котельной №2
Как видно из расчетов в таблице 41, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 1500,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 169,74 тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 700,72 тыс. руб. Из диаграммы 16 можно видеть, что что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, причиной этому является осуществление данного мероприятия в последний год реализации программы, если учесть дальнейшую динамику роста неизменной, то окупаемость произойдет в 2016 году.
5. Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №2.

В таблице 42 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №2.

Таблица 42. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №2

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	41,53
	82,86
	123,98
	164,89
	205,60

	
	тыс. руб.
	118,78
	254,70
	410,23
	588,18
	791,81
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Диаграмма 17. Экономический эффект от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №2
Как видно из расчетов в таблице 42, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 50,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 205,60тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 791,81 тыс. руб. Из диаграммы 17 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости запланированных мероприятий – первый год.
6. Проведение энергетического обследования здания котельной №2.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

7. Диспетчеризация котельной №2.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и ее оперативность.

Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №2 (см. таблицу 43).

Таблица 43. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №2
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на котельной №2 (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия по котельной №2
	тыс. руб.
	8700,00
	8700,00
	13300,00
	13300,00
	14800,00

	Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	594,88
	590,35
	585,85
	581,39
	576,96

	
	тыс. руб.
	1701,35
	1941,65
	2215,90
	2528,87
	2886,06

	Потребление газа
	тыс. м3
	41567,85
	42607,05
	43672,22
	44764,03
	45883,13

	
	тыс. руб.
	98111,76
	115649,24
	136321,55
	160689,02
	189412,18


Продолжение таблицы 43

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	200,02
	198,52
	197,04
	195,56
	194,10

	
	тыс. руб.
	572,05
	652,94
	745,26
	850,64
	970,92

	Потребление газа
	тыс. м3
	41372,73
	42407,05
	43421,38
	44506,92
	45449,85

	
	тыс. руб.
	97651,24
	115106,39
	135538,56
	159766,08
	187623,55

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	394,86
	786,69
	1175,50
	1561,33
	1944,20

	
	тыс. руб.
	1129,30
	2418,02
	3888,65
	5566,89
	7482,04

	Потребление газа
	тыс. м3
	195,12
	395,11
	645,95
	903,06
	1336,34

	
	тыс. руб.
	460,53
	1003,38
	1786,36
	2709,30
	4497,94

	ИТОГО
	тыс. руб.
	1589,83
	3421,40
	5675,02
	8276,19
	11979,98
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Диаграмма 18. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №2
Как видно из расчетов в таблице 43, общие затраты на осуществление всех мероприятий по котельной №2 составляют 14800,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1944,20 тыс. кВт., экономия газа - 1336,34тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 11979,98 тыс. руб. Из диаграммы 18 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на котельной №3: 
1. Установка частотных регуляторов на электродвигатели насосов исходной воды -2 шт.
Данные по мощности, коэффициенту загрузки и времени работы насосов, на электродвигатели которых, планируется, установить ЧРП, представлены в таблице 44.

Таблица 44. Данные по насосам, на которые планируется установить ЧРП котельной №3

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	1
	Насос исходной воды
	15
	65
	2240

	2
	Насос исходной воды
	15
	65
	25


Таблица 45. Расчет снижения потребления электроэнергии при установке ЧРП на электродвигатели насосов котельной №3

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр2, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Насос исходной воды
	21840
	13104
	8736

	2
	Насос исходной воды
	243,75
	146,25
	97,5


В таблице 46 произведем расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №3.
Таблица 46. Расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №3
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на установку ЧРП (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы котельной №3
	тыс. руб.
	265,00
	265,00
	265,00
	265,00
	265,00

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы котельной №3
	тыс. кВт.ч.
	8,76
	17,46
	26,08
	34,63
	43,12

	
	тыс. руб.
	25,06
	53,65
	86,27
	123,48
	165,92
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Диаграмма 19. Экономический эффект от установки ЧРП на электродвигатели насосов котельной №3
Как видно из расчетов в таблице 46, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 265,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 43,12тыс. кВт.ч.., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 165,92 тыс. руб. Из диаграммы 19 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
2. Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в количестве 6 шт.
Средний процент увеличения КПД всех котлов до нормативного значения при замене горелок на более эффективные составляет приблизительно – 1%.

В таблице 47 произведем расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №3.

Таблица 47. Расчет экономического эффекта от замены горелок на более эффективные на котельной №3      

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену горелок (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-3
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	8000,00
	8000,00
	8000,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Замена горелок на более эффективные на котлах №№1-3
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	179,94
	364,37
	553,42

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	561,67
	1223,74
	2004,15
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Диаграмма 20. Экономический эффект от замены горелок на более эффективные на котельной №3

Как видно из расчетов в таблице 47, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 8000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 553,42тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 2004,15 тыс. руб. Из диаграммы 20 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
3. Капитальный ремонт котла № 1.

Сведения о котле, капитальный ремонт которого планируется произвести представлен в таблице 48.

Таблица 48. Сведения о котле, капитальный ремонт которого планируется произвести

	Марка
	КПД, %
	Потреблено газа в 2010 году, тыс. м3

	КВГМ-50
	89,0
	5570


Приблизительное снижение потребления газа котлом №1 за счет увеличения его КПД составит около 4%.

В таблице 49 произведем расчет экономического эффекта от капитального ремонта котла №1 котельной №3.

Таблица 49. Расчет экономического эффекта от капитального ремонта котла №1 котельной №3
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на капитальный ремонт котла №1 (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт котла №1
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	24000,00
	24000,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт котла №1
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	245,93
	498,01

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	882,81
	1923,42
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Диаграмма 21. Экономический эффект от капитального ремонта котла №1 котельной №3
Как видно из расчетов в таблице 49, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 24000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 498,01тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 1923,42 тыс. руб. Из диаграммы 21 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
4.Теплотехническая режимная наладка котлов КВГМ-50.

Проведение мероприятий по теплотехнической режимной наладке котлов позволяет повысить КПД до нормативных значений. Нормативный КПД для котлов марки КВГМ-50 составляет 93%.

Текущее значение КПД котлов следующее:

1. Котел №1 (КВГМ-50) – 89,0%;

2. Котел №2 (КВГМ-50) – 91,8%;

3. Котел №3 (КВГМ-50) – 91, 8%;

Суммарное потребление газа всеми котлами в 2010 году составляет 16709 тыс. м3. Для дальнейшего расчета экономического эффекта от проведения теплотехнической режимной наладки котлов, был высчитан средний процент увеличения КПД до нормативных значений всех котлов, он составил – 1,07%.

В таблице 50 произведем расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки трех котлов котельной №3.

Таблица 50. Расчет экономического эффекта от теплотехнической режимной наладки трех котлов котельной №3

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на режимную наладку котлов (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-3
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	3000,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Теплотехническая режимная наладка котлов №№1-3
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	197,35
	399,63

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	708,41
	1543,46
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Диаграмма 22. Экономический эффект от теплотехнической режимной наладки трех котлов котельной №3
Как видно из расчетов в таблице 50, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 3000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 399,63тыс. м3., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 1543,46 тыс. руб. Из диаграммы 22 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
5. Замена морально устаревшего оборудования на РП-5 в 2011 году, РП-6 в 2012 году, РП-7 в 2013 году.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на повышение надежности электроснабжения оборудования.

6. ПИР и замена морально устаревшего оборудования на РУ-0,4 кВт.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на повышение надежности электроснабжения оборудования.

7. ПИР и установка сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте с ЧРП, в количестве 4 шт.
Сведения об установленных сетевых насосах и насосах, которые планируется установить, на котельной №3, представлены в таблице 51.

Таблица 51. Сведения об установленных сетевых насосах и насосах, которые планируется установить на котельной №3

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	Установленное оборудование

	1
	Сетевой насос
	630
	70-80
	877

	2
	Сетевой насос
	630
	70-80
	877

	3
	Сетевой насос
	630
	70-80
	877

	4
	Сетевой насос
	630
	70-80
	877

	Планируемое оборудование

	5
	Сетевой насос Grundfos
	335
	70-80
	877

	6
	Сетевой насос Grundfos
	335
	70-80
	877

	7
	Сетевой насос Grundfos
	335
	70-80
	877

	8
	Сетевой насос Grundfos
	335
	70-80
	877


Таблица 52. Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр2, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Сетевой насос №1
	414383
	132208
	282175

	2
	Сетевой насос №2
	414383
	132208
	282175

	3
	Сетевой насос №3
	414383
	132208
	282175

	4
	Сетевой насос №4
	414383
	132208
	282175

	Всего
	1657530
	528831
	1128699


В таблице 53 произведем расчет экономического эффекта от замены старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП. 
Таблица 53. Расчет экономического эффекта от замены старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену старых сетевых насосов на новые (нарастающим итогом)

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	17000,00
	17000,00

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена старых сетевых насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	1093,01
	2177,28

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	4754,28
	10177,95
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Диаграмма 23. Экономический эффект от замены старых сетевых насосов, на новые более экономичные с ЧРП
Как видно из расчетов в таблице 53, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 17000,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 2177,28тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 10177,95 тыс. руб. Из диаграммы 23 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий, но учитывая, что данная экономия происходит за два последних года реализации Программы и динамику ее роста, окупаемость произойдет приблизительно в 2017 году.
8. ПИР и реконструкция сетей электроснабжения с покупкой и установкой трансформаторов 10-0,4 кВт, в кол-ве 4 шт.
Данное мероприятие не принесет экономии электроэнергии и других энергетических ресурсов. Реконструкция сетей электроснабжения с установкой нового электротехнического оборудования производится для того, что бы обезопасить новые сетевые насосы «Grundfos» от нарушения электропитания, что пагубно влияет на их срок службы. 

9. Замена ламп накаливания 100 Вт -50 шт., ДРЛ -30 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях и на территории котельной №3.

В таблице 54 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №3.
Таблица 54. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №3
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	41,53
	82,86
	123,98
	164,89
	205,60

	
	тыс. руб.
	118,78
	254,70
	410,23
	588,18
	791,81
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Диаграмма 24. Экономический эффект от замены ламп освещения на более экономичные на котельной №3

Как видно из расчетов в таблице 54, общие затраты на осуществление данных мероприятий составляют 50,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 205,60тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 791,81 тыс. руб. Из диаграммы 24 можно видеть, что точка пересечения линии затрат с линией экономического эффекта показывает срок окупаемости запланированных мероприятий – первый год.
10. Проведение энергетического обследования здания котельной №3.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

11. Диспетчеризация котельной №3.

Данное мероприятие не несет прямого экономического эффекта в виде снижения потребления ТЭР, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и ее оперативность.

Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №3 (см. таблицу 55).

Таблица 55. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельной №3
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на котельной №1 (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия по котельной №1
	тыс. руб.
	7365,00
	14865,00
	34865,00
	87865,00
	87865,00

	Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	1742,18
	1728,47
	1714,87
	1701,38
	1687,99

	
	тыс. руб.
	4982,64
	5684,95
	6486,25
	7400,49
	8443,60

	Потребление газа
	тыс. м3
	39962,70
	40961,77
	41985,81
	43035,46
	44111,34

	
	тыс. руб.
	94323,16
	111183,43
	131057,46
	154483,99
	182098,00

	Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	1691,89
	1678,45
	1665,13
	558,90
	554,53

	
	тыс. руб.
	4838,80
	5520,44
	6298,11
	2431,05
	2773,85

	Потребление газа
	тыс. м3
	39962,70
	40961,77
	41805,87
	42407,74
	43467,94

	
	тыс. руб.
	94323,16
	111183,43
	130495,79
	152230,69
	179441,93

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	50,30
	100,31
	150,05
	1292,53
	2426,00

	
	тыс. руб.
	143,85
	308,35
	496,49
	5465,94
	11135,69

	Потребление газа
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	179,94
	807,65
	1451,05

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	561,67
	2814,96
	5471,03

	ИТОГО
	тыс. руб.
	143,85
	308,35
	1058,16
	8280,90
	16606,72
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Диаграмма 25. Экономический эффект от всех мероприятий, планируемых к осуществлению в 2011-2015 годах на котельной №3
Как видно из расчетов в таблице 55, общие затраты на осуществление всех мероприятий по котельной №3 составляют 87865,00тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 2426,00 тыс. кВт., экономия газа - 1451,05 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 16606,72 тыс. руб. Из диаграммы 25 можно видеть, пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности данных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий необходимо для повышения надежности  и безаварийности работы оборудования.
Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельных №№1,2,3 (см. таблицу 56).

Таблица 56. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельных №№1,2,3
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на котельных №№1,2,3 (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия по котельным №№1,2,3
	тыс. руб.
	31565,00
	48565,00
	74165,00
	134165,00
	135665,00

	Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	5707,93
	5662,95
	5618,33
	5574,06
	5530,14

	
	тыс. руб.
	16324,69
	18625,45
	21250,49
	24245,50
	27662,64

	Потребление газа
	тыс. м3
	130484,55
	133746,66
	137090,33
	140517,59
	144030,53

	
	тыс. руб.
	307980,07
	363031,51
	427923,39
	504414,70
	594578,83

	Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	3745,30
	3056,44
	3032,29
	1915,33
	1900,31

	
	тыс. руб.
	10711,55
	10052,62
	11469,20
	8331,12
	9505,67

	Потребление газа
	тыс. м3
	129860,54
	133034,77
	136134,86
	138666,58
	141963,50

	
	тыс. руб.
	306507,25
	361099,22
	424940,93
	497770,16
	586045,85

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	1962,63
	4569,15
	7155,18
	10813,91
	14443,74

	
	тыс. руб.
	5613,13
	14185,96
	23967,25
	39881,63
	58038,60

	Потребление газа
	тыс. м3
	624,01
	1335,89
	2291,36
	4 142,37
	6209,39

	
	тыс. руб.
	1472,83
	3405,12
	6387,59
	13032,13
	21565,10

	ИТОГО
	тыс. руб.
	7085,96
	17591,08
	30354,83
	52913,76
	79603,70
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Диаграмма 26. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на котельных №№1,2,3

Как видно из расчетов в таблице 56, общие затраты на осуществление всех мероприятий по котельным №№1,2,3 составляют 135665,00тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 14443,74 тыс. кВт., экономия газа - 6209,39 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 79603,70 тыс. руб. Из диаграммы 26 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, в результате чего окупаемость, при таких же темпах роста, произойдет приблизительно в 2017 году.
7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии
Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Лянтор  через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по открытой схеме на ГВС.

Предприятие через магистральные тепловые сети г. Лянтор подает теплоноситель высоких параметров (температура 110(С, давление до 1,6 Мnа).в ЦТП города.

Система регулирования в г. п. Лянтор качественная с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 110(С) с обратной сетевой водой (с температурой 70(С) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95(С.

При закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения потребителей, приготовление горячей воды необходимых параметров происходит путем нагрева холодной воды, поступающей из водопровода на водоподогреватели, теплоносителем высоких параметров с температурой 110(С.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии для нужд отопления осуществляется по тепловым сетям протяженностью более 72 км (в двухтрубном исчислении), на нужды ГВС – 40 км (в двухтрубном исчислении),   со средним износом 69 %, с использованием 18-ти ЦТП и 2-х ИТП. 
Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на ЦТП, ИТП и в отношении тепловых сетей с разбивкой по годам представлен в таблице 57.
Таблица 57. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на ЦТП, ИТП и в отношении тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество
	Срок реализации
	Всего, тыс. руб.
	в том числе по годам:
	Источник финансирования
	Цель мероприятия

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Центральные тепловые пункты 

	1
	Замена ламп накаливания 100 Вт -109 шт., ДРЛ -64 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ЦТП
	173 шт.
	2011 г.
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии

	2
	Проведение энергетического обследования зданий ЦТП
	7 об.
	2011 г.
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению

	3
	Диспетчеризация ЦТП и ИТП
	19 об.
	2013 г.
	4000
	0
	0
	4000
	0
	0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы котельных

	4
	Реконструкция ЦТП № 5
	1 об.
	2011 г.
	10000
	10000
	0
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	5
	Реконструкция ЦТП № 70
	1 об.
	2012 г.
	10000
	0
	10000
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	6
	Реконструкция ЦТП № 42
	1 об.
	2013 г.
	16000
	0
	0
	16000
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Реконструкция ЦТП № 33, 51
	2 об.
	2014 г.
	24000
	0
	0
	0
	24000
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	8
	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №16,17,18,19
	4 об.
	2011 г.
	8000
	8000
	0
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	9
	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №1,2,3,4
	4 об.
	2013 г.
	6000
	0
	0
	6000
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	10
	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №5,6,7,8
	4 об..
	2014 г.
	7000
	0
	0
	0
	7000
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта

	11
	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №11,12,13,14
	4 об.
	2015 г.
	6000
	0
	0
	0
	0
	6000
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	Реконструкция ЦТП производственной базы  с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха,  узла учета энергоносителя 
	1 об.
	2011 г.
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта

	Всего
	-
	-
	92300
	19300
	10000
	26000
	31000
	6000
	-
	-

	Инженерные сети теплоснабжения и снабжения горячей водой

	13
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «УТ-226- УТ-221-ввод в общ.38» микр.6
	812 м.п.
	2011 г.
	7800
	7800
	0
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии

	14
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС м-н«Най»- ж.д. 17 микр.1»
	360 м.п.
	2012 г.
	2500
	0
	2500
	0
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	15
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1»
	370 м.п.
	2012 г.
	2500
	0
	2500
	0
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии
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	6
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	8
	9
	10
	11

	16
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3»
	872 м.п.
	2013 г.
	2900
	0
	0
	2900
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	17
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7»
	720 м.п.
	2013 г.
	4900
	0
	0
	4900
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	18
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а»
	1040 м.п.
	2014 г.
	11000
	0
	0
	0
	11000
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	19
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6»
	2400 м.п.
	2014 г.
	15000
	0
	0
	0
	15000
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии
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	20
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6»
	400 м.п.
	2015 г.
	9500
	0
	0
	0
	0
	9500
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	21
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3»
	1240 м.п.
	2015 г.
	6500
	0
	0
	0
	0
	6500
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	22
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7»
	546 м.п.
	2011 г.
	35000
	35000
	0
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии

	23
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49
	546 м.п.
	2012 г.
	35000
	0
	35000
	0
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии
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	24
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников»
	546 м.п.
	2013 г.
	35000
	0
	0
	35000
	0
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии

	25
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77»
	1910 м.п.
	2014 г.
	38000
	0
	0
	0
	38000
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии

	26
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7»
	955 м.п.
	2014 г.
	30000
	0
	0
	0
	30000
	0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь тепловой энергии

	27
	Определение гидравлических характеристик, регулировка водяных тепловых сетей -  выхода энергоносителя из ЦТП до конечных точек потребления 10 участков
	10 уч.
	2011 г.
	6500
	6500
	0
	0
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии
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	28
	Определение гидравлических характеристик, регулировка водяных тепловых сетей -  выхода энергоносителя из ЦТП до конечных точек потребления 14 участков
	14 уч.
	2014 г.
	9100
	0
	0
	0
	9100
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	29
	Проведение теплотехнической наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения-27 участков выхода энергоносителя от ЦТП до конечных точек потребителя
	27 уч.
	2013 г.
	14000
	0
	0
	14000
	0
	0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь тепловой энергии

	Всего
	-
	-
	265200
	49300
	40000
	56800
	103100
	16000
	-
	-

	ИТОГО по всем мероприятиям
	-
	-
	357500
	68600
	50000
	82800
	134100
	22000
	-
	-

	в том числе:
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	282800
	60800
	45000
	57000
	114000
	6000
	-
	-

	
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	70600
	7700
	5000
	21800
	20100
	16000
	-
	-

	
	амортизационные отчисления
	4100
	100
	0
	4000
	0
	0
	 
	 


Далее произведем расчет экономического эффекта от вышеперечисленных мероприятий.

Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на ЦТП и ИТП:
1. Замена ламп накаливания 100 Вт -109 шт., ДРЛ -64 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ЦТП.
В таблице 58 произведем расчет потребления электроэнергии до замены ламп на более экономичные и после, вычислим разницу.

Таблица 58. Расчет потребления электроэнергии освещением за год

	Тип
	Количество
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Время работы, час
	Потребление в год, кВт.ч.

	Уличное освещение

	ДРЛ-250
	64
	280
	3358
	60175,36

	ДНАТ-150
	64
	170
	3358
	36535,04

	Освещение помещений

	Лампа накаливания
	109
	110
	8760
	105032,4

	Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
	109
	40
	8760
	38193,6


В таблице 59 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76.
Таблица 59. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Прогноз потребления электроэнергии до замены ламп

	ДРЛ-250
	тыс. кВт.ч.
	59,87
	59,58
	59,28
	58,98
	58,69

	
	тыс. руб.
	171,24
	195,94
	224,21
	256,55
	293,56

	Лампы накаливания
	тыс. кВт.ч.
	104,51
	103,98
	103,46
	102,95
	102,43

	
	тыс. руб.
	298,89
	342,01
	391,34
	447,79
	512,38

	Прогноз потребления электроэнергии после замены ламп

	ДНАТ-150
	тыс. кВт.ч.
	36,35
	36,17
	35,99
	35,81
	35,63

	
	тыс. руб.
	103,97
	118,97
	136,13
	155,76
	178,23

	КЛЛ
	тыс. кВт.ч.
	38,00
	37,81
	37,62
	37,44
	37,25

	
	тыс. руб.
	108,69
	124,37
	142,31
	162,83
	186,32


Продолжение таблицы 59

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	90,03
	179,60
	268,73
	357,42
	445,65

	
	тыс. руб.
	257,48
	552,09
	889,21
	1274,95
	1716,34
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Диаграмма 27. Экономический эффект от замены ламп освещения на более эффективные на ЦТП

Как видно из расчетов в таблице 33, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 100 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 445,65тыс. кВт., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 1716,34тыс. руб. Из диаграммы 27 можно видеть, что окупаемость замененных ламп высокая, период окупаемости меньше полу года.

2. Проведение энергетического обследования зданий ЦТП.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

3. Диспетчеризация котельной ЦТП и ИТП.

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и оперативность ее передачи.

4. Реконструкция ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76.
В ходе реконструкции данных ЦТП, запланирована замена устаревших насосов отечественного производства на современные насосы «Grundfos». Перечень насосов с расчетом годового потребления электроэнергии представлен в таблице 60. Как видно из расчетов в таблице 60, потребление электроэнергии старыми насосами и соответствующие им по типоразмеру новыми насосами «Grundfos» практически одинаково, значительное снижение потребления электроэнергии произойдет, при установки на них ЧРП.
Так же на ЦТП в рамках мероприятий по реконструкции, планируется замена теплообменников и другого теплотехнического оборудования, что позволит снизить потери тепловой энергии за счет более эффективного оборудования. Приблизительная экономия газа за счет снижения потерь тепловой энергии представлена в таблице 61.

В таблице 62 рассчитаем экономический эффект от реализации мероприятий по реконструкции ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76.
Таблица 60. Перечень насосов, установленных на ЦТП с расчетом годового потребления электроэнергии (из расчёта 1насос рабочий второй резервный)
	Число насосов, шт.
	Назначение насоса
	Насосы, установленные на ЦТП
	Насосы, планируемые к установке на ЦТП
	Число часов работы насосов, ч

	
	
	Марка насоса 
	Подача насоса, м3/ч
	Напор насоса, м
	Общее КПД насоса с электродвигателем, %
	Мощность, кВт
	Потребление электроэнергии в год, кВт.ч./год
	Марка насоса 
	Подача насоса, м3/ч
	Напор насоса, м
	Общее КПД насоса с электродвигателем
	Мощность, кВт
	Потребление электроэнергии в год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 ЦТП № 4

	1
	Сетевой насос
	К 100/65
	100
	65
	62,3
	15
	1485,55
	NK50-250/254
	100
	70,2
	65,2
	30
	2838,04
	6168

	1
	Сетевой насос
	К 100/65
	100
	65
	62,3
	15
	1485,55
	NK50-250/254
	100
	70,2
	65,2
	30
	2838,04
	6168

	1
	ГВС
	К 90/50
	90
	50
	60,6
	15
	1979,85
	NBE 50-200/210
	90
	50
	71,0
	18,5
	2082,42
	7992

	1
	ГВС
	К 100/65
	100
	65
	62,6
	18,5
	2363,06
	NK50-250/254
	100
	70,2
	65,2
	30
	3677,30
	7992

	 ЦТП № 5

	1
	Сетевой насос
	Д 315/50
	315
	50
	72,0
	75
	6427,77
	NB125-200/209
	315
	53,6
	76,1
	75
	6078,84
	6168

	1
	Сетевой насос
	Д 315/50
	315
	50
	72,0
	75
	6427,77
	NB125-200/209
	315
	53,6
	76,1
	75
	6078,84
	6168

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	62,6
	18,5
	2363,06
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	62,6
	18,5
	2363,06
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	 ЦТП № 33


Продолжение таблицы 60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Сетевой насос
	Д 200/36
	200
	36
	69,5
	30
	2661,68
	NK 125-315/336
	200
	36
	76,7
	37
	2975,44
	6168

	1
	Сетевой насос
	Д 200/36
	200
	36
	69,5
	30
	2661,68
	NK 125-315/336
	200
	36
	76,7
	37
	2975,44
	6168

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	 ЦТП № 42

	1
	Сетевой насос
	Д 315/71а
	315
	71
	70,8
	90
	7836,25
	NKG 125-100-250/242
	315
	71,7
	73,9
	90
	7511,77
	6168

	1
	Сетевой насос
	Д 315/71а
	315
	71
	70,8
	90
	7836,25
	NKG 125-100-250/242
	315
	71,7
	73,9
	90
	7511,77
	6168

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	71,3
	18,5
	2074,24
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	71,3
	18,5
	2074,24
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	ЦТП № 51 

	1
	Сетевой насос
	К 160/30
	160
	30
	69,5
	30
	2661,68
	HS 150-125-305
	160
	30,1
	70,0
	30
	2643,43
	6168

	1
	Сетевой насос
	К 160/30
	160
	30
	69,5
	30
	2661,68
	HS 150-125-305
	160
	30,1
	70,0
	30
	2643,43
	6168


Продолжение таблицы 60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	 ЦТП № 70

	1
	Сетевой насос
	Д 200/90
	240
	90
	68,3
	75
	6770,58
	NKG 125-80-250/270
	240
	95,5
	78,9
	90
	7035,74
	6168

	1
	Сетевой насос
	Д 200/90
	240
	90
	68,3
	75
	6770,58
	NKG 125-80-250/270
	240
	95,5
	78,9
	90
	7035,74
	6168

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	1
	ГВС
	К 160/20
	160
	20
	70,4
	18,5
	2100,50
	NBE 80-160/161
	160
	20
	71,3
	18,5
	2073,66
	7992

	 ЦТП № 76

	1
	Сетевой насос
	Д 315/50
	315
	50
	72,0
	75
	6427,77
	NB125-200/209
	315
	53,6
	76,1
	75
	6078,84
	6168

	1
	Сетевой насос
	Д 315/50
	315
	50
	72,0
	75
	6427,77
	NB125-200/209
	315
	53,6
	76,1
	75
	6078,84
	6168

	1
	ГВС
	К 160/30
	160
	30
	69,5
	30
	3448,79
	HS 150-125-305
	160
	30,1
	70,0
	30
	3425,14
	7992

	1
	ГВС
	К 160/30
	160
	30
	69,5
	30
	3448,79
	HS 150-125-305
	160
	30,1
	70,0
	30
	3425,14
	7992

	Всего
	101260,65
	 
	 
	 
	 
	 
	103670,82
	 


Таблица 61. Приблизительная экономия газа за счет снижения потерь тепловой энергии
	№ЦТП
	Экономия газа по годам, тыс. м3

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	4
	 
	 
	 
	535
	535

	5
	688
	688
	688
	688
	688

	33
	 
	 
	 
	 
	700

	42
	 
	 
	1200
	1200
	1200

	51
	 
	 
	 
	 
	700

	70
	 
	1200
	1200
	1200
	1200

	76
	 
	 
	 
	535
	535

	Всего
	688
	1888
	3088
	4158
	5558


Таблица 62. Расчет экономического эффекта от проведения мероприятий по реконструкции ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на реконструкцию ЦТП №№4,5,3,42,51,70,76 (нарастающим итогом)

	Реконструкция ЦТП №№ЦТП 4,5,3,42,51,70,76 с заменой насосов и теплотехнического оборудования
	тыс. руб.
	10000,00
	20000,00
	36000,00
	60000,00
	60000,00

	Прогноз потребления электроэнергии без замены насосов на ЦТП

	Реконструкция ЦТП №№ЦТП 4,5,3,42,51,70,76 с заменой насосов и теплотехнического оборудования
	тыс. кВт.ч.
	103,79
	106,39
	109,05
	111,77
	114,57

	
	тыс. руб.
	296,85
	349,91
	412,45
	486,18
	573,08

	Прогноз потребления электроэнергии при замене насосов на ЦТП

	Реконструкция ЦТП №№ЦТП 4,5,3,42,51,70,76 с заменой насосов и теплотехнического оборудования
	тыс. кВт.ч.
	63,96
	65,56
	67,20
	68,88
	70,60

	
	тыс. руб.
	182,93
	215,62
	254,17
	299,60
	353,15

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Реконструкция ЦТП №№ЦТП 4,5,3,42,51,70,76 с заменой насосов и теплотехнического оборудования
	тыс. м3
	688,00
	2576,00
	5664,00
	9822,00
	15380,00

	
	тыс. руб.
	1967,68
	8177,31
	19857,21
	37943,27
	65745,27

	
	тыс. кВт.ч.
	39,83
	80,66
	122,51
	165,40
	209,37

	
	тыс. руб.
	113,92
	248,20
	406,49
	593,07
	813,00

	Всего
	тыс. руб.
	2081,60
	8425,52
	20263,70
	38536,34
	66558,27
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Диаграмма 28. Экономический эффект от проведения мероприятий по реконструкции ЦТП №№ 4,5,3,42,51,70,76
Как видно из расчетов в таблице 62, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 60000,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 189,69тыс. кВт., экономия газа - 15380,00тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию газ 15%, составит 66558,27тыс. руб. Из диаграммы 28 можно видеть, что пересечение линии затрат с линией экономического эффекта происходит в конце 2014 года, период окупаемости – около 4 лет.
5. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19.
Приблизительная экономия газа за счет снижения потерь тепловой энергии при реализации данных мероприятий, представлена в таблице 63.

В таблице 64 рассчитаем экономический эффект от реализации мероприятий по реконструкции ИТП жилых домов 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19.
Таблица 63. Приблизительная экономия газа за счет снижения потерь тепловой энергии

	№ИТП
	Экономия газа по годам, тыс. м3

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Жилой дом №№16,17,18,19
	260
	260
	260
	260
	260

	Жилой дом №№1,2,3,4
	0
	0
	210
	210
	210

	Жилой дом №№5,6,7,8
	0
	0
	0
	230
	230

	Жилой дом №№11,12,13,14
	0
	0
	0
	0
	210

	Всего
	260
	260
	470
	700
	910


Таблица 64. Расчет экономического эффекта от проведения мероприятий по реконструкции ИТП ж. д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19.
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на реконструкцию ИТП  (нарастающим итогом)

	Реконструкция  ИТП Ж. д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19  теплотехнического оборудования
	тыс. руб.
	8000,0
	8000,0
	14000,00
	21000,00
	27000,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Реконструкция  ИТП Ж. д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19  теплотехнического оборудования
	тыс. м3
	260,00
	520,00
	730,00
	1430,00
	2340,00

	
	тыс. руб.
	613,67
	1319,40
	2786,49
	5299,27
	9055,88
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Диаграмма 29. Экономический эффект от проведения мероприятий по реконструкции ИТП ж. д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19
Как видно из расчетов в таблице 64, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 27000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 2340тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 9055,88тыс. руб. Из диаграммы 29 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей. 
6. Реконструкция ЦТП производственной базы  с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя.

Приблизительная экономия газа за счет снижения потерь тепловой энергии при реализации данных мероприятий, составит приблизительно 50 тыс. м3 ежегодно.

В таблице 65 рассчитаем экономический эффект от реализации мероприятий по реконструкции ЦТП производственной базы.
Таблица 65. Расчет экономического эффекта от проведения мероприятий по реконструкции ЦТП производственной базы.
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на реконструкцию ЦТП (нарастающим итогом)

	Реконструкция  ЦТП производственной базы
	тыс. руб.
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Реконструкция  ЦТП производственной базы
	тыс. м3
	50,00
	100,00
	150,00
	200,00
	250,00

	
	тыс. руб.
	118,01
	253,73
	409,80
	589,29
	795,70
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Диаграмма 30. Экономический эффект от проведения мероприятий по реконструкции ЦТП производственной базы
Как видно из расчетов в таблице 64, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 1000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 250тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 795,70тыс. руб. Из диаграммы 30 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.
Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП и ИТП (см. таблицу 66).

Таблица 66. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП и ИТП
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на ЦТП и ИТП (нарастающим итогом)

	Реконструкция ЦТП и ИТП
	тыс. руб.
	19300
	29300
	55300
	86300
	92300

	Прогноз потребления электроэнергии до осуществления мероприятий

	Реконструкция ЦТП и ИТП
	тыс. кВт.ч.
	268,17
	269,95
	271,79
	273,70
	275,69

	
	тыс. руб.
	766,98
	887,85
	1028,00
	1190,52
	1379,02

	Прогноз потребления электроэнергии после осуществления мероприятий

	Реконструкция ЦТП и ИТП
	тыс. кВт.ч.
	138,31
	139,54
	140,81
	142,12
	143,48

	
	тыс. руб.
	395,58
	458,95
	532,60
	618,19
	717,70

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Реконструкция ЦТП и ИТП
	тыс. кВт.ч.
	129,86
	260,27
	391,25
	522,83
	655,04

	
	тыс. руб.
	371,40
	800,30
	1295,70
	1868,02
	2529,34

	Реконструкция ЦТП и ИТП
	тыс. м3
	998,00
	3196,00
	6544,00
	11452,00
	17970,00

	
	тыс. руб.
	2699,37
	9750,44
	23053,50
	43831,83
	75596,84

	ИТОГО
	тыс. руб.
	3070,76
	10550,74
	24349,20
	45699,86
	78126,19
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Диаграмма 31. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП и ИТП
Как видно из расчетов в таблице 66, общие затраты на осуществление всех мероприятий по ЦТП и ИТП составляют 88100,0тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 663,48тыс. кВт., экономия газа - 6209,39тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 79603,70тыс. руб. Из диаграммы 31 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, в результате чего окупаемость, при таких же темпах роста, произойдет после 2015 года. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.
Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий в отношении тепловых сетей:

1. Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе»).
Капитальный ремонт сетей запланирован на следующих участках:
1. «УТ-226- УТ-221-ввод в общ.38» микр.6;
2. «внутриквартальные сети ТВС м-н «Най»- ж.д. 17 микр.1»;
3. «внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1»;
4. «внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3»;
5. «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7»;
6. «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а»;
7. «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6»;
8. «внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6»;
9. «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3»;
10. «магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7»;
11. «магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49»;
12. «магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников»;
13. «магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77»;
14. «магистральные сети УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7».
Замена трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС с изношенной не эффективной изоляцией на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Это мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию приблизительно в 2 раза.

В таблице 67 представлен перечень участков сетей, замену которых планируется провести, с указанием характеристики участков и нормативных годовых потерь.
При расчете экономического эффекта (см. таблицу 68), величина потерь переведена в тыс. м3 газа, удельный расход газа в 2009 году составил 140,9 м3/Гкал.
Таблица 67. Перечень участков сетей, замену которых планируется провести, с указанием характеристики участков и нормативных годовых потерь
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода (однотрубно), м
	Тип изоляции
	Нормативные годовые потери на данном участке, Гкал

	
	
	ТС
	ГВС
	ТС
	ГВС
	ТС
	ГВС
	ТС
	ГВС

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	«УТ-226- УТ-221-ввод в общ.38» микр.6
	300
	159
	812
	812
	ГФИ/ППУ
	ГФИ/ППУ
	126
	96

	2
	«внутриквартальные сети ТВС м-н «Най»- ж.д. 17 микр.1»
	159
	114
	360
	360
	ГФИ
	ГФИ
	34
	33

	3
	«внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1»
	159
	114
	370
	370
	ГФИ
	ГФИ
	34
	33

	4
	«внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3»
	89
	76
	872
	872
	ГФИ
	ГФИ
	59
	66

	5
	«внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7»
	159
	76
	720
	720
	ГФИ
	ГФИ
	73
	109

	6
	«внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а»
	235
	159
	1040
	1040
	ГФИ
	ГФИ
	235
	245

	7
	«внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6»
	159
	114
	2400
	2400
	ГФИ
	ГФИ
	122
	218

	8
	«внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6»
	57
	57
	400
	400
	ГФИ
	ГФИ
	41
	53

	9
	«внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3»
	114
	76
	1240
	1240
	ГФИ
	ГФИ
	180
	188

	10
	«магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7»
	600
	-
	546
	-
	маты минераловатные
	-
	657
	-


Продолжение таблицы 67

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	«магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49»
	600
	-
	546
	-
	маты минераловатные
	-
	657
	-

	12
	«магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников»
	600
	-
	546
	-
	маты минераловатные
	-
	657
	-

	13
	«магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77»
	500
	-
	1910
	-
	ГФИ
	-
	2022
	-

	14
	«магистральные сети УТ- 3 ул.В. Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7»
	500
	-
	955
	-
	ГФИ
	-
	1010
	-

	Всего
	5907
	1041


Таблица 68. Расчет экономического эффекта от проведения капитального ремонта сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на капитальный ремонт сетей (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. руб.
	42800
	82800
	125600
	219600
	235600

	Прогноз потерь тепловой энергии без ремонта сетей в тыс. м3 газа

	Капитальный ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. м3
	110,32
	212,48
	323,65
	801,16
	832,30

	
	тыс. руб.
	260,40
	576,73
	1010,26
	2875,91
	3435,84

	Капитальный ремонт сетей ГВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. м3
	13,53
	22,83
	47,48
	112,72
	146,68

	
	тыс. руб.
	31,93
	61,96
	148,22
	404,63
	605,50

	Прогноз потерь тепловой энергии после ремонта сетей в тыс. м3 газа

	Капитальный ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. м3
	55,16
	106,24
	161,82
	400,58
	416,15

	
	тыс. руб.
	130,20
	288,37
	505,13
	1437,95
	1717,92

	Капитальный ремонт сетей ГВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. м3
	6,76
	11,41
	23,74
	56,36
	73,34

	
	тыс. руб.
	15,96
	30,98
	74,11
	202,31
	302,75

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на ППУ
	тыс. м3
	61,93
	179,58
	365,14
	822,08
	1311,57

	
	тыс. руб.
	146,16
	465,51
	1044,74
	2685,01
	4705,68
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Диаграмма 32. Экономический эффект от проведения капитального ремонта сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ
Как видно из расчетов в таблице 68, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 243400,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1311,57тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 4705,68тыс. руб. Из диаграммы 32 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление данных мероприятий позволит значительно уменьшить количество аварий на тепловых сетях, особенно в зимнее время.
2. Определение гидравлических характеристик, регулировка водяных тепловых сетей - выхода энергоносителя из ЦТП до конечных точек потребления 24 участка.
Всего регулировка водяных тепловых сетей планируется провести на 24 участках, из них в 2011 году на 10 участках, в 2014 году на 14 участках.
Проведение регулировки тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии приблизительно на 3%, суммарные нормативные потери по данным участкам составляют 18730 Гкал в год.

В таблице 69 представлен расчет экономического эффекта от регулировки водяных тепловых сетей.
Таблица 69. Расчет экономического эффекта от регулировки водяных тепловых сетей

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на определение гидравлических характеристик и регулировка водяных тепловых сетей (нарастающим итогом)

	Определение гидравлических характеристик и регулировка водяных тепловых сетей - 24 участка
	тыс. руб.
	6500,00
	6500,00
	6500,00
	15600,00
	15600,00

	Прогноз потерь тепловой энергии без регулировки водяных тепловых сетей в тыс. м3 газа

	Определение гидравлических характеристик и регулировка водяных тепловых сетей - 24 участка
	тыс. м3
	1099,02
	1099,02
	1099,02
	2639,06
	2639,06

	
	тыс. руб.
	2593,99
	2983,09
	3430,56
	9473,40
	10894,41

	Прогноз потерь тепловой энергии при регулировке водяных тепловых сетей в тыс. м3 газа

	Определение гидравлических характеристик и регулировка водяных тепловых сетей - 24 участка
	тыс. м3
	1066,05
	1066,05
	1066,05
	2559,89
	2559,89

	
	тыс. руб.
	2516,18
	2893,60
	3327,64
	9189,20
	10567,58

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Определение гидравлических характеристик и регулировка водяных тепловых сетей - 24 участка
	тыс. м3
	32,97
	65,94
	98,91
	178,08
	257,26

	
	тыс. руб.
	77,82
	167,31
	270,23
	554,43
	881,26
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Диаграмма 33. Экономический эффект от регулировки водяных тепловых сетей
Как видно из расчетов в таблице 69, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 15600,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 257,26тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 881,26тыс. руб. Из диаграммы 33 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.
3. Проведение теплотехнической наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения-27 участков выхода энергоносителя от ЦТП до конечных точек потребителя.
Проведение теплотехнической наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения-27 участков позволит снизить потери тепловой энергии приблизительно на 3%, суммарные нормативные потери по данным участкам составляют 12425 Гкал в год.

В таблице 70 представлен расчет экономического эффекта от наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.
Таблица 70. Расчет экономического эффекта от наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на теплотехническую наладку внутриквартальных сетей ГВС (нарастающим итогом)

	Теплотехническая наладка внутриквартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	14000,00
	14000,00
	14000,00

	Прогноз потерь тепловой энергии без теплотехнической наладки сетей ГВС в тыс. м3 газа

	Теплотехническая наладка внутриквартальных сетей ГВС
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	1750,68
	1750,68
	1750,68

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	5464,70
	6284,41
	7227,07

	Прогноз потерь тепловой энергии после теплотехнической наладки сетей ГВС в тыс. м3 газа

	Теплотехническая наладка внутриквартальных сетей ГВС
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	1698,16
	1698,16
	1698,16

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	5300,76
	6095,88
	7010,26

	Экономия газа (нарастающим итогом)

	Теплотехническая наладка внутриквартальных сетей ГВС
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	52,52
	105,04
	157,56

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	163,94
	352,47
	569,29
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Диаграмма 34. Экономический эффект от наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения
Как видно из расчетов в таблице 70, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 14000,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 157,56тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 569,29тыс. руб. Из диаграммы 34 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.
Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах в отношении тепловых сетей и сетей ГВС (см. таблицу 71).

Таблица 71. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах в отношении тепловых сетей и сетей ГВС.

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий по ремонту и наладке сетей (нарастающим итогом)

	Мероприятия по ремонту и наладке сетей
	тыс. руб.
	49300
	89300
	146100
	249200
	265200

	Прогноз потерь тепловой энергии до осуществления мероприятий в тыс. м3 газа

	Мероприятия по ремонту и наладке сетей
	тыс. м3
	1222,87
	1334,32
	3220,83
	5303,62
	5368,71

	
	тыс. руб.
	2886,32
	3621,78
	10053,73
	19038,35
	22162,82

	Прогноз потерь тепловой энергии после осуществления мероприятий в тыс. м3 газа

	Мероприятия по ремонту и наладке сетей
	тыс. м3
	1127,97
	1183,70
	2949,78
	4714,99
	4747,53

	
	тыс. руб.
	2662,34
	3212,95
	9207,64
	16925,34
	19598,51

	Экономия  газа (нарастающим итогом)

	Мероприятия по ремонту и наладке сетей
	тыс. м3
	94,90
	245,52
	516,57
	1105,21
	1726,38

	
	тыс. руб.
	223,98
	632,82
	1478,91
	3591,92
	6156,23
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Диаграмма 35. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах в отношении тепловых сетей и сетей ГВС

Как видно из расчетов в таблице 71, общие затраты на осуществление всех мероприятий в отношении тепловых сетей и сетей ГВС составляют 265200,0 тыс. руб., экономия газа нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1726,38тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 6156,23 тыс. руб. Из диаграммы 35 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление данных мероприятий позволит повысить надежность и безаварийность работы, особенно в зимнее время. 
Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС (см. таблицу 72).

Таблица 72. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС (нарастающим итогом)

	Мероприятий по реконструкции и наладке ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС
	тыс. руб.
	68600
	118600
	201400
	335500
	357500

	Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом)

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	129,86
	260,26
	391,24
	522,82
	655,03

	
	тыс. руб.
	371,40
	800,30
	1295,70
	1868,02
	2529,34

	Потребление газа
	тыс. м3
	1092,90
	3441,52
	7060,57
	12557,21
	22063,79

	
	тыс. руб.
	2923,35
	10383,26
	24532,41
	47423,75
	81753,07

	ИТОГО
	тыс. руб.
	3294,74
	11183,55
	25828,11
	49291,77
	84282,42
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Диаграмма 36. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС
Как видно из расчетов в таблице 72, общие затраты на осуществление всех мероприятий на ЦТП, ИТП, в отношении тепловых сетей и сетей ГВС составляют 357500 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 663,48тыс. кВт., экономия газа - 22063,79 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ 15%, составит 84282,42 тыс. руб. Из диаграммы 36 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.
7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

Холодное водоснабжение

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 6,2 тыс.м3/сутки питьевой воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится хозяйственно-питьевой водозабор №1 (рис. 18, 19):
•
30 артезианских скважин, из них - 2 наблюдательные и 28 эксплуатационных;

•
85,428 км. водозаборных сетей.
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Рис. 18. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1
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Рис. 19. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1
Водоотведение
Предприятие обеспечивает прием от потребителей г. п. Лянтор 5,26 тыс.м3/сутки бытовых сточных вод.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

1.
Канализационные очистные сооружения производительностью 14 000 м3/сут. (2 очереди по 7000 м3/сут);

2.
24 канализационных насосных станций;

3.
4 головных канализационных станций;

4.
102,037  км сетей канализации.
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Рис. 20. Внешний вид здания КНС

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на объектах ВОС, КНС и КОС с разбивкой по годам представлен в таблице 73.
Таблица 73. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах ВОС, КНС и КОС

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество
	Срок реализации
	Всего, тыс. руб.
	в том числе по годам:
	Источник финансирования
	Цель мероприятия

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ВОС

	1
	Замена ламп накаливания 100 Вт -150 шт., ДРЛ -20 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ВОС
	170 шт.
	2011 г.
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потребления электроэнергии

	2
	Диспетчеризация объектов инженерного обеспечения ВОС
	15 об.
	2013 г.
	3500,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы ВОС

	3
	Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха,  узла учета энергоносителя 
	1 об.
	2012 г.
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта

	4
	Проведение энергетического обследования зданий объектов-теплопотребителей предприятия (ВОС 1,2 очереди)
	2 об.
	2012 г.
	250,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Установка частотных регуляторов электродвигателей на ВОС (водо-очистные сооружения), в количестве 18 шт, из них 5 шт. в 2011 г., 5 шт. в 2012 году, 4 шт. в 2013 году, 4 шт. в 2014 году
	18 шт.
	2011-2014 гг.
	5700,0
	1500,0
	1500,0
	1400,0
	1300,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии

	6
	Замена погружных насосов на насосы марки "Grundfos", в количестве 25 шт. на артезианских скважинах, из них 5 шт. в 2011 году, 6 шт. в 2012 году, 7 шт в 2013 году, 7 шт. в 2014 году
	25 шт.
	2011-2014 гг.
	12300,0
	2500,0
	2800,0
	3500,0
	3500,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта

	7
	Приобретение и монтаж  станции повышения давления на первой очереди, замена силовых щитов и электропроводки
	1 шт.
	2012 г.
	7000,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта

	8
	Монтаж оборудования системы оборотного водоснабжения
	1 шт.
	2015 г.
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	амортизационные отчисления
	Снижение потерь холодной воды

	9
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС м-н "Най"- ж.д. 17 микр.1"
	42 м.п.
	2011 г.
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды


Продолжение таблица 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1"
	100 м.п.
	2012 г.
	300,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	11
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3"
	170 м.п.
	2013 г.
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	12
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7"
	170 м.п.
	2013 г.
	600,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	13
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а"
	1300 м.п.
	2014 г.
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	14
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6"
	1300 м.п.
	2014 г.
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	15
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6"
	1150 м.п.
	2015 г.
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	16
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3"
	800 м.п.
	2015 г.
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потерь холодной воды

	17
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7"
	170 м.п.
	2011 г.
	7000,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь холодной воды


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	18
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49"
	170 м.п.
	2012 г.
	7000,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь холодной воды

	19
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников"
	180 м.п.
	2013 г.
	7000,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь холодной воды

	20
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77"
	200 м.п.
	2014 г.
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь холодной воды

	21
	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов  на участке "магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7"
	160 м.п.
	2014 г.
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потерь холодной воды

	Всего
	-
	-
	94195,0
	11345,0
	20850,0
	16200,0
	40800,0
	5000,0
	-
	-


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	КНС и КОС

	22
	Замена ламп накаливания 100 Вт -548 шт., ДРЛ -62 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях КНС и КОС
	610 шт.
	2011 г.
	160,4
	160,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Снижение потребления электроэнергии

	23
	Диспетчеризация объектов инженерного обеспечения КНС и КОС
	15 об.
	2014 г.
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Оптимизация работы КНС и КОС

	24
	Приобретение компрессора -2 шт. (1-ая очередь), в 2011 году - 1 шт., в 2012 году - 1 шт.
	2 шт.
	2011-2012 гг.
	2200,0
	1100,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Повышение надежности объекта

	25
	Реконструкция теплового пункта здания КОС с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха,  узла учета энергоносителя 
	1 об.
	2012 г.
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта

	26
	Монтаж оборудования системы механической грубой и тонкой очистки сточных вод
	1 шт.
	2012 г.
	3500,0
	0,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	амортизационные отчисления
	Повышение качества воды подаваемой в сеть

	27
	 Приобретение компрессора -2 шт.(2-ая очередь) 
	2 шт.
	2014 г.
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Повышение надежности объекта


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	28
	Замена устаревшего электрооборудования, силовых щитов кабельных линий и электропроводки.
	 
	2014 г.
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Повышение надежности электроснабжения

	29
	Проведение энергетического обследования зданий объектов-теплопотребителей предприятия (КОС-1,2 очереди)
	2 об.
	2012 г.
	250,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	Выявление объектов со сверхнормативными потерями  тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению

	30
	Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования на насосы марки "Grundfos" в комплекте с частотными регуляторами (ЧРП) и щитами управления 8 шт., из них: в 2011 году 2 шт., в 2012 году 2 шт., в 2013 году 2 шт., в 2014 году 2 шт.,
	8 шт.
	2011-2014 гг.
	64000,0
	16000,0
	16000,0
	16000,0
	16000,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Снижение потребления электроэнергии

	31
	ПИР и прокладка вторых вводов и замена силовых щитов на КНС 16 шт, из них: в 2011 году 8 шт., 2012 году 8 шт.
	16 шт.
	2011-2012 гг.
	5000,0
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Повышение надежности электроснабжения


Продолжение таблицы 73

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	32
	Реконструкция ГКНС-2 со 100% заменой технологического, энергетического оборудования и приборов контроля технологического процесса 
	1 об.
	2013 г.
	8000,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	Повышение уровня автоматизации, повышение надежности объекта

	Всего
	-
	-
	95810,4
	19760,4
	25350,0
	24000,0
	26700,0
	0,0
	-
	-

	ИТОГО по всем мероприятиям
	-
	-
	190005,4
	31105,4
	46200,0
	40200,0
	67500,0
	5000,0
	-
	-

	в том числе:
	за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
	7605,4
	505,4
	800,0
	800,0
	4000,0
	1500,0
	-
	-

	
	амортизационные отчисления
	25000,0
	0,0
	14500,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	-
	-

	
	целевые средства администрации города и Сургутского района
	157400,0
	30600,0
	30900,0
	35900,0
	60000,0
	0,0
	-
	-


Далее произведем расчет экономического эффекта от вышеперечисленных мероприятий.

Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на объектах водоснабжения:

1. Замена ламп накаливания 100 Вт -150 шт., ДРЛ -20 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ВОС.

В таблице 74 произведем расчет потребления электроэнергии до замены ламп на более экономичные и после, вычислим разницу.

Таблица 74. Расчет потребления электроэнергии освещением за год

	Тип
	Количество
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Время работы, час
	Потребление в год, кВт.ч.

	Уличное освещение

	ДРЛ-250
	20
	280
	3358
	18804,8

	ДНАТ-150
	20
	170
	3358
	11417,2

	Освещение помещений

	Лампа накаливания
	150
	110
	8760
	144540

	Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
	150
	40
	8760
	52560


В таблице 75 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на объектах ВОС.
Таблица 75. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на объектах ВОС

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Прогноз потребления электроэнергии до замены ламп

	ДРЛ-250
	тыс. кВт.ч.
	18,71
	18,62
	18,52
	18,43
	18,34

	
	тыс. руб.
	53,51
	61,23
	70,06
	80,17
	91,74

	Лампы накаливания
	тыс. кВт.ч.
	143,82
	143,10
	142,38
	141,67
	140,96

	
	тыс. руб.
	411,32
	470,65
	538,54
	616,23
	705,12

	Прогноз потребления электроэнергии после замены ламп

	ДНАТ-150
	тыс. кВт.ч.
	11,36
	11,30
	11,25
	11,19
	11,13

	
	тыс. руб.
	32,49
	37,18
	42,54
	48,68
	55,70

	КЛЛ
	тыс. кВт.ч.
	52,30
	52,04
	51,78
	51,52
	51,26

	
	тыс. руб.
	149,57
	171,15
	195,83
	224,08
	256,41

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	98,87
	197,25
	295,13
	392,53
	489,43

	
	тыс. руб.
	282,77
	606,33
	976,56
	1400,20
	1884,95
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Диаграмма 37. Экономический эффект от замены ламп освещения на более энергоэффективные
Как видно из расчетов в таблице 75, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 100,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 489,43тыс. к.Вт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 1884,95тыс. руб. Из диаграммы 37 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий происходит в первый год, при замене всех ламп.
2. Диспетчеризация объектов инженерного обеспечения ВОС.
Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и оперативность ее передачи.

3. Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя.
Данное мероприятие не несет явного экономического эффекта, оно нацелено на повышение уровня автоматизации при процессах регулирования температуры в помещениях объекта, установка прибора учета позволит реально оценить потребление тепловой энергии объектом.
4. Проведение энергетического обследования зданий объектов теплопотребителей предприятия (ВОС 1,2 очереди).
Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

5. Установка частотных регуляторов электродвигателей на ВОС (водоочистные сооружения), в количестве 18 шт., из них 5 шт. в 2011 г., 5 шт. в 2012 году, 4 шт. в 2013 году, 4 шт. в 2014 году.
Данные по мощности, коэффициенту загрузки и времени работы насосов, на электродвигатели которых, планируется, установить ЧРП, представлены в таблице 76.

Таблица 76. Данные по насосам, на которые планируется установить ЧРП на объектах ВОС
	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	 
	1
	2
	3
	4

	1
	Насос холодной воды
	110
	0,7
	673

	2
	Насос холодной воды
	110
	0,7
	315

	3
	Насос холодной воды
	110
	0,7
	152

	4
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	1157

	5
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	1525

	6
	Насос холодной воды
	18,5
	0,55
	239

	7
	Насос холодной воды
	18,5
	0,55
	338

	8
	Насос холодной воды
	90
	0,75
	361

	9
	Насос холодной воды
	90
	0,75
	88

	10
	Насос холодной воды
	75
	0,45
	637

	11
	Насос холодной воды
	75
	0,45
	334

	12
	Насос холодной воды
	18,5
	0,45
	586

	13
	Насос холодной воды
	18,5
	0,45
	920

	14
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	787

	15
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	756

	16
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	545

	17
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	730

	18
	Насос холодной воды
	90
	0,7
	2325


В таблице 77 произведем расчет приблизительного фактического потребления электроэнергии электродвигателями перечисленных насосов до установки ЧРП и после.

Таблица 77. Расчет снижения потребления электроэнергии при установке ЧРП на электродвигатели насосов объектов ВОС

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр1, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Насос холодной воды
	51821
	31092,6
	20728,4

	2
	Насос холодной воды
	24255
	14553
	9702

	3
	Насос холодной воды
	11704
	7022,4
	4681,6

	4
	Насос холодной воды
	72891
	43734,6
	29156,4

	5
	Насос холодной воды
	96075
	57645
	38430

	6
	Насос холодной воды
	2431,825
	1459,095
	972,73

	7
	Насос холодной воды
	3439,15
	2063,49
	1375,66

	8
	Насос холодной воды
	24367,5
	14620,5
	9747

	9
	Насос холодной воды
	5940
	3564
	2376

	10
	Насос холодной воды
	21498,75
	12899,25
	8599,5

	11
	Насос холодной воды
	11272,5
	6763,5
	4509

	12
	Насос холодной воды
	4878,45
	2927,07
	1951,38

	13
	Насос холодной воды
	7659
	4595,4
	3063,6

	14
	Насос холодной воды
	49581
	29748,6
	19832,4

	15
	Насос холодной воды
	47628
	28576,8
	19051,2

	16
	Насос холодной воды
	34335
	20601
	13734

	17
	Насос холодной воды
	45990
	27594
	18396

	18
	Насос холодной воды
	146475
	87885
	58590

	Всего
	662242,175
	397345,305
	264896,87


В таблице 78 произведем расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов объектов ВОС.

Таблица 78. Расчет экономического эффекта от установки ЧРП на электродвигатели насосов объектов ВОС

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на установку ЧРП (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы ВОС
	тыс. руб.
	1500,00
	3000,00
	4400,00
	5800,00
	5800,00

	Прогноз потребления электроэнергии без установки ЧРП

	Установка ЧРП на насосы ВОС
	тыс. кВт.ч.
	656,94
	651,69
	646,48
	641,30
	636,17

	
	тыс. руб.
	1878,86
	2143,40
	2445,20
	2789,48
	3182,24

	Прогноз потребления электроэнергии при установки ЧРП

	Установка ЧРП на насосы ВОС
	тыс. кВт.ч.
	555,07
	527,92
	495,04
	384,78
	381,70

	
	тыс. руб.
	1587,49
	1736,34
	1872,43
	1673,69
	1909,34

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Установка ЧРП на насосы ВОС
	тыс. кВт.ч.
	101,88
	225,64
	377,07
	633,60
	888,06

	
	тыс. руб.
	291,37
	698,43
	1271,20
	2386,99
	3659,89
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Диаграмма 38. Экономический эффект от установки ЧРП на электродвигатели насосов объектов ВОС
Как видно из расчетов в таблице 78, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 5800,0тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 888,06 тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 3659,89 тыс. руб. Из диаграммы 38 можно видеть, что пересечение линии затрат с линией экономического эффекта не происходит, окупаемость приблизительно произойдет в 2016 году.
6. Замена погружных насосов на насосы марки «Grundfos», в количестве 25 шт. на артезианских скважинах, из них 5 шт. в 2011 году, 6 шт. в 2012 году, 7 шт в 2013 году, 7 шт. в 2014 году.
Сведения об установленных погружных насосах и насосах, которые планируется установить на объектах ВОС, представлены в таблице 79.

Таблица 79. Сведения об установленных погружных насосах и насосах, которые планируется установить на объектах ВОС

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	Установленное оборудование

	1
	Погружной насос
	37
	60-70
	640

	2
	Погружной насос
	37
	60-70
	640

	3
	Погружной насос
	37
	60-70
	640

	4
	Погружной насос
	37
	60-70
	640

	5
	Погружной насос
	37
	60-70
	640

	6
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	7
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	8
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	9
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	10
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	11
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	12
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	13
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	14
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	15
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	16
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	17
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	18
	Погружной насос
	37
	60-70
	1600

	19
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	20
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	21
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	22
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	23
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	24
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	25
	Погружной насос
	37
	60-70
	1500

	Планируемое оборудование

	1
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	640

	2
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	640

	3
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	640

	4
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	640

	5
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	640

	6
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	7
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	8
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	9
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	10
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	11
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	12
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	13
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	14
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	15
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	16
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600


Продолжение таблицы 79

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	17
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	18
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1600

	19
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	20
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	21
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	22
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	23
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	24
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500

	25
	Погружной насос Grundfos
	18,5
	60-70
	1500


Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых погружных насосов, на новые более экономичные с ЧРП представлен в таблице 80.
Таблица 80. Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых погружных насосов, на новые более экономичные с ЧРП

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр1, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Погружной насос №1
	15392
	7696
	7696

	2
	Погружной насос №2
	15392
	7696
	7696

	3
	Погружной насос №3
	15392
	7696
	7696

	4
	Погружной насос №4
	15392
	7696
	7696

	5
	Погружной насос №5
	15392
	7696
	7696

	6
	Погружной насос №6
	38480
	19240
	19240

	7
	Погружной насос №7
	38480
	19240
	19240

	8
	Погружной насос №8
	38480
	19240
	19240

	9
	Погружной насос №9
	38480
	19240
	19240

	10
	Погружной насос №10
	38480
	19240
	19240

	11
	Погружной насос №11
	38480
	19240
	19240

	12
	Погружной насос №12
	38480
	19240
	19240

	13
	Погружной насос №13
	38480
	19240
	19240

	14
	Погружной насос №14
	38480
	19240
	19240

	15
	Погружной насос №15
	38480
	19240
	19240

	16
	Погружной насос №16
	38480
	19240
	19240

	17
	Погружной насос №17
	38480
	19240
	19240

	18
	Погружной насос №18
	38480
	19240
	19240

	19
	Погружной насос №19
	36075
	18038
	18038

	20
	Погружной насос №20
	36075
	18038
	18038

	21
	Погружной насос №21
	36075
	18038
	18038

	22
	Погружной насос №22
	36075
	18038
	18038

	23
	Погружной насос №23
	36075
	18038
	18038

	24
	Погружной насос №24
	36075
	18038
	18038

	25
	Погружной насос №25
	36075
	18038
	18038

	Всего
	829725
	414863
	414863


В таблице 81 произведем расчет экономического эффекта от замены старых погружных насосов, на новые более экономичные с ЧРП.

Таблица 81. Расчет экономического эффекта от замены старых погружных насосов, на новые более экономичные с ЧРП
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену старых погружных насосов на новые (нарастающим итогом)

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. руб.
	2500,00
	5300,00
	8800,00
	12300,00
	12300,00

	Прогноз потребления электроэнергии без замены насосов

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	823,09
	816,50
	809,97
	803,49
	797,06

	
	тыс. руб.
	2354,03
	2685,48
	3063,59
	3494,95
	3987,03

	Прогноз потребления электроэнергии при замене насосов

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	784,92
	665,04
	528,24
	401,75
	398,53

	
	тыс. руб.
	2244,86
	2187,30
	1997,99
	1747,47
	1993,52

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	38,17
	189,64
	471,37
	873,11
	1271,64

	
	тыс. руб.
	109,17
	607,35
	1672,94
	3420,42
	5413,93
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Диаграмма 39. Экономический эффект от замены старых погружных насосов, на новые более экономичные с ЧРП
Как видно из расчетов в таблице 81, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 12300,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1271,64 тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 5413,93 тыс. руб. Из диаграммы 39 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Замена погружных насосов обеспечит надежность и безаварийность работы ВОС.
7. Приобретение и монтаж станции повышения давления на первой очереди, замена силовых щитов и электропроводки.
Сведения об установленных станциях повышения давления и станциях на которые планируется произвести замену представлены в таблице 82.

Таблица 82. Сведения об установленных станциях повышения давления и станциях, которые планируется установить на объектах ВОС

	№ п/п
	Наименование насоса
	Мощность, кВт.
	Коэффициент загрузки, %.
	Время работы, ч./год.

	Установленное оборудование

	1
	Станция повышения давления
	90
	70-80
	1137

	2
	Станция повышения давления
	90
	70-80
	1137

	Планируемое оборудование

	1
	Станция повышения давления
	18,5
	70-80
	1449

	2
	Станция повышения давления
	18,5
	70-81
	1449


Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых станций повышения давления, на новые более экономичные представлен в таблице 83.

Таблица 83. Расчет снижения потребления электроэнергии при замене старых станций повышения давления, на новые более экономичные 

	№ п/п
	Наименование насоса
	Wпотр1, кВт.ч.
	Wпотр1, кВт.ч.
	W∆, кВт.ч.

	1
	Станция повышения давления №1
	76748
	20105
	56643

	2
	Станция повышения давления №2
	76748
	20105
	56643

	Всего
	153495
	40210
	113285


В таблице 84 произведем расчет экономического эффекта от замены старых станций повышения давления, на новые более экономичные. 
Таблица 84. Расчет экономического эффекта от замены старых станций повышения давления, на новые более экономичные 

	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену старых станций для повышения давления на новые (нарастающим итогом)

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. руб.
	0,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	7000,00

	Прогноз потребления электроэнергии без замены станций

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	152,27
	151,05
	149,84
	148,64
	147,45

	
	тыс. руб.
	435,48
	496,80
	566,75
	646,55
	737,58

	Прогноз потребления электроэнергии при замене станций

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	152,27
	39,57
	39,25
	38,94
	38,63

	
	тыс. руб.
	435,48
	130,14
	148,47
	169,37
	193,22

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена старых погружных насосов на новые
	тыс. кВт.ч.
	0,00
	111,48
	222,07
	331,77
	440,60

	
	тыс. руб.
	0,00
	366,66
	784,94
	1262,12
	1806,48
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Диаграмма 40. Экономический эффект от замены старых станций повышения давления, на новые более экономичные
Как видно из расчетов в таблице 84, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 7000,0 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 440,60 тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию 15%, составит 1806,48 тыс. руб. Из диаграммы 40 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий.

8. Монтаж оборудования системы оборотного водоснабжения.
Монтаж системы оборотного водоснабжения позволит вторично использовать отработанную воду в производственных нуждах за счет ее очистки и обработки. С введением в эксплуатацию системы оборотного водоснабжения годовая экономия воды приблизительно составит 100 тыс. м3.
В таблице 85 произведем расчет экономического эффекта от внедрения системы оборотного водоснабжения. 
Таблица 85. Расчет экономического эффекта от внедрения системы оборотного водоснабжения
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на монтаж оборудования оборотного водоснабжения (нарастающим итогом)

	Монтаж оборудования оборотного водоснабжения
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3500,00

	Прогноз потребления воды без монтажа оборудования

	Монтаж оборудования оборотного водоснабжения
	тыс. м3
	778,83
	778,83
	778,83
	778,83
	778,83

	
	тыс. руб.
	22586,07
	25973,98
	29870,08
	34350,59
	39503,18

	Прогноз потребления воды при монтаже оборудования

	Монтаж оборудования оборотного водоснабжения
	тыс. м3
	778,83
	778,83
	778,83
	778,83
	678,83

	
	тыс. руб.
	22586,07
	25973,98
	29870,08
	34350,59
	34431,06

	Экономия воды (нарастающим итогом)

	Монтаж оборудования оборотного водоснабжения
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5072,12
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Диаграмма 41. Экономический эффект от внедрения системы оборотного водоснабжения
Как видно из расчетов в таблице 85, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 3500,0 тыс. руб., экономия воды нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 100,0 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на воду 15%, составит 5072,12 тыс. руб. Из диаграммы 41 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий.

9. Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участках:

Капитальный ремонт сетей запланирован на следующих участках:
· «внутриквартальные сети ТВС м-н«Най»- ж.д. 17 микр.1»;
·  «внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1»;
· «внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3»;
· «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7»;
· «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а»;
· «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6»;
· «внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6»;
· «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3»;
· «магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7»;
· «магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49»;
· «магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников»;
· «магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77»;
· «магистральные сети УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7».
В таблице 86 представлен перечень участков сетей, замену которых планируется провести, с указанием длины участков и годовых потерь воды с утечками.
Таблица 86. Перечень участков сетей, замену которых планируется провести, с указанием длины участков и годовых потерь воды с утечками
	№ п/п
	Наименование участка
	Длина трубопровода (однотрубно), м
	Нормативные годовые потери на данном участке, м3

	
	
	
	

	1
	"внутриквартальные сети ТВС м-н "Най"- ж.д. 17 микр.1"
	360
	63

	2
	"внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1"
	370
	30

	3
	"внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3"
	872
	30

	4
	"внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7"
	720
	80

	5
	"внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а"
	1040
	150

	6
	"внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6"
	2400
	100

	7
	"внутриквартальные сети ТВС  -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6"
	400
	30

	8
	"внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56  - микр. 3"
	1240
	150

	9
	"магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7"
	546
	63

	10
	"магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49"
	546
	63

	11
	"магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников"
	546
	63

	12
	"магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77"
	1910
	30

	13
	"магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7"
	955
	30

	Всего
	 
	11905
	882


Таблица 87. Расчет экономического эффекта от проведения капитального ремонта сетей ХВС с заменой трубопроводов 
	Наименование 
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт сетей ХВС 
	тыс. руб.
	7300,0
	14600,0
	22400,0
	58400,0
	59900,0

	Экономия воды (нарастающим итогом)

	Капитальный ремонт сетей ХВС
	тыс. м3
	0,13
	0,35
	0,74
	1,34
	2,25

	
	тыс. руб.
	3,65
	11,51
	28,27
	59,06
	114,33
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Диаграмма 42. Экономический эффект от проведения капитального ремонта сетей ХВС с заменой трубопроводов
Как видно из расчетов в таблице 87, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 59900,0 тыс. руб., экономия воды нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 2,25 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на воду 15%, составит 114,33 тыс. руб. Из диаграммы 42 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий.

Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на объектах ВОС (см. таблицу 88).
Таблица 88. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на объектах ВОС
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на объектах ВОС (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия на объектах ВОС ВОС
	тыс. руб.
	11345,0
	32195,0
	48395,0
	89195,0
	94195,0

	Экономия электроэнергии и воды (нарастающим итогом)

	Электроэнергия
	тыс. кВт.ч.
	238,92
	724,01
	1365,64
	2231,01
	3089,74

	
	тыс. руб.
	683,31
	2278,77
	4705,65
	8469,73
	12765,26

	Вода
	тыс. м3
	0,13
	0,35
	0,74
	1,34
	102,25

	
	тыс. руб.
	3,65
	11,51
	28,27
	59,06
	5186,44

	ИТОГО
	тыс. руб.
	686,96
	2290,27
	4733,92
	8528,79
	17951,70
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Диаграмма 43. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на объектах ВОС
Как видно из расчетов в таблице 88, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 94195,0тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 3089,74 тыс. кВт.ч., экономия воды - 102,25 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и воду 15%, составит 17951,70 тыс. руб. Из диаграммы 43 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий.

Расчет экономического эффекта от реализации запланированных мероприятий на объектах водоотведения:

1. Замена ламп накаливания 100 Вт -548 шт., ДРЛ -62 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях КНС и КОС.

В таблице 89 произведем расчет потребления электроэнергии до замены ламп на более экономичные и после, вычислим разницу.

Таблица 89. Расчет потребления электроэнергии освещением за год

	Тип
	Количество
	Потребляемая активная мощность, Вт
	Время работы, час
	Потребление в год, кВт.ч.

	Уличное освещение

	ДРЛ-250
	62
	280
	3358
	58294,88

	ДНАТ-150
	62
	170
	3358
	35393,32

	Освещение помещений

	Лампа накаливания
	610
	110
	8760
	587796

	Энергосберегающая лампа (КЛЛ)
	610
	40
	8760
	213744


В таблице 90 произведем расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на объектах ВОС.
Таблица 90. Расчет экономического эффекта от замены ламп освещения на более экономичные на объектах ВОС

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на замену ламп (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. руб.
	160,37
	160,37
	160,37
	160,37
	160,37

	Прогноз потребления электроэнергии до замены ламп

	ДРЛ-250
	тыс. кВт.ч.
	58,00
	57,71
	57,42
	57,14
	56,85

	
	тыс. руб.
	165,89
	189,82
	217,20
	248,53
	284,38

	Лампы накаливания
	тыс. кВт.ч.
	584,86
	581,93
	579,02
	576,13
	573,25

	
	тыс. руб.
	1672,69
	1913,98
	2190,07
	2505,99
	2867,47


Продолжение таблицы 90

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Прогноз потребления электроэнергии после замены ламп

	ДНАТ-150
	тыс. кВт.ч.
	35,22
	35,04
	34,87
	34,69
	34,52

	
	тыс. руб.
	100,72
	115,25
	131,87
	150,89
	172,66

	КЛЛ
	тыс. кВт.ч.
	212,68
	211,61
	210,55
	209,50
	208,45

	
	тыс. руб.
	608,25
	695,99
	796,39
	911,27
	1042,72

	Экономия электроэнергии (нарастающим итогом)

	Замена ламп на более энергоэффективные
	тыс. кВт.ч.
	394,97
	787,96
	1178,99
	1568,07
	1955,19

	
	тыс. руб.
	1129,61
	2422,17
	3901,18
	5593,53
	7530,01
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Диаграмма 44. Экономический эффект от замены ламп освещения на более экономичные на объектах ВОС
Как видно из расчетов в таблице 90, общие затраты на осуществление данного мероприятия составляют 160,37тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 1955,19тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на газ 15%, составит 7530,01тыс. руб. Из диаграммы 44 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что окупаемость планируемых мероприятий происходит в первый год, при замене всех ламп.
2. Диспетчеризация объектов инженерного обеспечения КНС и КОС
Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на централизацию свода информации по работе всех объектов предприятия и оперативность ее передачи.

3. Приобретение компрессора -2 шт. (1-ая очередь), в 2011 году - 1 шт., в 2012 году - 1 шт.
Данное мероприятие не несет прямого экономического эффекта, основная цель данного мероприятия – замена изношенного, морально устаревшего оборудования, что тем самым повысит надежность и обеспечит безаварийную работу.
4. Реконструкция теплового пункта здания КОС с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя.

Данное мероприятие не несет прямого экономического эффекта, оно нацелено на повышение уровня автоматизации при процессах регулирования температуры в помещениях объекта, установка прибора учета позволит реально оценить потребление тепловой энергии объектом.

5. Монтаж оборудования системы механической грубой и тонкой очистки сточных вод.

Данное мероприятие не несет явного экономического эффекта, оно нацелено на повышение качества сточных вод перед забором фекальными насосами, что влияет на эффективность перекачки и срок службы насосов.

6. Приобретение компрессора -2 шт.(2-ая очередь).

Данное мероприятие не несет явного экономического эффекта, основная цель данного мероприятия – замена изношенного, морально устаревшего оборудования, что тем самым повысит надежность и обеспечит безаварийную работу. 

7. Замена устаревшего электрооборудования, силовых щитов, кабельных линий и электропроводки.
Данное мероприятие не несет явного экономического эффекта, основная цель данного мероприятия – замена старого, морально устаревшего электрооборудования, что тем самым повысит надежность и обеспечит безаварийную работу оборудования. 

8. Проведение энергетического обследования зданий объектов-теплопотребителей предприятия (КОС-1,2 очереди).

Данное мероприятие не несет экономического эффекта, оно нацелено на выявление объектов, с сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

9. Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования на насосы марки «Grundfos» в комплекте с частотными регуляторами (ЧРП) и щитами управления 8 шт., из них: в 2011 году 2 шт., в 2012 году 2 шт., в 2013 году 2 шт., в 2014 году 2 шт.

Данное мероприятие позволит снизить потребление электроэнергии за счет более современных электродвигателей насосов, которые позволят получать необходимые параметры насоса при меньших затратах электроэнергии, так же на новые насосы планируется установить приводы частотного регулирования (ЧРП), что позволит дополнительно снизить потребление электроэнергии приблизительно на 40%. Расчет экономии произвести не представляется возможным, в связи с отсутствием информации по установленному оборудованию.
На рисунке 21 представлен внешний вид насосов находящихся на КНС.
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Рис. 21. Внешний вид насосов находящихся на КНС
10. ПИР и прокладка вторых вводов и замена силовых щитов на КНС 16 шт, из них: в 2011 году 8 шт., 2012 году 8 шт.
Данное мероприятие не несет явного экономического эффекта, основная цель данного мероприятия – замена изношенного, морально устаревшего электрооборудования силовых щитов, что тем самым повысит надежность и обеспечит безаварийную работу оборудования. 

На рисунке 22 представлен внешний вид силового щита на КНС.
[image: image62.png]



Рис. 22. Внешний вид силового щита на КНС
11. Реконструкция ГКНС-2 со 100% заменой технологического, энергетического оборудования и приборов контроля технологического процесса.
Данное мероприятие позволит снизить потребление электроэнергии за счет более современного электрооборудования, повышение уровня автоматизации объекта, так же позволит повысить надежность и безаварийность работы объекта. Расчет экономии произвести не представляется возможным, в связи с отсутствием информации по установленному и заменяемому оборудованию.

Далее проведем расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ВОС, КОС и КНС (см. таблицу 91).
Таблица 91. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на ВОС, КОС и КНС
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Затраты на осуществление мероприятий на объектах ВОС, КОС и КНС  (нарастающим итогом)

	Планируемые мероприятия на объектах ВОС, КОС и КНС
	тыс. руб.
	31105,4
	77305,4
	117505,4
	185005,4
	190005,4

	Экономия электроэнергии и воды (нарастающим итогом)

	Электроэнергия
	тыс. кВт.ч.
	633,89
	1511,97
	2544,63
	3799,07
	5044,94

	
	тыс. руб.
	1812,92
	4700,93
	8606,83
	14063,26
	20295,27

	Вода
	тыс. м3
	0,13
	0,35
	0,74
	1,34
	102,25

	
	тыс. руб.
	3,65
	11,51
	28,27
	59,06
	5186,44

	ИТОГО
	тыс. руб.
	1816,58
	4712,44
	8635,09
	14122,32
	25481,71
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Диаграмма 45. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2011-2015 годах на объектах ВОС, КОС и КНС
Как видно из расчетов в таблице 91, общие затраты на осуществление запланированных мероприятий на объектах ВОС, КОС и КНС составляют 190005,4 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 5044,94 тыс. кВт.ч., экономия воды - 102,25 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и воду 15%, составит 25481,71 тыс. руб. Из диаграммы 45 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Осуществление указанных мероприятий приведет к улучшению надежности водоснабжения и водоотведения потребителей.
8. Обоснование финансовых потребностей и потенциала энергосбережения при реализации программы

Финансирование настоящей Программы планируется осуществить частично за счет средств самого предприятия (амортизационные отчисления), частично за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг, частично планируется субсидирование средств из администрации города.
Общий объем финансирования Программы составляет 683170,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 127555,4 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 20955,4 тыс. руб.;

· 2012 год – 11800,0 тыс. руб.;

· 2013 год – 26200,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 51100,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 17500,0 тыс. руб.

- амортизационные отчисления 33415,0 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 1415,0 тыс. руб.;

· 2012 год – 14500,0 тыс. руб.;

· 2013 год – 10500,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 3500,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 3500,0 тыс. руб.
- целевые средства администрации города и Сургутского района 522200,0 тыс. руб., из них:

· 2011 год – 108900,0 тыс. руб.;

· 2012 год – 86900,0 тыс. руб.;

· 2013 год – 111900,0 тыс. руб.;

· 2014 год – 207000,0 тыс. руб.;

· 2015 год – 7500,0 тыс. руб.
В таблице 92 сведена общая потребность в финансировании мероприятий по энергосбережению в разрезе всей программы, так же представлена общая экономия в областях производства, передачи тепла, водоснабжения и водоотведения за период с 2011 года по 2015 год электроэнергии, газа и холодной воды в натуральном выражении и деньгах.
Таблица 92. Свод финансовых потребностей и экономии энергетических ресурсов по областям при осуществлении программы
	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Производство тепла

	Затраты на все мероприятия в области производства тепла (нарастающим итогом)
	тыс. руб.
	31565
	48565
	74165
	134165
	135665

	Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области производства тепла (нарастающим итогом)
	тыс. кВт.ч.
	1962,63
	4569,15
	7155,18
	10813,9
	14443,7

	
	тыс. руб.
	5613,13
	14186
	23967,3
	39881,6
	58038,6

	Экономия газа в результате проведения мероприятий в области производства тепла (нарастающим итогом)
	тыс. м3
	624,01
	1335,89
	2291,36
	4142,37
	6209,39

	
	тыс. руб.
	1472,83
	3405,12
	6387,59
	13032,1
	21565,1

	Передача тепла

	Затраты на все мероприятия в области передачи тепла (нарастающим итогом)
	тыс. руб.
	68600
	118600
	201400
	335500
	357500

	Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области передачи тепла (нарастающим итогом)
	тыс. кВт.ч.
	129,86
	260,26
	391,24
	522,82
	655,03

	
	тыс. руб.
	371,4
	800,3
	1295,7
	1868,02
	2529,34

	Экономия газа в результате проведения мероприятий в области передачи тепла (нарастающим итогом)
	тыс. м3
	1092,9
	3441,52
	7060,57
	12557,2
	22063,8

	
	тыс. руб.
	2923,35
	10383,3
	24532,4
	47423,8
	81753,1

	Водоснабжение

	Затраты на все мероприятия в области водоснабжения (нарастающим итогом) 
	тыс. руб.
	11345,0
	32195,0
	48395,0
	89195,0
	94195,0

	Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом)
	тыс. кВт.ч.
	238,92
	724,008
	1365,64
	2231,01
	3089,74

	
	тыс. руб.
	683,31
	2278,77
	4705,65
	8469,73
	12765,3

	Экономия воды в результате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом)
	тыс. м3
	0,126
	0,345
	0,737
	1,339
	102,254

	
	тыс. руб.
	3,654
	11,5058
	28,2658
	59,0571
	5186,44

	Водоотведение

	Затраты на все мероприятия в области водоотведения (нарастающим итогом)
	тыс. руб.
	19760,4
	45110,4
	69110,4
	95810,4
	95810,4

	Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоотведения (нарастающим итогом)
	тыс. кВт.ч.
	394,97
	787,96
	1178,99
	1568,07
	1955,19

	
	тыс. руб.
	1129,61
	2422,17
	3901,18
	5593,53
	7530,01


Продолжение таблицы 92

	Наименование
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	По всем областям

	Затраты на  мероприятия во всех областях (нарастающим итогом)
	тыс. руб.
	131270
	244470
	393070
	654670
	683170

	Экономия электроэнергии во всех областях (нарастающим итогом)
	тыс. кВт.ч.
	2726,38
	6341,38
	10091,1
	15135,8
	20143,7

	
	тыс. руб.
	7797,45
	19687,2
	33869,8
	55812,9
	80863,2

	Экономия газа во всех областях (нарастающим итогом)
	тыс. м3
	1716,91
	4777,41
	9351,93
	16699,6
	28273,2

	
	тыс. руб.
	4396,18
	13788,4
	30920
	60455,9
	103318

	Экономия воды во всех областях (нарастающим итогом) 
	тыс. м3
	0,126
	0,345
	0,737
	1,339
	102,254

	
	тыс. руб.
	3,654
	11,5058
	28,2658
	59,0571
	5186,44

	ИТОГО (нарастающим итогом)
	тыс. руб.
	12197,3
	33487,1
	64818
	116328
	189368
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Диаграмма 46. Экономический эффект от мероприятий планируемых в 2011-2015 годах по всей программе
Как видно из расчетов в таблице 92, общие затраты на осуществление запланированных мероприятий по всей программе составляют 683170,4 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2011 года по 2015 год достигнет 20143,7 тыс. кВт.ч., экономия газа - 28273,2 тыс. м3, экономия воды - 102,25 тыс. м3,что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию, газ и воду 15%, составит 189368 тыс. руб. Из диаграммы 46 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление всех запланированных мероприятий позволит повысить надежность и эффективность всего предприятия, сдержать рост тарифов на тепло, воду и стоки за счет снижения энергоемкости производства.
На диаграмме 47 представлено соотношение затрат и экономии средств за весь период реализации программы по областям.
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Диаграмма 47. Потенциал энергосбережения в областях производства, передачи тепла, водоснабжения и водоотведения за период реализации программы
Как видно из диаграммы 47, экономия средств в области производства тепла достигнет 58,7% от суммы затрат, экономия средств в области передачи тепла достигнет 23,6% от суммы затрат, экономия средств в области водоснабжения достигнет 23,1% от суммы затрат, экономия средств в области водоотведения достигнет 7,9% от суммы затрат. Общая экономия по всем мероприятиям составит 27,7% от общих затрат. Период окупаемости ряда мероприятий выходит за временные рамки действия настоящей программы энергосбережения. Кроме того, следует учесть, что реализация мероприятий программы позволит улучшить надежность и качество услуг, оказываемых Предприятием. 
В таблице 93 произведен расчет доли необходимой валовой прибыли от экономии средств затрачиваемых на энергоресурсы для производства тепла, воды и приема стоков.

Таблица 93. Потенциал энергосбережения в процентах от НВВ

	Наименование
	Показатели
	Ед. измерения
	Изменение по годам

	
	
	
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011

	Производство и передача тепла
	Экономия от  мероприятий в области производства и передачи тепла
	тыс. руб.
	10380,71
	18393,93
	27408,31
	46022,58
	61680,58

	
	Необходимая валовая выручка при производстве и передаче тепла
	тыс. руб.
	409424,22
	446528,72
	487013,37
	533781,26
	579383,15

	
	Доля от НВВ
	%
	2,54
	4,12
	5,63
	8,62
	10,65

	Водоснабжение
	Экономия от  мероприятий в области водоснабжения
	тыс. руб.
	686,96
	2290,27
	4733,92
	8528,79
	17951,70

	
	Необходимая валовая выручка при водоснабжении
	тыс. руб.
	55099,55
	59735,41
	65261,63
	70339,98
	76392,93

	
	Доля от НВВ
	%
	1,25
	3,83
	7,25
	12,13
	23,50

	Водоотведение
	Экономия от  мероприятий в области водоотведения
	тыс. руб.
	1129,61
	1292,56
	1479,01
	1692,35
	1936,48

	
	Необходимая валовая выручка при водоотведении
	тыс. руб.
	57355,99
	62261,80
	67598,18
	73403,14
	79718,10

	
	Доля от НВВ
	%
	1,97
	2,08
	2,19
	2,31
	2,43


Все расчеты по экономии энергетических ресурсов приблизительные, экономию от некоторых мероприятий, посчитать не представляется возможным. В связи с этим, доля экономии в реальности может быть как меньше, так и больше указанной суммы.

9. Расчет тарифных последствий реализации программы
Расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду и стоки на период с 2011 года по 2015 год произведен при учете прогнозов на потребление.
При расчете тарифов на будущие периоды была учтена индексация тарифов на потребляемые при производстве газ и электроэнергию, ежегодный рост прогнозируется в среднем на 15%, учтено изменение производства тепла, подъема воды и приема стоков в результате снижения потребления перечисленных ресурсов абонентами в соответствии с расчетом в разделе 5 настоящей Программы. Также была произведена индексация всех затрат в соответствии с индексом потребительских цен (принят в размере 9%). 
Далее в таблицах 94, 96, 98 произведен расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду, стоки при удельном потреблении электроэнергии, воды, и газа, установленном регулирующим органом, в таблицах 95, 97, 99 указана динамика изменения фактического удельного потребления электроэнергии, воды и газа при осуществлении запланированных мероприятий по энергосбережению (снижение планируется от факта 2010 года). Таким образом, внедрение энергосберегающих мероприятий позволит предприятию улучшить фактические показатели и привести их к уровню, примерно соответствующему установленным в тарифах регулирующим органом. 
Прогноз тарифов приблизительный и может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону, в связи с многочисленностью факторов, влияющих на формирование тарифов.

Таблица 94. Расчет тарифных последствий на тепловую энергию при существующей  энергоемкости производства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Период регулирования 2011 год
	Период регулирования 2012 год
	Период регулирования 2013 год
	Период регулирования 2014 год
	Период регулирования 2015 год

	
	
	
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Топливо на технологические цели, всего
	тыс. м3
	45702,3
	107870,1
	43417,1
	117848,1
	41246,3
	128749,0
	39184,0
	140658,3
	37224,8
	153669,2

	2
	Удельный расход топлива на технологические цели
	м3/Гкал
	135,81
	 
	135,81
	 
	135,81
	 
	135,81
	 
	135,81
	 

	3
	Транспортные расходы
	-
	-
	1194,7
	-
	1302,2
	-
	1419,4
	-
	1547,2
	-
	1686,4

	4
	Электроэнергия, всего
	тыс. кВт.
	13413,0
	38361,2
	12742,4
	41909,6
	12105,2
	45786,2
	11500,0
	50021,5
	10925,0
	54648,4

	5
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./Гкал
	39,92
	 
	39,92
	 
	39,92
	 
	39,92
	 
	39,92
	 

	6
	Холодная вода
	тыс. м3
	778,8
	22586,1
	739,9
	24675,3
	702,9
	26957,7
	667,7
	29451,3
	634,4
	32175,6

	7
	Вспомогательные материалы
	-
	-
	1966,3
	-
	1966,3
	-
	1966,3
	-
	1966,3
	-
	1966,3

	8
	Фонд оплаты труда
	-
	-
	34965,1
	-
	38111,9
	-
	41542,0
	-
	45280,8
	-
	49356,1

	9
	Отчисления на соц.нужды с оплаты производственных рабочих
	-
	-
	11822,1
	-
	12886,1
	-
	14045,9
	-
	15310,0
	-
	16687,9

	10
	Амортизация производственного оборудования
	-
	-
	32488,7
	-
	35412,7
	-
	38599,8
	-
	42073,8
	-
	45860,4

	11
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	-
	-
	37554,6
	-
	40934,5
	-
	44618,6
	-
	48634,2
	-
	53011,3

	12
	Услуги производственного характера
	-
	-
	21383,6
	-
	23308,2
	-
	25405,9
	-
	30184,8
	-
	30184,8

	13
	Прочие расходы, всего
	-
	-
	83017,7
	-
	90490,3
	-
	98635,6
	-
	107514,2
	-
	117191,8

	14
	Покупная тепловая энергия
	-
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 

	15
	Недополученный по независящим причинам доход
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0

	16
	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
	-
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 

	17
	Итого производственные расходы
	-
	-
	393210,1
	-
	428845,2
	-
	467726,5
	-
	512642,3
	-
	556438,2


Продолжение таблицы 94

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	18
	Прибыль
	-
	-
	16214,1
	-
	17683,6
	-
	19286,8
	-
	21139,0
	-
	22944,9

	19
	Рентабельность
	%
	-
	4,1
	-
	4,1
	-
	4,1
	-
	4,1
	-
	4,1

	20
	Необходимая валовая выручка
	-
	-
	409424,2
	-
	446528,7
	-
	487013,4
	-
	533781,3
	-
	579383,1

	21
	Полезный отпуск теплоэнергии
	т.Гкал
	-
	310,41
	-
	294,9
	-
	280,1
	-
	266,1
	-
	252,8

	22
	Выработано тепловой энергии
	т.Гкал
	-
	336,5
	-
	319,7
	-
	303,7
	-
	288,5
	-
	274,1

	23
	Тариф на отпускаемую тепловую энергию
	руб/Гкал
	-
	1319,0
	-
	1514,2
	-
	1738,4
	-
	2005,7
	-
	2291,6


1-Удельный расход газа, при производстве тепла, установленный регулирующим органом;
2-Удельный расход электроэнергии, при производстве тепла, установленный регулирующим органом с учетом затрат на содержание и ремонт ЦТП.

Таблица 95. Расчет удельного расхода топлива и электроэнергии на тепловую энергию при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Фактическое потребление 2010 год 
	Период регулирования 2011 год 
	Период регулирования 2012 год 
	Период регулирования 2013 год 
	Период регулирования 2014 год 
	Период регулирования 2015 год 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход топлива на технологические цели
	м3/Гкал
	165,00
	158,40
	152,06
	145,98
	140,14
	134,54

	2
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./Гкал
	49,90
	48,50
	47,14
	45,82
	44,54
	43,29


3-Удельный расход газа при производстве тепла по факту;

4-Удельный расход электроэнергии, при производстве тепла по факту с учетом затрат на содержание и ремонт ЦТП.

Таблица 96. Расчет тарифных последствий на холодную воду при существующей энергоемкости производства

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Период регулирования 2011 год
	Период регулирования 2012 год
	Период регулирования 2013 год
	Период регулирования 2014 год
	Период регулирования 2015 год

	
	
	
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Объем реализации
	тыс. м3
	1877,7
	-
	1806,4
	-
	1737,7
	-
	1671,7
	-
	1608,2
	-

	1.1
	Подъем воды
	тыс. м3
	2184,5
	 
	2101,5
	 
	2021,6
	 
	1944,8
	 
	1870,9
	 

	2
	Прямые расходы
	-
	 
	36868,4
	 
	40314,8
	 
	44543,7
	 
	48209,5
	 
	52721,9

	2.1
	Материалы
	 
	 
	139,8
	 
	152,3
	 
	166,1
	 
	181,0
	 
	197,3

	2.2
	Электроэнергия
	тыс. кВт.ч.
	3276,7
	7864,2
	3152,2
	8700,1
	3032,4
	9624,9
	2917,2
	10648,1
	2806,3
	11780,0

	2.3
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	1,55
	 
	1,55
	 
	1,55
	 
	1,55
	 
	1,55
	 

	2.4
	Амортизация 
	-
	 
	4290,7
	 
	4676,9
	 
	5556,6
	 
	5556,6
	 
	6056,7

	2.5
	Ремонт и технологическое обслуживание
	-
	 
	3797,0
	 
	4138,7
	 
	4511,2
	 
	4917,2
	 
	5359,8

	2.6
	Оплата труда
	-
	-
	13136,2
	-
	14318,5
	-
	15607,1
	-
	17011,8
	-
	18542,8

	2.7
	Отчисления
	-
	-
	4492,6
	-
	4896,9
	-
	5337,6
	-
	5818,0
	-
	6341,6

	2.8
	Прочие
	-
	-
	3148,1
	-
	3431,4
	-
	3740,2
	-
	4076,8
	-
	4443,8

	3
	Накладные расходы
	-
	-
	13140,8
	-
	14323,4
	-
	15612,5
	-
	17017,7
	-
	18549,3

	3.1
	Цеховые
	-
	-
	4426,3
	-
	4824,7
	-
	5258,9
	-
	5732,2
	-
	6248,1

	3.2
	Общеэксплуатационные
	-
	-
	8714,4
	-
	9498,7
	-
	10353,6
	-
	11285,4
	-
	12301,1

	4
	Прочие
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0

	5
	Услуги подразделениям предприятия
	-
	-
	5009,0
	-
	5009,0
	-
	5009,0
	-
	5009,0
	-
	5009,0

	6
	Себестоимость
	-
	-
	55018,2
	-
	59647,2
	-
	65165,3
	-
	70236,1
	-
	76280,1

	7
	Прибыль
	-
	-
	81,4
	-
	88,2
	-
	96,4
	-
	103,9
	-
	112,8

	8
	Необходимая валовая выручка
	-
	-
	55099,6
	-
	59735,4
	-
	65261,6
	-
	70340,0
	-
	76392,9

	9
	Тариф на холодную воду
	руб/м3
	-
	29,34
	-
	33,07
	-
	37,56
	-
	42,08
	-
	47,50


5- Удельный расход электроэнергии, на производство воды установленный регулирующим органом.

Таблица 97. Расчет удельного расхода электроэнергии на холодную воду при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Фактическое потребление 2010 год
	Период регулирования 2011 год
	Период регулирования 2012 год
	Период регулирования 2013 год
	Период регулирования 2014 год
	Период регулирования 2015 год

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	2,46
	2,25
	2,11
	1,98
	1,86
	1,74


6- Удельный расход электроэнергии, на производство воды по факту.

Таблица 98. Расчет тарифных последствий на стоки при существующей энергоемкости производства

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Период регулирования 2011 год
	Период регулирования 2012 год
	Период регулирования 2013 год
	Период регулирования 2014 год
	Период регулирования 2015 год

	
	
	
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)
	Объем
	Затраты всего, (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Объем реализации
	тыс. м3
	1770,2
	-
	1635,7
	-
	1511,4
	-
	1396,5
	-
	1290,4
	-

	1.1
	Полный объем
	тыс. м3
	1777,1
	 
	1642,1
	 
	1517,3
	 
	1401,9
	 
	1295,4
	 

	2
	Прямые расходы
	-
	 
	42953,4
	 
	46643,9
	 
	50655,6
	 
	55016,7
	 
	59757,9

	2.1
	Материалы
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0

	2.2
	Электроэнергия
	тыс. кВт.ч.
	2665,7
	6397,6
	2463,1
	6798,1
	2275,9
	7223,7
	2102,9
	7675,9
	1943,1
	8156,4

	2.3
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	1,57
	 
	1,57
	 
	1,57
	 
	1,57
	 
	1,57
	 

	2.4
	Амортизация 
	-
	 
	4712,1
	 
	5136,2
	 
	5598,5
	 
	6102,3
	 
	6651,5

	2.5
	Ремонт и технологическое обслуживание
	-
	 
	4131,0
	 
	4502,8
	 
	4908,1
	 
	5349,8
	 
	5831,3

	2.6
	Оплата труда
	-
	-
	16635,8
	-
	18133,0
	-
	19765,0
	-
	21543,9
	-
	23482,8

	2.7
	Отчисления
	-
	-
	5689,4
	-
	6201,5
	-
	6759,6
	-
	7368,0
	-
	8031,1

	2.8
	Прочие
	-
	-
	5387,4
	-
	5872,3
	-
	6400,8
	-
	6976,8
	-
	7604,8

	3
	Накладные расходы
	-
	-
	13295,6
	-
	14492,2
	-
	15796,5
	-
	17218,2
	-
	18767,9

	3.1
	Цеховые
	-
	-
	4113,6
	-
	4483,8
	-
	4887,4
	-
	5327,2
	-
	5806,7

	3.2
	Общеэксплуатационные
	-
	-
	9182,0
	-
	10008,4
	-
	10909,2
	-
	11891,0
	-
	12961,2

	4
	Прочие
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0

	5
	Услуги подразделениям предприятия
	-
	-
	887,7
	-
	887,7
	-
	887,7
	-
	887,7
	-
	887,7

	6
	Себестоимость
	-
	-
	57136,7
	-
	62023,8
	-
	67339,8
	-
	73122,6
	-
	79413,4

	7
	Прибыль
	-
	-
	219,3
	-
	238,0
	-
	258,4
	-
	280,6
	-
	304,8

	8
	Необходимая валовая выручка
	-
	-
	57356,0
	-
	62261,9
	-
	67598,3
	-
	73403,2
	-
	79718,2

	9
	Тариф на стоки
	руб/м3
	-
	32,4
	-
	38,1
	-
	44,7
	-
	52,6
	-
	61,8


7- Удельный расход электроэнергии, при приеме стоков установленный регулирующим органом.

Таблица 99. Расчет удельного расхода электроэнергии на стоки при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Фактическое потребление 2010 год
	Период регулирования 2011 год
	Период регулирования 2012 год
	Период регулирования 2013 год
	Период регулирования 2014 год
	Период регулирования 2015 год

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	2,68
	2,55
	2,50
	2,45
	2,40
	2,35


8- Удельный расход электроэнергии, при приеме стоков по факту.

10. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В таблице 103 представлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Данный перечень целевых показателей приведен в соответствии с Приказом №60 от 31 августа 2010 года «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2010-2012 годы».
Таблица 103. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального предприятия

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Ед. измерения
	Факт 2010 года
	Изменение по годам

	
	
	
	2011 план
	2012 план
	2013 план
	2014 план
	2015 план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	189,75
	182,16
	174,87
	167,88
	161,16
	154,72

	Доля снижения удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии
	%
	0,00%
	4,00%
	7,84%
	11,53%
	15,07%
	18,46%

	Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии
	кВт.ч./Гкал
	49,90
	48,50
	47,14
	45,82
	44,54
	43,29

	Доля сокращения удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии
	%
	0,00%
	2,80%
	5,52%
	8,17%
	10,74%
	13,24%

	Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
	Гкал
	0,00
	456,04
	1322,39
	2688,81
	6053,61
	9658,10

	Доля сокращения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче относительно полезного отпуска
	%
	0,0%
	0,1%
	0,4%
	1,0%
	2,3%
	3,5%

	Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды
	кВт.ч./м3
	2,40
	2,25
	2,11
	1,98
	1,86
	1,74

	Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды
	%
	0,00%
	6,20%
	12,02%
	17,47%
	22,59%
	27,39%

	Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков
	кВт.ч./м3
	2,60
	2,55
	2,50
	2,45
	2,40
	2,35

	Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на прием стоков
	%
	 
	0,0%
	2,0%
	3,9%
	5,9%
	7,8%


Разработчик программы : ООО «ЯНЭНЕРГО»                                             Генеральный директор                                       Матченко С.А.







Население (жилой фонд) – 63,0%











Тепловая энергия, вырабатываемая предприятием - 100%





Бюджетные потребители – 13,1%





Прочие потребители – 12,7% 





Собственные нужды предприятия – 11,2%

















Холодная вода, поставляемая предприятием - 100%





Население (жилой фонд) – 44,0%





Бюджетные потребители – 8,0%





Прочие потребители – 29,5%





Прочие потребители – 29,5% 





Собственные нужды предприятия (без подогрева ГВС) – 18,5%

















Население (жилой фонд) – 81,9%





Горячая вода, поставляемая предприятием - 100%





Бюджетные потребители – 7,6%





Прочие потребители – 10,5% 











Население (жилой фонд) – 59,0%





Стоки, принимаемые предприятием - 100%





Бюджетные потребители – 8,5%





Прочие потребители – 15,4% 





Собственные нужды предприятия – 17,1%










Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011-2015 годы


_1358577816.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

8700

1589.8307685312

8700

3421.3966132173

13300

5675.0152717491

13300

8276.1941612074

14800

11979.9799606369



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		8700		1589.8307685312

		2012 год		8700		3421.3966132173

		2013 год		13300		5675.0152717491

		2014 год		13300		8276.1941612074

		2015 год		14800		11979.9799606369

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577837.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

2500

1537.7409183683

2500

3350.3530258949



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		0		0

		2014 год		2500		1537.7409183683

		2015 год		2500		3350.3530258949

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577847.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

900

420.1237653184

900

899.4009567936

900

1446.1603768286

900

2069.9035232044

900

2781.46970459



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		900		420.12

		2012 год		900		899.40

		2013 год		900		1446.16

		2014 год		900		2069.90

		2015 год		900		2781.47

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1359361681.xls
Диаграмма1

		2005 год

		2006 год

		2007 год

		2008 год

		2009 год

		2010 год



Стоки, м3

2180865

2109678

1982509

1913010

1812838

1185910



Лист1

				Стоки, м3		ГВС, м3		ХВС, м3		Стоки, м3

		2005 год		2180865		2.4		2

		2006 год		2109678		4.4		2

		2007 год		1982509		1.8		3

		2008 год		1913010		2.8		5

		2009 год		1812838

		2010 год		1185910

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

2500

109.1723776

5300

607.3477710643

8800

1672.9449376845

12300

3420.4177312249

12300

5413.9346940959



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		2500		109.17

		2012 год		5300		607.35

		2013 год		8800		1672.94

		2014 год		12300		3420.42

		2015 год		12300		5413.93

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

31105.37

1816.57518722

77305.37

4712.4401289508

123505.37

8635.0924018173

191005.37

14122.3203239999

196005.37

25481.7099709964



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		31105.37		1816.58

		2012 год		77305.37		4712.44

		2013 год		123505.37		8635.09

		2014 год		191005.37		14122.32

		2015 год		196005.37		25481.71

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1359878372.xls
Диаграмма1

		Производство тепла		Производство тепла

		Передача тепла		Передача тепла

		Водоснабжение		Водоснабжение

		Водоотведение		Водоотведение



Экономия

Затраты

тыс. руб.

79603.7

135665

84282.41

365300

17951.7005489859

100195

7530.01

95810.37



Лист1

				Экономия		Затраты		Ряд 3

		Производство тепла		79603.7		135665		2

		Передача тепла		84282.41		365300		2

		Водоснабжение		17951.7005489859		100195		3

		Водоотведение		7530.01		95810.37		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1360074790.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

11345

686.96

32195

2290.27

48395

4733.92

89195

8528.79

94195

17951.7



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		11345.00		686.96

		2012 год		32195.00		2290.27

		2013 год		48395.00		4733.92

		2014 год		89195.00		8528.79

		2015 год		94195.00		17951.70

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

139070.37

12197.284441528

252270.37

33487.0822875007

406870.37

64818.0461035461

668470.37

116327.848599011

696970.37

189367.820548986



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		139070.37		12197.28

		2012 год		252270.37		33487.08

		2013 год		406870.37		64818.05

		2014 год		668470.37		116327.85

		2015 год		696970.37		189367.82

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

7000

366.657510346

7000

784.9403981487

7000

1262.117516554

7000

1806.4811732308



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0.00

		2012 год		7000		366.66

		2013 год		7000		784.94

		2014 год		7000		1262.12

		2015 год		7000		1806.48

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

1500

291.367684608

3000

698.4308702335

4400

1271.2010518761

5800

2386.992605509

5800

3659.8876098934



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		1500		291.37

		2012 год		3000		698.43

		2013 год		4400		1271.20

		2014 год		5800		2386.99

		2015 год		5800		3659.89

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2005 год

		2006 год

		2007 год

		2008 год

		2009 год

		2010 год



ГВС, м3

729823

653713

600763

565830

522819

483181



Лист1

				ГВС, м3		ГВС, м3		ХВС, м3		Стоки, м3

		2005 год		729823		2.4		2

		2006 год		653713		4.4		2

		2007 год		600763		1.8		3

		2008 год		565830		2.8		5

		2009 год		522819

		2010 год		483181

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2005 год

		2006 год

		2007 год

		2008 год

		2009 год

		2010 год



ХВС, м3

2758670

2676274

2467724

2367624

2371314

2108582



Лист1

				ХВС, м3		ГВС, м3		ХВС, м3		Стоки, м3

		2005 год		2758670		2.4		2

		2006 год		2676274		4.4		2

		2007 год		2467724		1.8		3

		2008 год		2367624		2.8		5

		2009 год		2371314

		2010 год		2108582

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

49300

223.981484922

89300

632.8183646382

146100

1478.9127888264

249200

3591.9156877951

265200

6156.2314550612



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		49300		223.981484922

		2012 год		89300		632.8183646382

		2013 год		146100		1478.9127888264

		2014 год		249200		3591.9156877951

		2015 год		265200		6156.2314550612

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2005 год

		2006 год

		2007 год

		2008 год

		2009 год

		2010 год



Тепло, Гкал

348195

358323

346758

345867

339946

324236



Лист1

				Тепло, Гкал		ГВС, м3		ХВС, м3		Стоки, м3

		2005 год		348195		2.4		2

		2006 год		358323		4.4		2

		2007 год		346758		1.8		3

		2008 год		345867		2.8		5

		2009 год		339946

		2010 год		324236

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

42800

146.161637154

82800

465.505691937

125600

1044.7422645976

219600

2685.0109327138

235600

4705.6823344995



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		42800.00		146.16

		2012 год		82800.00		465.51

		2013 год		125600.00		1044.74

		2014 год		219600.00		2685.01

		2015 год		235600.00		4705.68

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

6000

73.40116758

12000

356.1221309909

12000

689.3794666116

12000

1082.2065509744

12000

1545.251476667



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		6000		73.40116758

		2012 год		12000		356.1221309909

		2013 год		12000		689.3794666116

		2014 год		12000		1082.2065509744

		2015 год		12000		1545.251476667

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

7000

3801.07975104

10500

10305.4874210196

10500

17725.7156909324

10500

26190.7121012489

10500

35847.580006138



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		7000		3801.08

		2012 год		10500		10305.49

		2013 год		10500		17725.72

		2014 год		10500		26190.71

		2015 год		10500		35847.58

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

1500

938.8972209708

1500

2045.6223201901

1500

3350.1745308949

1500

4887.9154492632

1500

6700.5275567898



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		1500		938.8972209708

		2012 год		1500		2045.6223201901

		2013 год		1500		3350.1745308949

		2014 год		1500		4887.9154492632

		2015 год		1500		6700.5275567898

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

3600

97.57

3600

212.58

7200

491.25

7200

819.73

7200

1206.92



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		3600		97.57

		2012 год		3600		212.58

		2013 год		7200		491.25

		2014 год		7200		819.73

		2015 год		7200		1206.92

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577832.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

15500

5352.2854068892

25000

13861.334353115

26000

23621.6557862225

33000

36356.662826242

33000

51016.9951380916



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		15500		5352.2854068892

		2012 год		25000		13861.334353115

		2013 год		26000		23621.6557862225

		2014 год		33000		36356.662826242

		2015 год		33000		51016.9951380916

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577834.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

50

118.78350198

50

254.7015241206

50

410.225720955

50

588.1842831828

50

791.8133680119



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		50		118.78

		2012 год		50		254.70

		2013 год		50		410.23

		2014 год		50		588.18

		2015 год		50		791.81

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577829.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

3500

1010.52

3500

2163.32

3500

3478.43

3500

4978.71

3500

6690.23



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		3500		1010.52

		2012 год		3500		2163.32

		2013 год		3500		3478.43

		2014 год		3500		4978.71

		2015 год		3500		6690.23

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577821.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

700.72



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		0		0

		2014 год		0		0

		2015 год		1500		700.72

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577824.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

1500

362.96

1500

790.8

1500

1295.11

1500

1889.58

1500

2590.3



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		1500		362.96

		2012 год		1500		790.8

		2013 год		1500		1295.11

		2014 год		1500		1889.58

		2015 год		1500		2590.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577819.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

50

118.78

50

254.7

50

410.23

50

588.18

50

791.81



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		50		118.78

		2012 год		50		254.7

		2013 год		50		410.23

		2014 год		50		588.18

		2015 год		50		791.81

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577797.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

31565

7085.9613769204

48565

17591.0845767853

74165

30354.8348230056

134165

52913.7563175869

135665

79603.6975821286



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		31565		7085.9613769204

		2012 год		48565		17591.0845767853

		2013 год		74165		30354.8348230056

		2014 год		134165		52913.7563175869

		2015 год		135665		79603.6975821286

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577807.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

3000

708.41

3000

1543.46



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		0		0

		2014 год		3000		708.41

		2015 год		3000		1543.46

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577812.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

8000

561.67

8000

1223.74

8000

2004.15



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		8000		561.67

		2014 год		8000		1223.74

		2015 год		8000		2004.15

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577814.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

265

25.06

265

53.65

265

86.27

265

123.48

265

165.92



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		265		25.06

		2012 год		265		53.65

		2013 год		265		86.27

		2014 год		265		123.48

		2015 год		265		165.92

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577809.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

24000

882.81

24000

1923.42



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		0		0

		2014 год		24000		882.81

		2015 год		24000		1923.42

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577802.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

50

118.78

50

254.7

50

410.23

50

588.18

50

791.81



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		50		118.78

		2012 год		50		254.7

		2013 год		50		410.23

		2014 год		50		588.18

		2015 год		50		791.81

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

17000

4754.28

17000

10177.95



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0		0

		2012 год		0		0

		2013 год		0		0

		2014 год		17000		4754.28

		2015 год		17000		10177.95

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577799.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

7365

143.8452015

14865

308.353610453

34865

1058.163765034

87865

8280.8993301376

87865

16606.7224834001



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		7365		143.8452015

		2012 год		14865		308.353610453

		2013 год		34865		1058.163765034

		2014 год		87865		8280.8993301376

		2015 год		87865		16606.7224834001

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577787.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

1000

118.014

1000

253.7301

1000

409.803615

1000

589.28815725

1000

795.6953808375



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		1000.00		118.01

		2012 год		1000.00		253.73

		2013 год		1000.00		409.80

		2014 год		1000.00		589.29

		2015 год		1000.00		795.70

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577792.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

10000

2081.5999901991

20000

8425.5151786462

36000

20263.6982870283

60000

38536.3412680337

60000

66558.2658957875



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		10000.00		2081.60

		2012 год		20000.00		8425.52

		2013 год		36000.00		20263.70

		2014 год		60000.00		38536.34

		2015 год		60000.00		66558.27

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577794.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

100

257.476431784

100

552.0938388528

100

889.2098068914

100

1274.9547533194

100

1716.3434082698



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		100		257.48

		2012 год		100		552.09

		2013 год		100		889.21

		2014 год		100		1274.95

		2015 год		100		1716.34

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577789.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

8000

613.6728

8000

1319.39652

14000

2786.487561

21000

5299.2711525

27000

9055.8826217925



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		8000.00		613.67

		2012 год		8000.00		1319.40

		2013 год		14000.00		2786.49

		2014 год		21000.00		5299.27

		2015 год		27000.00		9055.88

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577772.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

76400

3294.7447069051

126400

11183.5540021373

209200

25828.112058746

343300

49291.7710188982

365300

84282.4187617485



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		76400		3294.7447069051

		2012 год		126400		11183.5540021373

		2013 год		209200		25828.112058746

		2014 год		343300		49291.7710188982

		2015 год		365300		84282.4187617485

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577779.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

6500

77.819847768

6500

167.3126727012

6500

270.2294213744

15600

554.4313839444

15600

881.2636408999



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		6500.00		77.82

		2012 год		6500.00		167.31

		2013 год		6500.00		270.23

		2014 год		15600.00		554.43

		2015 год		15600.00		881.26

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577785.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

193

3070.7632219831

29300

10550.7356374991

55300

24349.1992699197

86300

45699.8553311031

92300

78126.1873066873



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		193		3070.7632219831

		2012 год		29300		10550.7356374991

		2013 год		55300		24349.1992699197

		2014 год		86300		45699.8553311031

		2015 год		92300		78126.1873066873

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577777.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

14000

163.9411028544

14000

352.4733711369

14000

569.2854796619



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0.00		0.00

		2012 год		0.00		0.00

		2013 год		14000.00		163.94

		2014 год		14000.00		352.47

		2015 год		14000.00		569.29

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577758.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

3500

5072.118125



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		0.00		0.00

		2012 год		0.00		0.00

		2013 год		0.00		0.00

		2014 год		0.00		0.00

		2015 год		3500.00		5072.12

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577768.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

100

282.77037932

100

606.3303858569

100

976.5639233368

100

1400.2036485981

100

1884.9534042284



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		100.00		282.77

		2012 год		100.00		606.33

		2013 год		100.00		976.56

		2014 год		100.00		1400.20

		2015 год		100.00		1884.95

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577755.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

7300

3.654

14600

11.50575

28400

28.2657925

64400

59.057097125

65900

114.3255425375



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		7300.00		3.65

		2012 год		14600.00		11.51

		2013 год		28400.00		28.27

		2014 год		64400.00		59.06

		2015 год		65900.00		114.33

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1358577750.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год

		2015 год		2015 год



Затраты, тыс. руб.

Экономический эффект, тыс. руб.

160.37

1129.610745692

160.37

2422.1678414501

160.37

3901.1762982712

160.37

5593.5317249889

160.37

7530.0094220105



Лист1

				Затраты, тыс. руб.		Экономический эффект, тыс. руб.

		2011 год		160.37		1129.61

		2012 год		160.37		2422.17

		2013 год		160.37		3901.18

		2014 год		160.37		5593.53

		2015 год		160.37		7530.01

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






